
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСtIОЛОЖЕННОГО ПО АЩРЕСУ:

г. Находка Озерный бульвар, 14

г. Находка " 16 " февраля 2022r.

(населенtшй ry}кт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование ортанизации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактцые

ООО "ПРОСПЕКТ" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 40702810l5018005317

,Щальневосточrшй банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 3010181600000000608 БИК
0408lз608 инн/кпп 25080826491250801001 огрн 1082508000706

тел. факс 8(42З6) 1 4-'7 6-7 1

1. Тип МКД многоквартирный домненужное зачеркнуть)

год постройки (ввода в эксплyатацию) l9,78 [3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
В: цено средств всего, руб.
ГrьrБ выделено фондом X{KX, руб.

выделено субьектом РФ, руб
выделено мушщипzIлитетом, руб.
выделено собственниками жллпья, руб

5. Дата проведения энергетического обследования

износ. о/о 
l этажность 5 lколичество 4 количество 60

общая площадь

цома, кв.м.
2864,1

общая площадь жилых
помещений, кв.м.

2864,|
общая площадь нежилых

помещений, кв.м.
0

эбщм площадь мест

эбщего пользования, 318

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

теIIловои гryнкт

водомерtшй узел l
теIIловои ввод l
водопроводныи ввод 1

)лектршIеский ввод 1

газовыи ввод
эI маАППЗ и,ЩУ
пифты

описание основных конструктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 1040 скатная, из асбоцем. листов
стены наружrше (фасад) хс/б панели

стены внчтDенние ж/б панели
перекрытIUI яс/б плиты
пестншщ 318 железобетонные

фундамент яс/б плиты
подвztл б35

). Описание внyтDенних инженерных систем
наименование системы описание

электроснабжение централизованная, TN-C-S
геплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
этопление нижний розлив, стояки
АIIПЗ и ДУ
10. Источники:
гегшоснабжения центрulльное, КГУП "Прлпuтегtltоэнерго"

энергоснабжения центральное, ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрчIльное, МУП "Находка- Водоканал"

гzlзоснабженшt



комиссия в составе:
Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ" Приryла С.в.

должность

техн. директор
Членов х9l,ацggцц; ООО "ПРОСПЕКТ"

ДОJDКНОСТЬ

ишкенер ПТО
ооо "проспЕкт"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
фамилия, инициаlIы

Чумаченко И.Ю.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициалы

tIроизвела оОцrrИ (весенниЙ) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

Озерный бульвар,14.

При осмотре установлено след}.ющее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ль
п/--=]

наименование
КОНСТDЧКТИВНЫХ

оценка технического состояния
IcnIfcтnvlс.гиRHLIY а прмрнтпр и Щефектыо выявленные при осмотре

l- Фундамент
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
трешины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал) состояние удовлетворl]тельное, общий износ
l0%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения
штукатурки цоколя

3 Стеrш наружные
состояние удовлетворительное, общий износ

l0%
без видимых повреждений

4 Стены внутренние
состояние удовлетворительное, общий износ

10%

трещl]ны , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения
штукатурки

5 Фасад состояние удовлетвор ительное, общий износ
|0%

трещины по межпанельным швам, отолоение фасадной п;rrгки

6
Несущие и ограждающие
кгlнстtlvкIтии

7 Водостоки состояние удовлетворительное, общи й износ
20%

деформированы трубы, кронштейны нар)Dкного водостока

8 Перекрытия состояние удовлетворительное, общий износ
10%

трещины в швах межд/ плитtlми

9 отмостка состояние удовлетворltтельное, общий износ
15%

проваJIы грунта, растрескивание бgтона

10 Кровля
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
повреждение деталей слуховых окон, ослабление крепления асбоцем
пистов к обрешетке, частичное отс}тствие металлического конька,
пскривление местами металлчческr{х яtелобов

11 Полы состояние удовлетворlлтельное, общий износ
20%

на лестничных площадках частичное выщербление бетона

l2 Перегородки
состоя ние удовлетворитель ное, общиit износ

10%
без видимых повреждений

13 Д[вери
состояние удовлетворительное, общиi-t износ

|0%
без видимых повреждений

|4 Лестничrrые кJIетки
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреяцений

l5 Общие коридоры и
тамбчпьт

частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение

lб Система отоIIленIдI
коррозия ]\{етапла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арNlатуры

1,7
АвтоматизированЕые
тепловые lтчнкты

отс}тствуют

18
Общедомовые узлы rIета
потребленIбI теIIловой

состояние удовлетворительное, общий износ
\0%

без видимых повреждений

l9 Элеваторtше узJш системы
отопленйя

отс}тствуют

20
Система горя.Iего
вопоснабжения

состоянt]е удовлетворительное, общий износ
40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание
запорной арfi,,атуры

2\ Общедомовые узJIы }лrета
гтптпебпеgия ГRс

состояние удовлетворительное установлен в 2010г.



22
Система холодного
вопоснабжения

состояние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия Ntеталла, свищи, большое колличество хом}тов, закипанIIе

запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы у{ета
потпебтения ХRс

состояние удовлетвор ительное, общий износ

10%
без видимых повреждений

24 система гzвоснабжениrI OTCVTCTBVeT

25
Общедомовые узлы yleTa
потпебления газа

отс}тствуют

26 Система канЕ}лизации
состояние удовлетворительное, общий износ

40%
коррозия Nlетм.ца, большое колличес-гво свищей, хомутов

2,7
Система элеItrроснабженIбI

и освещеншI

состояние удовлетворительное, общлtй износ

40%

повреждение изоJuIции сgгей в отдельных местах, потеря элластичности

изоlUlции проводов, в этzDкньrх щлпzlх устilновлены автоматические

выключатели с ненормативно большим mком oткпюченI,IJI

28
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпетrия

состояние удовлетвори-гельное, общий износ

5%
установлен в 2010г.

29 Система вентиJuIIии
состояние удовлетворительное, обший износ

20%
разрушенио, засорение вентканалов

з0 Мусоропровод отс}тствуют

з1
СистемаАППЗ и
гLтмочпяпения

отс}тствуют

з2
Внутрешпп1 пожарный
плпarпппRоп

отс}тств},ют

ээ
Переговорно-замочное
wпmпйсmп

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тств},ют

решепие комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиlI считает, что здание многоквартирного дома по ад)есу:

Озерrшй бульвар,14.

fs п/l Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт система отопления, ГХВС, КНС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка вентиJUIции

2 Капитальный ремонт

з

Мероприятия по

энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии: директор ооо "проспЕкт"
ДОJDКНОСТЬ

техн. директор
Членов комиссии: ооо "ПРоспЕКт"

доJt]кность

шDкенер ПТО
ооо "проспЕкт"

ДОл)КНОСТЬ


