
комиссия в составе:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
ДОJDКНОСТЬ

главrшй шженер ООО
Т[пенов комиссии: "Спекц)"

ДОJDКНОСТЪ

шженер ПТО
ООО"Спектр"

Притула С.В.
@

Конев А.В.
фамllпия, иниrц{{шы

Чумаченко И.Ю
доJIrкlостъ фапrилия, инициtшlы

ПРОИЗВеЛа ОбщЙ (осешпЙ) осмотр элемеIIтов общего шцдцества многоквартирного дома:

Сидоренrсо,8 .,

При осмотре установлено следiющее:

РЕЗУJIЬТАТЫ ОСМОТРЛ
КОНСТРУШЦ[Й И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

t/п
наименование

конструктивных элементов
оценка технического

состояния конструктивных Щефекты, выявленные прlI осмотре

1 ФУндамент состояние удовлетворительноо, общий
износ 107о

при вLlзумьном осмOтре : трещины в цоколе, Oтслоение
шгукаryрного слоя, местные нарушения штукат}рки цокоJUl

2 Ifоколь (подвал) сосюяние удовлетворительное, обпшй
износ l0olo

при визуальном осмотре: трещины в цоколе, отслоение
штука,г},рl lого слоя, местные нарушени_,l штукатурки цокоJUI

J Стеlш наружные состояние удовлетворительное, общий
tlзнос 10Уо

при Bl,:j),ilJlbнoм осмотре : трещины по межпilнеJБным швам,
отслоение фасадrой п;lrгr<и

4 Стешt вЕутренние состояние удовлетворит€льное, общий
износ 10оlо

при визуальном осмотре : цещины, отслоOние штукатурноп0 слоя,
местные нарушения шту(aryр ки

5 Фасад состояние удовлетворитеJъное, общий
износ 10оlо

ПРИ Blt:t) аJIьнОМ ОСМОТРе : ТРеЩИНЫ ПО Ме)i(пiltlеЛЬНЫМ mBilIlI,

отслоение фасадной тtлитки

6
Несущие и 0цраждающие
консmчкIии

,7 Водостоки состояние удовлетворительное, общий
пзнос 20Yо

при BI l.,,,?! l ь l l ом осмоце : леформированы трубы, кронштейны
нар)rкного водостока

8 Перекрытия сосmяние удовлетворительное, общий
шнос 10Уо

при Bt]'-]\ i].|lbHOM осмотре :ЦеЩины в шВ{] ( '.l.rкДУ плитами

10

отмостка сосюяние удовлетворитýльное, общий
tBHoc 15оlо

при виз)/il.пl,1lом осмотре : провitлы груЕг4 рас li,ескивание бgrона

Кровля состOяние удовлетворительнос, общий
износ 20Yо

при визуацьном осмотре,: повреждение детапеii слуховьж окон,
ослаблепtlе KpeImeHIrI асбоцем лисюв к обреruетке, чlютичное

oTcyTc],ll I le метаJIJIического коньк4 искр l l l; п ен ие места}lи
метаJIлическю( желобов

1l Полы сосюяние удовлетворитýльное, общий
износ 20оlо

при.влlзуалLl]ом осмотре : на л9стниtlньD( пJlоiцадках частIдlное
выщербление бетона

12 Перегородки сосюяние удовлетворит€льное, общий
износ l0olo

пplt вllзчzlльном осмотре : без вlцимых l](]рреждений

13 Двери
сосюяние удовлетворитеJъное, обпцй

износ l0olo
прll пllJуальном осмотре : без вид,rмых Irllrlрож.щ€ний

l4 IIестничные кJIетки состояние удовлетворительное, общий
износ 10ой

ll],, ; ll-]bнoM осмотре : без видимы .,,ре)t{дениЙ

l5 Общие коридоры и тамбlры сосюяние удовлетворительное, общий
износ 10%

ПРи Виз},ll ,L l осмоцо : частичное разрушr 
,lрпичной кладки

BoKi._,, -рных проемов, нарушение ltl .рного слоя

16 истема отоплен}UI
состоя Hl.te удовлетворt.Iте-цьное, об rций

износ 40%
при визуаJ;i,llом осмотре : коррозия мепчш4 tjL , ,,шоо KoJUIиtlOCTBo

\оNlуtов, закипание запорной apl!l,. i.) ры

|,7
Автоматизированные тепповые
пчнктьт

отсугств},ют

l8 Общедомовые узлы }л{ета
поmеблеt t ия тепловой энепгии

отс}тствуют

l9 Элеваторные узJБI системы
0тоIIления

отс}тсl lt} ioT

20
Система rорячего
вопосняб;tiения

состояIl lle удовлетворI Iте,пь}Iое. общий
износ .i()']';



2l ]l\ ,le Узлы )лI jl ,1

,е гRс]t)
отсутствуют

22
} !а ,одного

\, ( llя

состоя ние удовлетворительное, общий
износ 40%

при вI,iзуtlльном осмотре : коррозшl метilJIла, большое колличество
хом}тов, зчtкипание запорной арматуры

2з )] le узлы )п{ета

_ хвс
состояние удовлетворит€льное, общий

износ 20% устtlновлен в20|2r.

24 l ,снабжения отс}тствует

25
, ,Ie узлы у{ета, газа

oTc}TcTB},IoT

26 ]JIизации
состояние удовлетворительное, общий

износ 40%
при вI4зуalльном осмоце : коррозия метаJIла, большое колличество

свищсй, хомуюв

2,7
Систеl ,] ,троснабжс,ния и

ocBeu1. ij

состояllие удовлетворит€льное, общий
износ 40оlо

при визуtlJъном осмотре : поврсждение изоляции сетей в отдельньж
MecTtlx, потеря эJUIастичности изоJIяции проводов, в этlDкньrх щитах

установлены автOматшtеские выкJIючатели с ненормативно
больfi им mком отшrюченl lя

28
Обц } Ie узлы )чета
потреi ,, I, , электроэ]jергии

состоя]iие удовлетворитýльное, общий
износ 40% установлен в 2010г.

29 Систепла вентиJuIции
состояние удовлетворитЕльное, общий

износ 20оlо
при визуzrльном осмотре : разрушение, засорение вентканчlлов

30 Мусор , од отсуrствуот

31
СистепI;, ,IlЗ и
Дымо. ,,х отсугствуют

з2
Внутр. i i,, пожарный

водопг
отсугств},ют

JJ
Переговор но-зatмочное
чстпойство

отсугствуют

з4 Лифтоr,,,,lJорудованlrе отсугствуют

Решенrrс tioмиссии:
На основаtпд,I результатов общего (осеннего) осмотра

комиссия считае,г, что здание многоквартирного дома по ад)есу:

Сидоренко,8

ЛЪ пlп l}пд ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие peMoHTl

1 Текущий ремонт crIcTeMa отопления, ГХВС, элекгроснабжения, pelltoHT кровли; прочисткц пробивка вентилjlции

2 Каrшпальттьтй ремонт

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффекпвности

необходимо проведение энергетического обследования

Подппсп:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
доJDкноfiъ

гпавный шженер ООО
tIленов комиссии: "СПеКЦ)''

доjDкность

инженер Пто
ООО"Спектр"

ДОJDКНОСТЬ



лкт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МноГокВдРТиРного ДоМА, РАсПоложЕнного По AflPECY:

г. Шаходка улица Сидоренкоr 8

г. Находка " 3 " авryста 2022 t,
(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование (}рганизации,

управляющей |.С

(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные
данные

ООО "Спектр" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 40702810550180l l24l2 Щыльневосточrшй
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск dc 3010181600000000608 БИК 0408lЗ608

инFукIш 25080 6825 0 /25 0 80 l 00 l огрн l 0 525 0 l 62429 5

тел. факс 8(42З6)'7 4-7 6-7 l

1. Тип МКД
многоквартирный домЕенужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) l ISSO l3. Дата последнего капитального DемоЕта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

KpoBJUI опу фасад гвс хвс и другие
Р -елено зсего, руб.
ь ,ом числе:

lвыделено субьектом РФ, руб.
l 
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования
ь. характеристика ооъекта

износ, % | )TZDKHocтb 5 lколичество подъездов 9 tколичество квартир |з4
lбщая площадь дома,
(B.M. 6585

эбшая площадь жилых
tомещений, кв.м.

6466,|
общая площадь нежtлльж

помещений, кв.м.
l l8,9

)бщая площадь мест
эбщего пользования,

1\),)

. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых пDимечание

гепловой гrункт
водомерный узел 1

гепловои ввод l
водопроводный ввод l
электриtIеский ввод l
газовый ввод

,ема АППЗ и ЩУ
Ilr.{ты

8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента площадь! кв.м. опиеание

KpoBJUI 2951.б скатная, из асбоцем листов
стены наDчжные (фасад) панельные
стены внутренние панельные
перекрытиrl ясlб плиты
лестни[ш 752,2 железобетонные
фундамент ясlб плиты
подвtlл lбl9.2
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная. TN-C-S
тешIоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розливt стояки

стоIUIение нижнии розлив. стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабжения центр€tльное, КГУП "Примтеплоэнергоli
энергоснабжения центральное, ПАО "ДЭК"
водоснабжениrI центр€Iльное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснаOжения


