
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А{РЕСУ:

г. Находка улица Сидоренкоr 4

г. Находка " l1 " марта 2022r.
(населенный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,
управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "Спектр" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 407028105501801|24|2 Щмьневосточный
банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с З010181600000000608 БИК 040813608

инrvшIп 25 0 80 682 5 0 l 25 0 8 0 1 0 0 1 огрн l 0 525 0 l 62429 5

тел. факс 8(42З6) 7 4-76-7 l
l. Тип МКЩ

многоквартиргшй домненужное зачеркнуть)

Z. Год постройки (ввода в эксплуатецию) | l98l l3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы кацитального ремонта :
по видам работ

KpOBJUI опу фасад гвс хвс и дDугие
Выделено

|выделено субьектом РФ, руб.
|выделено мун"ципалЙтетом, рб
выделено собственниками жилья. руб

5. Дата црgведения энергетического обследования
D. /lарактеристика оOъекта

износ, % l )тa)кность 5 lколичество подъездов 2 количество квартир 120
rбщая площадь дома,
{в.м.

з2,74,з
общая площаль жилых
помещсний, кв.м.

з274,з
эбщая площадь нежилых
помещений, кв,м.

эбщм площадь мест
эбщего пользования, бз6,5

Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

тегrrовой пункт
водомершlй узел l
тегшrовой ввод 1

водоttроводный ввод 1

электрический ввод l
газовый ввод
сиqтема АППЗ и ЩУ
иI

8. Описание осцовных конструктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 1085 плоская, из рулонных материалов
стены наружные (фасад) шл/блоки
стены внутDенние кирпичные
гIеDекDытиJI яt/б плиты
IIестниIщ железобетонные
фундамент ж/б плиты

800.5
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
гегtltоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение НИЖНИИ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

отопление цижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
теплоснабжения центрЕIльное, КГУП "Примтегшоэнерго"
энергоснабжения центрarльное, ПАО "ДЭК"
водоснабжениrI центрttльное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснаOжения

636,5



, комиссия в составе:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ООО "Спектр"

Притула С.В.
долrкность фамилия, ин!Iциалы

главтъlй инженер

Членов комиссии: ООО "Спектр" Конев А.В.
фалt1.1лия, инициalлы

Чумаченко И.Ю.
должность фаплилия, инициалы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

Сидоренко,4 ,

При осмотре установлено след/ющее:

РЕЗУЛЪТАТЫ ОСМОТРЛ
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНI4Я

п/п
наименование

конструктивных элементов
Оценка технического

СОСТОЯНИЯ КОНСТDYКТИВНЫХ Щефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамеrrг
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о

трещины в цоколе, отслоенио штукатурного слоя, местные

нарушен}UI штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал)
состояние удовлетворl.пельное, общий

износ 10оlо

трещины в цоколе, отслоени0 штукатурного слоя, местные

нарушенияштукатурки цоколя

J Стелш наружные
состояние удовлетворительное, общtrtj

износ 10о%
без видимых поврея(,дений, выветривание блочной кладки

4 Стеrш вЕутренние
состояние удовлетворителыlое, обший

износ 107о

трещlrны , отслоение штукатурного слоя, N{естные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состоя ние удовлетворительное, общtlй

износ 10оlо
без видлIмых повреrкдений, выветривание блочной кладки

6
Несущие и ограждающие
кпнamvkllии

,7 Водостоки отс}тств},ют

8 Перекрытия
состоя ние удовлетворительное, общtrй

износ l07o
трещины в швж межд/ плитами

,- 9 отмостка
состоянtIе удовлетворlrтельное, общlrй

износ 40о%
провzL.Iы грунта, растрескивание бетона, разрушения бgгона

10 Кровля
состояние неудовлетворtIтельное, общий

износ 50о%

частичное отс}тствие мGталлических обойников, отс}тствие мет.

фарryков на парапете, многочисленные взд}тия кровельного

покрытия, частичное разрушение цементной стяжки, рalзрушение

рулонного покрьlтия в местах примыканя к парапетам, вентканалам

11 Полы
состояние удовлетворительное, общtrй

износ 207о
на лестничных площадках частичное выщербление бетона

\2 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий

износ 10%о
без видимых повреждений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общttй

износ 107о
без видимых повреж,дений

|4 IIестничные кJIетки
состояние удовлетворительное, общlлй

износ 107о
без видимых поврехцений

15 Общие коридоры и тамбуры
состояние удовлетворительное, общlrй

износ 107о

частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов,

нарушение штукатурного слоя

16 истема отоIIлени,I
состояние }цовлетворительное, общиr.i

износ 40о%

коррозия метallла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной ар]!rатуры

1,7
Автоматизированные тепловые
пvtlт(тъ.т

отс)тствуют

l8 Общедомовые узлы у{ета
пптпебпения тепппппй qнепгии

отсугствуют

l9 Элеваторrше узJш системы
отоппения

отс}.Iств},ют

I



20
Система горячего
ппппснябжаgиq

состояние удовлетворительное, общий
износ 40%

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание
запорной арматуры

2| Общедомовые узлы у{ета
потпебпения Гвс отсчтствчют

22
Система холодного
ппппснябжрrпq

состояние удовлетворительное, общий
износ 40%

коррозия метaLJIла, большое колличество хом},гов, свищи, закипание
запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы учета
пптпебпенrля ХRс

состояние удов.це,гворительное, общий
износ 20оlо установлен в 2012г.

24 истема газоснабжениrI отс}тствует

25
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпения гязя

отсугствуют

26 система канализации
состояние удовлетворительное, общий

износ 40%о
коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи

2,|
Система электроснабженIбI и
освещениrI

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

повреr(дение изоляции сетей в отдельных местах, потеря
элластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены

автоматические вьiключатели с ненормативно большим током
откJIючения

28
Общедомовые узлы уt{ета

потребленшI электроэнергии
состояние удовлетворительное, общиr:i

износ 40оlо установлен в 2010г.

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное, общий

износ 20Yо

з0 Мусоропровод отсугствуют

з1
Система АIIПЗ и
пътмпчпяпения

отсчтствчют

з2
Внутренний пожарный
RП ППТТППRОП

отсугствуют

зэ Переговорно-замочное
vстппйстпп

отсчтствчк}т

з4 Пифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
. На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссI4rI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Сидоренко,4

ЛЬ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерцое оборудование, требующие ремонта
l Текущий ремонт система отопления, ГХВС, электроснабжения) ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Каш,rтальный ремонт крыши

J

Меропрлтятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генер€lпьный директор

Председателя комиссии: ООО "Спек,тр"
должность

главный инженер

Членов комиссии: ООО "Спектр"
доJIrкность

инженер ПТО
ООО "Спектр"

ДОл)КНОСТЬ


