
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А[РЕСУ:

г. Находка проспект Мира, 18

г. Находка "7" февраля 2022г.

(населенtшй пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

[Iаименование организации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "ПРОСПЕКТ" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 407028l0150l8005Зl7

,Щальневосточrшй банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск r</c 3010181600000000608 БИК
040813608 инIvкпп 2508082649/250801001 огрн 1082508000706

тел. факс 8(42З 6)'7 4-'7 6-'7 l
1. Тип МКД многоквартирный дом(неЕужное зачеркнуть)

2. Год постпойки (ввода в эксплyатацию) l9,1,7 |З. Дата последнего капиталцноlq р9мрцIа_
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта :

по видам работ
кровля опу фасад гвс хвс и другие

Выделено средств всего, руб.
В тп" числе:

I

выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муницип€lлитетом, руб.
вьlделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования

износ, % 
|

)тa)кность 5 lколичество подъездов 4 количество квартир 58

общая площадь

дома. кв.м.
2890,3

эбщая площадь
киJьfх помещений,

25з8,9
общая площадь
нежилых

351,4
общая площадь
мест общего

269

7. Инженерное оборyдование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

гегшовой гrункт

водомерный узел
геIшовои ввод
водоtIроводный ввод

)лектрический ввод

газовый ввод
эистема АППЗ и ЩУ

I
I

наименование элемента площадь, кв.м. описание
KpoBJUI 770 плоская, из рулонных материалов

стены наружные (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные
перекрытиlI ясlб плиты
]Iестницы 269 железобетонные

фундамент rк/б плиты
подв€lл 642
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
гепltоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
)топление нижний розливt стояки

АППЗ и ДУ
10. Источники:
гегtltоснабжения центральЕое, КГУП "Примтеплоэнерго"

энергоснабжения центральЕое, ПАО "ДЭК"
водоснабженлrя центральное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснабжения

1

1

l
l



комиссия в составе:
Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ" приryла с.в.

техн. директор
t[пенов комиссии: ООО "ПРОСПЕКТ" Конев Д.В.

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ооо "проспЕкт,,

фамилия, инициiLпы

Чумаченко И.Ю.
должность фамlrлия, инициалы

tlРОИЗВеЛа Общиti (весенниЙ) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

проспект Мира, 18

При осмотре уста[lовлено следующее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВ ЛНИЯ

ль
п/п

наименование
конструктивных

оценка техцического состояция
конструктивных элементов и Щефекты, выявленные при осмотре

ll Dундамент состояние удовлетворите.цьное, общий износ
l0%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения
штукаryрки цокоJIJI

2 Щоколь (подвал) состояние удовлетворительное, общий износ
10%

1рещины в цоколе, отслоение штукаryрного слоя, местные нарушения
штукатурки цоколя

J Стены наружные состояние удовлетворительное, общий износ
10%

без видимых повреяtдений, выветривание кирпичной кладки

4 Стеlш вIцдренние состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

треlцины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения
штукатурки

5 Фасад состоянt е }цовлетворtlтельное, общий износ
10%

без видимых повре)rцений, вывстривание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
констDчкпии

,7 Водостоки отс},тствуют

8 Перекрытия состояние удовлетворl.rтельное, общttй износ
l0% цещины в швах ме)кду плитами

9 отмостка состоянtlе удовлетворительное, общий износ
40о/о

провалы грунта, растрескивание бетонц разрушения бетона

''l,t'ровля состояние неудовлетворительное, общий износ
50%

окрытия в местах примыкtlня к парапетам, венжаналам

11 Полы состояние удовлетворительное, общий износ
20%

на лестничных площадках частичное выщербление бетона

l2 Перегородки состояние удовлетворI{тельное, общий износ
l0% без видимых поврехцений

13 ,Щвери
состояние удовлетворительное, общий износ

10%
без видимых повреж,дений

|4 Лестничлъtе кJIетки
состояние удовлетворlrтельное, общи й износ

10уо
без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
тямбvпн

состояние удовлетворительное, общий износ
l0%

частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов,
нарушение штукатурного слоя

lб Система отоцленIтI
состояние удовлетвор[rтельное, обши й износ

40%
коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной арNtатуры

1,7
АвтоматизироваЕные
теппоRьте Iтчнкты

отс}тствуют

l8
Общедомовые узJIы }лIета
потреблеrш,rя тешrовоЙ
энергии

состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

без видимых повреждений

l9 ЭлеваторIше узJы системы
отопления

отс}тствуют



20
Система горячего
попоснабжения

состояние удовлетворительное, обший износ

40%

2l Общедомовые узль1 yreTa
*л*оК-дuтrс ГRС

отс}тствую-г

22
Система хоJIодного

RопоснабженлUI

состояние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свlIщи,

запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы уlета
-л*^6-о-,лс YR(.

состояние удовлетвор t,Iтельное, общий t,rзнос

10%
без видимьtх повреждений

24 система гzrзоснабжениrl отс}"Iствует

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи

25
Общедомовые узлы у{ета
.птпебпениlгаЗа

отс}"tствуют

26 система канz}лизации
состояние удовлетворtrтельное, общий износ

40%

повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластичности

1воляции проводов, в эт&кных щитах установлены автоматические

выключатели с ненормативно болыuим током отключения2,7
Система электроснабжени{,

и освещенIIJI

состояние удовлетворительное, общиl:i износ

40%

установлен в 2010г.

разрушенио, засорение вентканllлов

28
состояние удовлетворительное, обциri износ

|0%

29 Система вентиляции
состояние удовлетворtrтельное, обций износ

20%

з0 Мусоропровод отс}тствуют

31
Система АППЗ и
пымочлаJIения

отс}тствуют

з2
Внутренний тrожарный

RОПОППОВОП

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
r;етппйстRо

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
на основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrI счIл]гает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира, 18

систеN,rа отопления, гхвс, кнс, электроснабяtения, ремонт кровли, прочистка вентиляции

необходимо проведение энергетического обследования

iLпенов комиссии:

директор ооо "проспЕкт"
ДОJDКНОСТЬ

техн. директор
ооо "проспЕкт"

ДОJDI(нОСТЬ

инженер Пто
ооо "проспЕкт,

[ffi;"-,

,ла С.В.
фамилия, инициалы

Конев А.В.
фамилия, инициалы(подпись)

ДОJDКНОСТЬ

fs п/ Вид ремонта

1 Текущий ремонт

2 Капитальtшй ремонт

J

Мероприятия по

энергосбережению и

энеDгоэффективности


