
комиссия в составе:
генера.пьrшй директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"

должность

инженер ПТО
ООО"Спектр"

Приryла С.В.
доJDкность фамилия, инициtцы

главный инженер ООО
Членов комиссии: "СпекТР" Конев А.В,

фамилия. инициzlлы

Чумаченко И.Ю
должность фамилия, инициалы

произвела общий (осенний) осмотр элеме}tтов обrцего имущества многоквартирногО ДОМа:

Северный проспект, l l
При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

J\b п/п
наименование

конструктивных элементов
оценка технического

состояния конструктивных Щефекты, выявленнь!е при осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворитсльное, общий

износ 10Уо

при визуальном осмоце : трещины в цоколе, отслоение

штукатурного слоя, местны0 нарушенлUl штукатурки цокоJIя

2 I],околь (подвал)
состояние удовлетворительное. обший

износ l07o
при визуальном осмотре: трещины в цоколе, отслоение

штукатурного слоя, местные нарушениJl штукат}рки цокоJUI

J Стены наружные
сосюяние удовлетворительное, общий

износ i0%
без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки

4 Стены внутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о

трещины , отслоение штукатурного слоя, местные Hapymeнlrrl

штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворител ьное, общил]

износ 1 07о
без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки

6
Несущие и огракдающие
KnHcTa\vKTTLTLI

,7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общий

износ 20оlо

при визуальном осмотре : дефрмированы трубы, кронштейны
нар}rкного водосюка

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий

износ l0olo
при визуальном осмотре :трещины в шва.1( мех(ду плита}rи

9 отмостка
состояние удовлетворительное. обurий

износ 15оlо
при визуальном осмото : провалы груЕ1-4 расrрескивание бегона

10 Кровля
состояние удовлетворительное, обц.tий

износ 207о

при визуальном осмотре : повреждение дегапей сJI}ховых окон,

ослабление креплен}ul асбоцем лиотов к обрешетке, частичное

отс}тствие метаJIлического конька, искривление местами

метauшических желобов

l1 Полы
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о

при визуаJlьном осмотре : на лестничных площадках частичное

выщербление бстона

\2 Перегородки
состояние удовлетворительное. обший

износ 107о
при визуальном осмотре : без видимых повреждений

13 Дрери
состояние удовлетворительное, обший

износ l0%
при визуальном осмоце : без видимых повреждений

14 Лестничrше кJIетки
сосюяние удовлетворительное, общий

износ l0%
при визуaцьном осмотре : без видимых повреждений

15 Обцие коридоры и тамб}?ы
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о

при визуальном осмотро : частичное разрушение кирпичной кладки

вокруг дверных проемов, нарушение штуIФтурного слоя

16 система отоплениrI
состояние удовлетворительное, общий

износ 407о

при визуаJlьном осмотре : корроз}rя металла, закипание запорной

арматуры

1,1
Автоматизированные тепловые
ттчнкты

отс}тртвуют

18
Обцедомовые узлы }чета
пптпеб пеrrтля тегтпопой 1непгии

состояние удовлетворительное, обш_tий

износ 407о
УУТЭ усгановлен в 2012 г.

19
Элеваторlше узJш системы
птпппениq

отс)тствуют

20
Система IоряtIего

вопоснабжения

состояние удовлетворительное, общий

износ 407о

при визуzrльном осмотре : коррозия мЕтаJIла" свищи, большое

колличество хомуtов, закипание запорной арматуры

/



ъdi

2| Общедомовые узJы ylreTa
потпебпения ГRс

состояние удовлетворительное, общий
износ 40оlо установлен в 2012 г.

22
Система холодного
ппппснябжрпиq

состояние удовлетворительное, общий
износ 407n

при визумьном осмотре : коррози;l MеTaJUI4 большое колличество
хом}тов, змипание запорной армаryры

2з
Общедомовые узлы учета
потпебления ХRс

состояние удовлетворительное. общий
износ 20%о установлен в 2012г.

24 система газоснабжениrI отс}тствует

25
Общедомовые узлы учета
поmебления газа

отсуtств},Iот

26 Система канЙизшцп.l
состояние удовлетворительное, общий

износ 40%
при визуzrльном осмотре : коррозия металлц большое колличество

свищей, хомугов

)1 Система электроснабжения и
освецениrI

состоянис удовлетворительное, обций
изяос 407о

при визуальном осмотре : повреждение изоJIяции сетей в отдельных
местах, потеря элластичности изоляции проводов, в этакных щитах

установлены автоматические выкJIючат€ли с ненормативно
большим током откJIючениJI

28
Общедомовые узлы )чета
потребленLIrt электроэнергии

отс}тствуют установлен в 2010г.

29 истема вентиjuIции
состояние удовлетворительное, общий

износ 200%
при визуzrльном осмотре : разрушение, засорение вентканапов

з0 Мусоропровод отс}тствуют

зl Система АППЗ и
пымочлаJтения

отс}тствуют

з2 Внутренний пожарный
вопопповоп

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
чстпойстпо

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаlппл резуjБтатов общего (осешrего) осмотра

комиссиrI сч!пает, что здание многоквартирного дома по ад)есу:

Северный проспект, 1 1

ЛЬ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборулование, требующие ремонта
1 Текущий ремонт система отопления, ГХВС, элекгроснабжения, peмot{T кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Капитальrrый ремонт

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии:

членов комиссии:

генераJIьный директор
ООО "Спек,гр"

должность

главный инженер ООО
"Спектр"

ДОlI)КНОСТЬ

инженер Пто
ООО"Спектр"

фамилия, инициалы

Конев А.В.

Чрлаченко И.Ю
должность



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка Северный проспект, 11

г. Находка " 08 " авryста 2023 r.
(населенный пункD

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование орFанизации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "Спектр" , г, Находк1 ул. Постышева,29, р/с 40702810550180l l24l2 ЩыльневосточЕый
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 30l0181600000000608 БИК 040813608

инн/кпп 25 0 8068250/25080 l 00 l огрн |0 5250 l 62429 5

тел. факс 8(42З6)'7 4-'7 6-'7 l
l. Тип МКД

мt{огоквартирный домненужное зачеркЕугь)

2. Год постройки (ввода в эксплуатецию) l 
'990

3. .Щата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программац, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта :
по видам работ

кровля опу фасал гвс хвс и другие
Выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фонлом ЖКХ. руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья. Dуб,

5. Дата проведения энергетического обследования
о. ларактеристика ооъекта

износ, 0/о 
| этlDкность 5 ;количество подъездов 4 [количество квартир 60

оOщая площадь дома,
кв, м, 28з,7,5

]ощrul площадь }килых
помещений, кв.м,

28з,7,5
оощая площадь нежилых
помещений, кв.м,

общая площадь мест
эбщего пользования, з21,7

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

теIIловой IIункт
водомерный узел 1

гепловой ввод 1

водопроводный ввод l
)лектриtIеский ввод 1

газовый ввод
эистема АIШЗ и ДУ
пифты

8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 1155 скатная, из асбоцем листов
стены наружные (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные
перекрытиJI лс/б плиты
пестницы 321,7 железобетонные
фундамент хt/б плиты
подвalJI б13,1
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная. TN-C-S
теплоснабжение централизовацное
водоснабжение нижний розливr стояки
газоснабжение

отоIUIение нцжний розлив, стояки, отопительные приборы
АППЗ и ДУ
10. Источники:
теплоснабжения це}Iтральное, КГУП "Примтеплоэнерго"
энергоснабжения центрчtльное, ПАО "ДЭК"
водоснабженшI центр€lJIьное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснаожения

I


