
Акт
ОБЩЕГО ( весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А.ЩРЕСУ:

г. Находка улица Постышеваr 21

г. Находка 'l 16 " февраля 2022r.

(населенный гrункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей (обслуживающей)
МКД, реквизиты, контактные
данные

ООО Гарант_ Сервис", г. Находкq ул. Постышева, 29, р/с 407028 104501 80 l 12282

,Щальневосточtшй банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск r</c 3010181600000000608 Бик
0408 13608 инн/шш 2508066з26125080 l001 огрн 104250 16 l7806

тел. факс 8(42З6)'l 4-'7 6-'7 1,

1. Тип МКД многоквартирrшй домненужное зачеркнутьJ

Год постройки (ввода в эксплуатацию) l |979 |3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие

Выделено средств всего, руб
м числе: выделено фондом ЖКХ, руб

выделено субьектом РФ, руб
выделено муницип€}литетом, руб
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования

износ, % |
ЭТZDКНОСТЬ 5 tколичество подъездов 4 |количество квартир 60

оощiш площадь домц
кв.м.

28,74,9
lбщая площадь жилых
томещений, кв.м.

28,74,9
общая площадь нежильш

помещений, кв.м.

эбщм площадь мест
эбщего пользования, ззз,5

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

теIIловои гryнкт
водомерный узел
rcIIловои ввод
водопроводный ввод

)лектриtIеский ввод

газовый ввод
истема АППЗ и ЩУ

ты

8. Описание основнь!х конструктивных элементов
наименование элемента площадь. кв.м. описание

KpoBJUt 1040 скатная, из асбоцем листов
этены наружные (фасад) панельные
этены внутренние панельные
пeDeKDыTIUI ясlб плиты
IIестницы 333,5 железобетонные
фундамент ж/б плиты

-) пва п 640,4

9. Описание внyтренних инжеперных систем
наименование системы описание

элекmоснабжение централизованная, TN-C-S
гегшоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
отоIIJIение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

АППЗ и ДУ
10. Источники:
теrrrrоснабжения центр€Iльное, КГУП "Примтеrulоэнерго"
энергоснабжения центральное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрrrльное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснаOжения

l
l
l



комиссия в составе:
директор ООО "Гарант-

Председателя комиссии: Сервис" Приryла С.В.
дол}кность

техн. директор ()OO "l'apaHT-

Членов комиссии: Сервис"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
должность

инженер 1l'lO ООО "l'арант-

Сервис"

фамилия, инициаJIы

Чумаченко И.Ю.
должность фапtилия, инициаrIы

tIроизвела обций (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

улица Постышева, 2l
При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНС ТРУКЦИЙ И ИНЖЕ НЕРН ОГ О ОБ ОР УДОВАНИЯ

} п/п наименование оценка технического flефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о

трещины в цоколе, отслоение штукаryрного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал)
состоян}Iе удовлетворительное, общиli

износ 107о

треtцины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

шlукатурки цоколя

J Стешы наружные
состояние удовлетворительное, обций

износ 10о%
трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной п;lитки

4 Стены вIIутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ 10%о
трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общий

износ 10о%
трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
koт{cTnvKTTI,TLT

7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общий

износ 20%
леформированы трубы, кронштейны нар)Dкного водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, обпtий

износ l07o
трещины в швaIх между плитalми

9 отмостка
состояние удовлетворительное, общий

износ 157о
провaIлы грунтц растрескивание бетона

10 Кровля
состояние удовлеl,ворительное, общий

износ 207о

повреяцение деталей сл}хqвых окон, ослабление крепления асбоцем

листов к обрешетке, частичное отс}тствие NIетIL,Iлического конька,

искривление местами метаплических желобов

1l Полы
состояние удовлетворлtтельное, общий

износ 207о
нА лестничных площадках частичное выщербление бgгона

|2 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий

износ l0o%
без видимых повреждений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, обцtий

износ 1 07о
без видимых повреlкдений

|4 Лестничные кJIетки
состояние удовлетворительное; общий

износ l0%o
без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
тяллбmrт

состояние удовлетворительное, общий
износ 10оZ

частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение

отделочного слоя

16 Система отоilлениrl
состоянIlе удовлетворительное, общий

износ zlOYo

коррозия Irrеталла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной армаryры

1,7
Автоматизированные
теттпоRне пvнктн

отс\"гс,гвчют

18
Общедомовые узлы у{ета
ппmрбпрниq тепппппй

состояние удовлетворительное, общий
износ 10о/o

без видимых повреждений

19
Элеваторные узлы системы
отоппения

отс}тствуют



20
Система горячего
пппоснабжения

состоянI]е удовлетворительное, общий
износ 407о

коррозия метzLпла, свищи, большое колличество хом}тов, закипанtlе

запорной арvаryры

2l Общедомовые узлы у{ета
пптпрбпенття ГRС

состояние удовлетворительное, общий

износ 400lо
уgгановленв2011 г.

22
Система холодного
pn ппсрябженrля

состояние удовлетворительное, общий
износ 400%

коррозия металла, свищи, большое колличество xoNl}ToB, закипание

запорной арма ryры

2з
Общедомовые узлы }п{ета
пптпебпения Хвс

состояние удовлетворительное, общий
износ 1 0%

без видимых поврехцений

24 система газоснабженшI отс}тствует

25
Общедомовые узлы }л{ета
пптпсбпснrля гяqа

отсугствуют

26 истема канализации
состоян1.1е удовлетворительное, общий

lrзнос 40%о
коррозия метыIла большое колличество свищей, хом}тов

2,7
Система электроснабженця
и освещения

состоя ние удовлетвор ительное, общий

l.tзнос 40о%

повреl(дение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластлlчности

изоляциtl проводов, в этa)кных щитах установлены автоNlатическ}lе

выключатели с ненормативно большим током откJIючения

28

Общедомовые узлы )пIета
потребления
электроэнергии

состояние удовлетворительное, общий
износ 400/о

установлен в 2010г.

29 система вентиляции
состояние удовлетворительное, общий

lrзнос 207о разрушение, засорение вентканалов

з0 Мусоропровод отс}тств},ют

з1
Система АППЗ и
пLlil,fпvп2 пеI{ия

отсугствуют

з2
Внугренний пожарный
ПППЛТТППRП П

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочЕое
wсmпйптпп

отс}тств},ют

з4 Лифтовое оборудование отсутствуют

решепие комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиlI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

улица Постышева, 21

Л} п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Iекущий ремонт

2 Капитальный ремонт инженерные сети

э

Мероприятия по

энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

директор OOO "l'aparrT-
Сервис"

доля(ность

техн. директор О0() "l'apaHT-

Членов комиссии: Сервис"
долr(ность

инженер tll'O ООО "l'арант-
Сервис"

с.в.
фамилия, lIниц}Iалы

Конев А.В.
фамилия, }Iнициалы

и.ю.
ДОл)КНОСТЬ фамилия, инициалы


