
комиссия в составе:
директор O0() "l'apaHT-

Председателя комиссии: Сервис" Приryла С.В.
ДОJDКНОСТЪ

техн. директор 0О0 "l'apatrT-

Членов комиссии: Сервис"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
ДОJDКНОСТЬ

июкенер ll'l'O О(.)(J "l'apaBT-
Сервис"

фамилия, инициФш

Чумаченко И.Ю.
долкность фамилия, инициалы

произвела общшi (осенlшй) осмотр элементов общего иIчtуIцества многоквартирного дома:

проспект Мира30А
При осмотре установлено слещ/ющее:

РЕЗУЛЬТЛТЫ ОСМОТРЛ
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Jlb п/п
наименование

trпцптпwrтирцLf
оценка технического

.Щефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворит€льное, общий

износ 10оlо

при визуальном осмотре :1рещины в цоколе, отслоение штукат}рного
слоя, местные нарушениrl штукатурки цокоJUI

2 Щоколь (подвал) сосmяние удовлетворительное, общий
lBHoc l0%

при визуtlльном осмоце: трOщины в цокол0, отслоение штукатурного слоя
местные нарушения штукатурки цоколя

J Стеrш наружные
сосюяние удовлетворительное, общий

износ 10оlо

при визуальном осмотре : цещины по мФкпанельным швalм, отслоение

фасадrой плип<и

4 Стеrш внутренние
состояние удовлетворит€льное, обцшй

износ l0ой
при визуальном осмотре : трещины , отслоение штукатурного слоя,

местные нарушени,l штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общий

износ l00%

при визуаJIьном осмотре : трещины по межпанельным mв:lil,t, отслоение

фасадrой плrгки

6
Несущие и ограждшощие
КОНСТПЧКIТИИ

,7 Водостоки состояние удовлетворительное, общий
износ 20Yo

при визуальном осмоlре: леформированы трубы, кроншт€йны наружного
водостока

8 Перекрытия сосюянио удовлетворштельное, общий
износ 10%

при визуальном осмотре :цещины в швzж между плитами

9 отмостка сосюяние удовлетворительное, общий
износ 15оlо

при визуальном осмотре : провалы грунта, растескивание бgгона

l0 Кровля
сосюяние удовлетворtlтельное, общий

пзнос 20о/о

при визуаJIьном осмоlре : повреждение деталей сл}ховых окон,
ослабление крепления асбоцем листов к обрешетке, частичное отс}тствие

метаJIлшIеского коньк4 искривление местами метzlллических желобов

ll Полы сосюяние удовлетворштельное, общий
шнос 20оlо

при визуаJIьном осмотре : на лестничных площадкм частично0
выщербление бсгона

12 Перегородки состояние удовлеIворитеJБное, общий
износ 10ой

np, 
""rу-""о" 

осмотре : без видимьп повреждений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общий

износ 10оlо
при вIвуalльном осмотре : без видимьп повреждений

l4 IIестничrше кJIетки
состояние удовлетворитýльное, общий

износ 10оlо
при визуаJIьном осмотре : без видимых повреждений

l5 Общие корIцоры и
гямбrmът

сOстояние удовлетворrтýльное, обццй
износ l0olo

при визуальном осмотре : частичное р{,рушение кирплFtной кладки вокруг

дрерных проемов, нарушение штукатурного слоя

16 Система отопленшI
состояние удовлетворит€льное, общий
' Езнос 40оlо

при визуаJIьном осмотре : коррозлul металл4 большое коJшичество

хоilIуюв, закипание запорной арматуры

1,7
Автоматизированные
теппоRые ттчI{ктьт

oтc}'гcTB}toт

18
Общедомовые узлы }чета
ппmебпсшg тепппппй

чстzlновлен в 2016 г

l9 ЭлеваторшIе узJш системы
отоппения

отсугствуют



20 Система горячего
вопоснабжения

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

при визуальном осмоlре : коррозиJI метrшлqсвищи, большое колличество
хом}тов, зzжипание запорной арматуры

2| Общедомовые узлы yleтa
tIотDебления ГВС

отсугств},ют

22
Система холодного
водоснабжения

соФOяние удовлетворЕт€льное, общий
износ 40оlо

коррозиrl металла" свищи, большое коjшичество хо}fуюв, зitкипание
запорной арматуры

Общедомовые узлы )пrета
поmебления Хвс

сосюяние удовлетворштельное, общий
изноо 20% уст.lновлен ь2012г.

24 Система газоснабжеЕиJI отсугствует

25
Общедомовые узпы учета
поmебления газа

отс}тств},ют

26 Система кdнализации состояние удовлетворительное, общий
износ 40оlо

при визуilльноМ осмотре : коррозшl метаJIла9 большое коJIличество,
xoilry"гoB

2,7
Система электоснабженIфI
и освещениrI

сосюяние удовлетворительное, общий
tвHoc 40%

при вкlуllльном осмотре : повреп(дение к}оляции сЕIýй в отдельных
местах, пот€ря эJIластиttности изоJIяции проводов, в этlDкньtх щитtж

устilновлены автOматшtеские выкJIючатели с ненормативно большим юкоtr,l
.откпючени,I

28
Общедомовые узJш учета
потебленшI
электроэнергии

состOяние удовлетворительное, общий
износ l0olo устzlновлен в 2010г.

29 Система вентиJиции сосmяние удовлетворитýльное, общий
износ 20Уо при визуalльном осмотре : рalзрушение, засорение вентканалов

з0 Мусоропровод отсугств},ют

31
Система АППЗ и
trьтмочпаJтения

отс}тствуют

з2 Внугреншй пожарный
ВОДОПDОВОД

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное

Устройство
отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отсугствуют

решение комиссии:
на основании результатов общего (осеrпrего) осмотра

комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира 30А

и, элементы и иЕженерное оборудование,

система отопления, ГХВС, элекгроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии:
директор ООО "Гарант-
Сервис"

ДОJDКНОСТЬ

техн. директор 0ОО "l'араtrг-

ДОJDКНОСТЬ

июкенер ПТО ООО "Гарант-
Сервис"

ла С.В.
фамилия, инициалы

Конев А.В.
фамилия, инициалы

Чрлаченко И.Ю.

членов комиссии:

ДОJDКНОСТЬ
фамилия, инициzlлы



лкт
ОБЩЕГО ( осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОI(BАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А.ЩРЕСУ:

г. Находка проспект Мира,30 А

г. Находка " 16 " авryста 2024r,
(населеншIй tryнIff)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование оргадизации,

управляющей (обслуживающей)
МКД, реквизиты, контактные
данные

ООО Гарант- Сервис" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 407028104501801 12282

,Ща.тrьневосточrшй банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК
0408 1 3 608 инtукпп 2508066з26 125080 l 00 1 огрн 1 04250 1 б l 7806

тел, факс 8(42З6) 7 4-1 6-'7 l
1. Тип МКД

многоквартирrшй домненужное зачеркнуть)

год постройки (ввода в эксплуатацию) 1980 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
Выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования
Ь. характеристика оOъекта

износ, % | )тмность 5 ;количество 
подъездов 4 lколичество квартир 60

>бщая площадь дома,
!Ф.м,

2892,3
rбшая площадь жилых
rомещений, кв.м.

2892,з
общм площадь ножилых
помощений, кв.м.

rбщая площадь мест

lбщего пользования, зз9,|

'. Инженерное оборyдование
наименование количество. шт. наличие общедомовых примечание

геIIловои rryнкт
водомерrшй узел 1

теIIповой ввод 1

водопроводный ввод l
)лектрический ввод l
газовый ввод
система АIШЗ и ЩУ
lIиФты

8. описание основных констрyктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 777,9 скатная, из асбоцем листов
стены наружrше (фасад) панельные
этены внутренние панельцые
перекрытIIJI яс/б плиты
гlестницы 339.1 железобетонные
фундамент ж/б плиты
подвiIл 642,|
9. описание внутDенних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение центI}ализованная, TN-C-S
гегlllоснабжение
водоснабжение НИЖНИИ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

газоснабжение ШИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

отопление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
теплоснабжения центрttльное, КГУП "Примтегшtоэнерго
энергоснабжения центрztльное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центральное, МУП "Находка- Водоканыt"
газоснабжения


