
комиссия в составе:
Председателя комиссии: директор ООО "ВОСХОД" Притупа С.В.

доJIrкность фамилия, инициllль!

Членов комиссии: ТеХН. ДИРеКТОР ООО "ВОСХОД" КоНеВ А.В.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициzlлы

июкенер ПТО ООО "ВОСХОД' Чумаченко И.Ю.
должность фамилия, инициаJIы

произвела об"щlй (осенний) осмотр элементов общего имущества мцогоквартирного дома:
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При осмотре устatновлено следдощее:

J\ъ

п/п

наименование
конструктивных

)лементов и инженерног0

оценка технического состояния
конструктивных элементов и

инженерного оборулования, в том
,Щефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
сосюяние удовлетворительное, общий rBHoc

l0%
при визуальном осмотре : тещины в цоколе, отслоение штукатурного

слоя, местные нарушOния штукац,рки цоколя

2 Щоколь (подвал) сосюяние удовлетъорш€льное, общий износ
l0o/o

при визуаJIьном осмотр0: трещины в цоколе, отслоение штукат}рного
слоя, местные нарушения штукатурки цокоJUl

J Стеrш наружные
состояние удовлетвориIельное, общий tBHoc

\0о/о

при визуаJIьном осмотре : без видимых поврФцдений, выветривalние
кирпичной кладки

4 Стеrш внутренние
сосюяние удовлетворительное, общий шнос

|0%
при визуаJIьном осмотре : трещины, отслоение шryкац,рного слоя,

меотные нарушенtfi штукатурки

5 Фасад
сосlDянио удовлетъорительное, общий износ

|0%
при визуальном осотре : без видимых повреждений, выветривание

кирпичной кладки

6

7 Водостоки отсугств},ют

8 Перекрытия
сосюяпио удовлетворительное, общий шнос

l0%
при визуальном осмотре :трещины в швах между плитами

9 отмостка состояние удовлетворительное, общий tBHoc
30о/о

при визуальном осмоце : проваJIы грунта, растрескивание бетона

10 Кровля состояние удовлетворительное капита.llьный ремонт в 2019 г.

l1 Полы состояние удовлетворительное, общий шнос
20о/о

при визуальном осмотре : на лестничпьж плоцIадках частичное. выщербление бетона

1,2 Перегородки состояние удовлетворительное, общий износ
l0%

при визуalлъЕом осмоте : без видимых повреждений

1з Щвери
состOяние удовлетворшт€льное, общий износ

|0о/о
при визуальном осмотре : без видимых поврелцений

l4 Лестничrые кJIетки при визуальном осмотре : без видимых повреждоний

l5 Общие коридоры и
тятrлбrrпrт

состояние удовлетворительное, общий шнос
|0%

при визуtшьном осмотре : частичное разрушение кирпичной кладки
вокруг дверных проOмов, нарушение штукатурного слоя

16 Система отопленIбI
состояние удовлетворит€льное, общий шнос

40о/о

при визуальном осмотре : коррозиJl метаJIла, большое колличество
хомуюв, закипание запорной армаryры

|7
Автоматизированные
теппоRые TTVHKTRI

oTc}'гcTB},IoT

l8 Общедомовые узJш )лrета
потпебпения тепппрпй удовлетвор. установлен в 2017г.

19
Элеваторrше узлы системы
отоппентiя

отс}тств},ют

20 Система горя.Iего
воппснябжеrrrля

сосюяние удовлетворит€льное, общий износ
40о/о

при визуirльном осмоце : коррозиJI металлцсвищи, большое
колличество хомугов, закипание запорной арматуры



21
Обшедоrlовые узлы rleTa
поmеб_rенrlя Гвс отс}тствуют

22
cltcTelta холодного
во tоснябжения

состOяние удовлетворитýльное, общий износ
40о/о

коррозия мЕталла, большое колличество хом}тов, свищи, закипitние
запорной арматуры

Обцедолtовые узлы rIета
поmебления Хвс

сосmяние удовлетворительное, общий шнос
20% установлен в 2012г.

24 система газоснабжения отс}тствует

25
Обцедомовые узлы у{ета
потnебпения гэза

отс}тствуют

26 Систеrtа канаJIизации
сосюяние удовлетворительное, общий износ

40%
при визуальном осмотре : коррозlul метtUш4 большое коJIличество,

xolvf}ToB

2,|
Система электроснабженлuI
и освешения

сосюяние удовлетворительное, общий износ
20о/о

при визуальном осмотре : повреждение изоJиции ссгей в отдельпых
меспlх, потýря элластиt|ности изоJUlции проводов, в этакных щитzlх

устtlновлены автOматические выкlпочатели с ненормативно большим
тOком откmочениJI

28

общедомовые узлы у{ета
гIотребления

электроэнергии

сосmяние удовлетворительное, общий износ
l0o/o уста'новлен в 20l0г.

29 истема вентиJиции состояние удовлетворит€льное, обпtий износ
20о/о

при визуальном осмотре : разрушение, засорение венткана,лов

з0 Мусоропровол отсугств},lот

з1
Система АППЗ и
лымочлаJтения

отс}тствуют

э2
Внутренний пожарный
ВОЛОПDОВОЛ

отс}тствуют

Переговорно-замочное
чсmойство

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаrпли результатов общего (осеннего) осмофа

комиссиlI считает, что,здание многоквартирного дома по ад)есу:
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Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
систома отопления, ГХВС, электроснабrкения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

необходимо проведение энергетшlеского обследования

Подписи:
Председателя комиссии: Директор ООО "ВОСХОД"

членов комиссии:
ДОJDКНОСТЬ

техн. директор ОоО'ВоСХОД"
долкность

июкенер пто ооо,восход,
должность

9п/ Вид ремонта
l Текущий ремонт

2 Капитальrшй ремонт инженерных сетей

з

Иероприятия по
lнергосбережению и
lнергоэффективности



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОItВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А[РЕСУ:

г. Находка Озерный бульвар,7

г. Находка " 15 " авryста 2024r.
(населенtшй пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование dрганизациио

управляющей
(обслуживающей) MIЦ,
реквизиты, контактные
данные

ООО "ВОСХОД" , г.Находкц ул. Постыrцева,29,

р/с 407028 l 0450 l 800 l 53 1 8,Щшьневосточrrый банк ОАО "Сбербанк Росии"
г. Хабаровск к/с З010181600000000608 БИК 040813608
инtукпп 250808263 | 125080 1 00 1 огрн 1 082508000695

тел. факс 8(42З6) 74-'76-7|

1. Тип МКД
многоквартирный дом(неЕужt{ое зачеркЕутьJ

Год постпойки (ввода в эксплyатацию) | |9'76 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
Выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фонлом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципЕrлитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования
Ь. Характеристика оOъекта

износ, О/о )TZDKHocTb 5 подъездов 8 количество квартир l05

rбщая площадь дома,
кв.м.

5294,6
эбщая площадь жилых
[омещений, кв.м.

45,74
сOцая площадь
нежильlх помещений,
кв.м.

,7z1,4
общм площадь мест
общего пользования,
кв,м.

511

. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие обшедомовых примечание

тешrовой гryнкт
водомерный узел
тепловой ввод
водопроводный ввод
электрический ввод
гtIзовый ввод
эистема Allll3 и ЛУ
пифты

. описание основных констDyктивных элементов
наимецование элемента плошадь. кв.м. описание

кровля 1125"б плоская. из DYлонных материалов
стеЕы наружные (фасад) кирпичные
стены внутренние киDпичные
перекрытиJI яс/б'плиты
пестниIш 511 железобетонные
ьундамент яс/б плиты
гIодвtUI l29.4
9. описанйе внутренних инженерных систем

описание
)лектроснабжение централизованная. TN-C-S
геплоснабжение
водоснабжение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

газоснабжение нижний розлив, стояки
0тоIlление НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

АППЗ и ДУ
lU. источники:
теплоснабжения центральное, K[ УII "lIримтеплоэнерго
энергоснаOжения центрzrльное, ПАО "ДЭК
водоснабжения центр€}льное, МУП "Находка- tsодоканал"
газоснаожения

l

l

наименование системы


