
Акт
ОБЩЕГО ( весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А.ЩРЕСУ:

г. Находка улица Постышева,22

г. Находка l! lб l| февраля 2022r.
(населенный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименованra орaчпrr"ц"",
управляющей (обслуживающей)
МКД, реквизиты, контактные
данпые

ООО Гарант- Сервис" , г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 407028 1 0450 l 80 l 1 2282

.Щальневосточлгый банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 3010l81600000000608 БИК
0408 l 3608 инrvкпп 2508066з26 l25080 l 00 l огрн l 04250 1 6 1 7806

тел. факс 8(42З 6) 7 4-7 6-7 l
1. Тип МКД

многоквартирЕыи домненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплyатацию) l994 l3. Дата последнего капитального ремонта
Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и дDугие
Выделено средств всего, руб.

\{ числе: выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муницип€шитетом, руб.
выделено собственниками жlrлья, руб.

5. Дата проведенIlя энеDгетического обследования
Ь. Характеристика оOъекта

износ, % | )тa)кность 6 lколичOство подъездов 2 количество квартир |4
rбщая площадь дома,
(в.м, l547,4

lбщая площадь жилых
rомещений, кв.м.

,76з,4 общая гlлощадь нежилых
помещений, кв.м.

784
эбщая площадь мест
эбщего пользования, l45

Инженерное оборудование
наименование количество. шт. наличие общедомовых примечание

тегlгtовой пункт
водомерrшй узел l
теIIловой ввод l
ВОДОГIРОВОДНЫИ ВВОД 1

электрическии ввод 1

газовый ввод

8. Описание основных констDчктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

KpOBJUI ll22 плоская, из рyлонных материалов
стены наружные (фасад) кирпичные
стены внутDенние
перекрытиrI ясlб плиты

145 железобетонные
фундамент яс/б плиты
подвrl,,I 300,5
9. описание внутреннIIх инженерных систем

наименование системы описание
)лектроснабжеЕие централизованнаяi TN-C-S
геплоснабжение
водоснабжение НИЖЦИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

газоснабжение нижний розлив! стояки

этоIlление нижний розлив, стояки
ДППЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабже}I!UI центрtLIIьное, КГУП "Примтеrrlоэнерго||
энергоснабжения центр€lльное,ПАО "ДЭК"
водоснабжеЕиrI центр€rльцое, МУП "Находка- Водоканал"
г€воснабжениrI

киDпичные

[естниIш



копrrrссия в составе:
директор ООО "Гарант-

Прелседателя комиссии: Сервис" Приryла С.В.
должность

техн. директор ООО "l'арант-

Членов комиссии: Сервис"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
должность фамилия, инициалы

инженер ll l'O ООО "-['арант-

Сервис" Чумаченко И.Ю.
ДОл)КНОСТЬ фамилия, иницимы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного ДоМа:

улица Постышева,22

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

п/п наименование оценка технического Щ,ефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
состоя ние удовлетворительное, общий

износ 10о%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал)
сOстояние удовлетворительное, общий

износ l07o

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

J Стеrш наружные
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о
без видимых повреяцений, выве,Iривание кирпичной кладки

4 Стеrш внутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ l0o%
трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки

5 Фасад
состоян1.Iе удовле-гворительное, общий

износ l07o
без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
кпнстп\/ктIии

7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о
леформированы трубы, кронштейны внуrреннего водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий

износ 10%о
трещины в швtж между плитами

9

10

Этмостка
состояние удовлетворительное, общий

износ 40%
проваJlы грунт4 растрескивание бетона, разрушения бетона

Кровля
состояние неудовлетворl]тельное, общий

износ 500%

частl1чное отсгствие метtlллическllх отбойников, отс}тствие мет.

фарryков на парапете, IltногочИсленные взд}тия кровельного покрытия,

частичное разрушение цементной стяжки, разрушение рулонного
покрытия в мест&х примыканя к парапетам, вентканалам

11 Полы
состояние удовлетворительное, общий

износ 200% ,
на лестничных площадкrж частичное выщербление бетона

l2 Перегородки
состоянltе удовлетворительное, общий

износ 107о
без видимых повреrкдений

1з ,Щвери
состояние удовлетворительное, общий

износ 100%
без видимых повреждений

|4 Лестничные кJIетки
состояние удовлетворительное, обп_tий

износ l07o
без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
таплбrrпы

состояние удовлетворительное, общий
износ 10%о

частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов,

нарушение штукатурного слоя

16 Система отоIшеншI
состоян ие удовлетворительное, общий

износ 40%о

коррозия мет&пла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной apMr ryры

1,7
Автоматизированные
тепловьте пчнкты

отс)rтствуют

18
Общедомовые узлы yleTa
потпебпения тептовой

состояние удовлетворительное, общий

износ 107о
без видимых повреждений

l9 Элеваторные узлы системы
отоппения

отсчтствчют

;



20
Система горя.Iего
попост,тябжения

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свици, зап,,пЪ,Г
запорной арматуры

2| Общедомовые узлы )дета
пптпебпаниq ГRd

OTCVTCTBVK)T

22
Система холодного
поппснябжения

состояние удовлетворительное, общий
износ 40о%

коррозия метаJ.Iла, большое колличество хом}тов, св1.1щи, закrlпание
запорной арN{атуры

2з
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпенrлq yRс

состоянllе удовлетворительное, обший
износ 107о

без видимых повреlкдений

24 система газоснабжениrt отс}тствует

25
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпения гяса

отсчтствчют

26 Система канаJIизации
состояние удовлетворительное, общий

износ 400%
коррозI.IJI метапла, большое колличество хом},гов, свищи

2,7
Система электроснабжениrI
и освещенIбI

состояние удовлетворительное, общий
износ 40%

повреI(дение }лзоляции сетей в отдельных местах, потеря элластичности
изоляции проводов, в этzDкных щитах установлены автоматические

выключатели с ненормативно большим токоп1 отключения

28

Общедомовые узлы учета
потреблениJI

электроэнергии

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о установлен в 2010г.

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное, общий

износ 200lо разрушение, засорение вентканалов

30 Мусоропровод отс}"rствуют

з1
Система АППЗ и
пт,тпrпvпя пения

отсугств},ют

з2
Внутрештий пожарный
RбппттпrrRп п

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
vсmпйстпп

отс}"тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}"тствуют

решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиlI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

улица IIостышева,22

ЛЪ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт

2 Капитальтшй ремонт крыши

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

директор 0O0 "I'apaHT-

Сервис"
долrtность

техн. директор ООО "l'арант-

!Iленов комиссии: Сервис"
доля{ность

инженер ll l'O ООО "l'apaнT-

Сервис"

ла с.В.
фамилия, инициалы

Конев А.В.
фамилия, инициалы

аченко И.Ю.
дол)l(ность

(подпись)

фамилия, инициалы


