
комиссия в составе:
генеральrшй лиректор ООО

Председателя комиссии: 'BECTA" Притула С.В.
фr""""",,*цr-"ДОл)КНОСТЬ

Членов комиссии: главныЙ июкенер ООО "ВЕСТА" Конев Д.В.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициalлы

инженер ПТО ООО "ВЕСТА" Чуплаченко И.Ю.
должность фамилия, инициilлы

произвела обЦtЙ (осенниЙ) осмотр элемеЕтов общего шлущества многоквартирного дома:

,Щзержинского, 3А

При осмотре установлено след/ющее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ль
tllп

наименование
конструктивных

оценка технического состояния
конструктивных элементов и .Щефекты, выявленные при осмотре

Фундаrиент
состояние удовлетворит€льное, обцшй извос

l0%
при визуальном осмотре : трещины в цоколе, отслоение

штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цокоJUl

2 Щоколь (подвал) состояние удовлетворительное, общий износ
l0o/"

при визуальном осмотре: трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушения штукат}рки цоколя

J Стеrш наружные состояние удовлетворит€льноо, общий износ
|0%

при визуalльном осмотре : без видимых поврежлений,
выветривtlние кирпичной кладки

4 Стеrш вIý/тренние
сосюяние удовлетворительное, общий износ

l0%
при визуаJIьном осмотре : трещины , отслоение шту(атурного

слоя, местные нарушения штукатурки

5 Фасад сосюяние удовлетворит€льное, общий tтзнос

l0%
при визуalльном осотре : без видимьrх повреждений,

выветривание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКIТИИ

,7 Водостоки сосюяние удовлетворит9льноо, общий износ
20%

при визуальном осмотре : леформированы трубы, кронIrrrейны
в}IуIреннего водостока

8 Перекрытия сосюяние удовлетворительное, общий износ
l0o/o

при визуаJIьном осмотре :трещины в швilх межд/ плитами

9 отмостка сосюяние удовлетворитýльное, общий износ
l5o/o

при визуirльном осмотре : провалы грунта, растрескивание бетона

10 Кровля Qосmяние неудовлеlворитсльное, общий износ
50%

при визуальном осмотре : частичllое отсугствие металлических
обойников, отсугствие мет. фарryков на парапете,

многочисленные взд}тиJI кровельного покрытиJI, частичное

разрушение цементной стяЙки, разрушение рулонного покрытия
в Mecтtlx примыка}я к парапетам, вентканалам

ll Полы состояние удовлетворитýльное, общий износ
20%

при визуalльном осмотре : на лестничных площадках частичное

. выщербление бетона

l2 Перегородки состояние удовлетворштельноо, общий износ
l0% при визуальном осмотро : без видимых повреждений

13 Щвери
состоянис удовлетворштельное, общий изноо

l0% при визуаJIьном осмоце : без видимых повреждений

14 лестничrше кIетки состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

при визуаJIьном осмоце : без видимых повреждений

l5 Общие коридоры и тамбуры
состояние удовлетворитýльное, общий износ

l0%
при визуальном осмоте : частичное разрушение панелей вокруг

дверных проOмов, частичное нарушение отделочного слоя

lб система отоплениrI
состOяние удовлетворительное, общий износ

40%
при визумьном осмотре: корроз}ul метirлла, большое
колличество хом)тов, закипание запорной арматуры

1,7
Автоматизированные
теппоRые ттvIdктtl

отс}тствуют

18

Общедомовые узлы yaleTa

потребления тепловой
энергии

состояние удовлетворительное, общий износ
20о/о

УУТЭ установлен в 2010г.

l9 Элеваторlше узJш системы
отопления

отсугствуют



20
Система горячего
вппоснябжения

состOяние удовлетворительное, общий износ
40%

при визумьном осмOтре : коррозия метаJrла9 свищи, большое

колличество хом}тов, закипание запорной арматуры

2l Общедомовые узJш учета
гтптпебпеттия Гвс состояние удовлетворительное

22
Система холодного
рпппппябжения

состояние удовлетворительное, общий шпос
40о/о

при визуальном осмотре : коррозия металла, свищи, большое

колличество хом}тов, закипzлние запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы )л{ета
потпебпения ХRс

состояние удовлетворительное, общий rзнос
20о/о

устtlновлон в 2012г.

24 система газоснабжениrI отсугствует

25
Общедомоlirе узлы }л{ета
ппmсбпршq гяея

отсугств},ют

26 истема канализации
сосюяние удовлетворительное, общий износ

40о/о

при визуальном осмотре: коррозия металла, большое

коJUIичестъо хомугов

27
Система электроснабжениJI и

0свещениJI

состояние удовлетворительное, общий износ
40%

при визуальном о:мотре : поврФцдение изоляции сЕtей в

отдельных местах, пOтеря эJшастичности изоJU{ции проводов, в

этФкнъtх щит:lх устlлновлены alвтоматические выкJIючатели с

ненормативно большим mком откJIючония

28
Общедомовые узJш yreтa
потребления электроэнергии

сосmяние удовлетворительное, общий износ

10%
усlановлен в 2010г.

29 Система вентипяции
состояние удовлетворительное, общий износ

20%
при визуальном осмотре : разрушение, засорение венткаhd[ов

30 Мусоропровод отс}тствуют

зl СистемаАППЗ и
пLтмпvпяпёlrlrя

отс}тствуют

з2
Внугренний пожарный
RОПОТIПОRОП

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
vптппйстпп

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тств},ют

решение комиссии:
На основании результатов общего (осеннего) осмотра

комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

,Щзержинского, ЗА

М п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

l Текущий ремонт система отопления, ГХВС, элекцоснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Капитальный ремонт крыши

з

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии:

генеральный директор ООО
"вЕстА"

ДОJDКНОСТЬ

Членов комиссии: главный июкенер ооо 'ВЕсТА"

ДОJDКНОСТЬ



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка улица фержинскогоr 3А

г. Находка " 5 " авryста 2022 r.
(населенtшilфЕ@

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей ' ,..
(обслlтtивающей) МIЦ,
реквизить!, контактные

ООО "ВЕСТА" , г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810l50l80015З59 ,Щальневосточrrый
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608

иннкпп 2508068066/25080 l 00 1 огрн 1 05250 l б20490
тел. факс 8(4236) 74-76-7l

l. Тип МКД
многоквартирный домненужное зачеркнутьJ

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) l 1988 |3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кDовля опу фасад гвс хвс и другие
выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фондом Жкх, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жlалья. рчб.

s. Дата пDоведения энеDгетического обслелования
D. r'rарактеристика ооъекта

износ, % | этa)кность 5 подъездов lз |количество квартир 185

rбщм площадь домц
(B.м. 9249,8

эбщая площадь жилых
помещений, кв,м.

9168
эбщм площадь нежилых
помещений, кв.м.

81,8
rбщая площадь месг
rбщего пользования,
кв.м.

1084

Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых пDимечание

тепловой пункт
водомерный узел 1

гепловой ввод 1

водопроводный ввод l
)лектрический ввод 1

г€lзовыи ввод

8. Описание основных констрyктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 2581,2 плоская. из рyлонных материалов
стены наDужные (фасал) кирпичные
стены внутренние
перекрытIбI яс/б плиты
лестниIщ 1084 железобетонные
фундамент тсlб плиты
подв€Iл 2581.2
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы опшсание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
теплоснабжение
водоснабжение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
г€lзоснабжение нижний розлив. стояки
этоппение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
АППЗ и ДУ
lU. источники:
гегlltоснабжения центрЕrльное, КГУП "Прrлrлтегшоэнерго|l
энергоснабжения центрzrльное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центральное, МУП "Находка- Водоканал"
г€lзоснаOжения

киппичные


