
Акт
ОБЩЕГО ( весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А{РЕСУ:

г. Находка проспект Мира, 26

г. Находка
l' 10 ll февраля 2022r.

(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей (обслуживающей)
МК!,, реквизиты, контактные
данные -oooгipaнт-Cеpвис'',г.Нaxoдкa,yл.ПocтьIшeBa,29,p/с407028l0450180112282

,Щальневосточный банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000б08 Бик
040813608 иннкпп 2508066з26125080l00l огрн l042501617806

тел. факс 8(42З6) 1 4-'7 6-7 |

1. Тип МКД многоквартирный домненужное зачеркнуть)

Г. Дата послед"его капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитальцого ремонта :

по видам работ
кровля опу фасад гвс хвс и дDугие

вкцелено средств всего, руб,
L ;М ЧИСЛ€i выделено фондом ЖКХ, руб

выделено субьектом РФ, руб
выделено муниципutлитетом, руб
выделено собственниками жилья, руб

5. Дата проведения энергетического обследования

износ. 7о 
|

этакность 5 |количество 
подъездов 4 количество квартир 60

rбщая площадь дома,
(в.м. 2851,3

lбщм площадь жилых
lомещений, кв.м.

285l,з общая площадь не)t(илых

помещений, кв.м.

эбщм площадь мест

эбщего пользования, 264,9

Инженерное оборудование
наименование количество. Iцт. наличие общедомовых примечание

tеIIловой пункт
водомерный узел l
геIIловои ввод 1

водопроводный ввод l
]лектриtIеский ввод 1

газовый ввод
с"^тема АППЗ и [У
]. .гы
8. Описание основных конструктивных элементов

наименование элемента площадь, кв.м. описание

KpoBJUI 868,7 скатная, из асбоцем листов

стены наружные (фасаД) панельные

стены вшутренние панельные

перекрытIФI эtс/б плиты
лестницы 264,9 rкелезобетонные

ьчндамент яt/б плиты
гIодваJI 764,9

. Описание внyтренних инженернь!х систем
наименование системы описание

)лектроснабжение централизованная, TN-C-S

геплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки

г€lзоснабжение нижний розлив, стояки

отоIIление нижний розлив, стояки

АППЗ и ДУ
10. Источники:
IеплоснабженшI центр€lльное, КГУП "Прtтlrлтегшоэнерго'|

)нергоснабженIUI цеЕтральное,ПАО "ДЭК"
водоснабжеFIия центрtLIIьное, МУП "Находка- Водоканал"

газоснабжения



комиссия в составе:
директор ООО "l'араlп-

Председателя комиссии: Сервис" Приryла С.В.
должность

техн. директор 0ОО "-l'арант-

Членов комиссии: Сервис"

фамилия, инициilлы

Конев А.В.
должность

инженер lI l О OO() "l'apaHT-

Сервис"

фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.
ДОл)КНОСТЬ фамилия, инициалы

произвела обций (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирногО ДОМа:

lrpoctleкT Мира, 26

При осмотре установлецо следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

наименование
кпястпчIсти RпLlY

оценка технического
тпqqиq кпцстпvrтиRн

Щефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
состоянl.,tе удовлетворительное, обций

износ l07o

трещины в цоколе, отслоение штукаryрного слоя, местные нарушения

штукатурки цокоjUI

2 I]околь (подвал)
состояние удовлетворительное, обцtий

износ l07o

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

J Стеrш наружные
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о
трещины по ме)ttпанельным швам, отслоение фасадной плитки

4 Стеtш внугренние
состоян!Iе удовлетворительное, общий

износ 10о%
трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки

5 Фасад
состоя H1,1e удовлетвор}lтел ьное, обший

износ l 0%о
трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
клЕсmwттии

,7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о
деформированы трубы, кронштейны нарркного водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о
трещины в швах Nlежду плитами

.: отмостка
состояние удовлетворительное, общиri

износ l5%o
проваJIы грунта, растрескивание бетона

l0 Кровля
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о

повреждение дета,Tей сл}ховых окон, ослабление крепления асбоцем

листов к обрешетке, частичное отс}тствие метilллического конька,

искрllвление местами мет!lлличоских желобов

l1 Полы
состояние удовлетворительное, общий

износ 20%
на лестничных площадках частичное выщербление бетона

12 Перегородки
состояние удовлетворительное, обшtий

износ 107о
без видимых поврежде}rий

1з
состояние удовлетворительное, общий

износ 10%
без видимых повреждений

|4 IIестничные кJIетки
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
гяллбlmк

состоян ие удовлетворител ьное, обutий

tlзнос 107о

частtlчное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение

отделочного с,цоя

16 истема отопленIUI
состояние удовлетвор1lтельное, общи й

износ 407о

коррозия металла, свищлt, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арN{атуры

1,7
Автоматизированные
теппоRт-те TTVI{KTьI

OTC}"тCTBYIOT

18
Общедомовые узлы }п{ета
поmебпения теппопой

состояние удовлетворительное, общлtй

износ l07o
без видимых повреждений

l9 Элеваторные узлы системы
отоппения

отсутствуют

/

Щвери



20
Система rорячего
волоснабжения

состоян1.1е удовлетворлiтельное, общий
износ 40оlо

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипанriе

запорной арматуры

2\ Общедомовые узлы }п{ета
потпебпения ГRс

отс}тствуют

22
Система холодного
рп ппснябrтсентля

состояние удовлетворительное, общий

износ 407о

коррозия металла, свищи, большое колличество хом!тов, закI]пание

запорной арvаryры

2з
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпения ХRс

состояние удовлетворt]тельное, общий

износ l0%
без видимых повреждений

24 система газоснабжениrI OTCVTCTBVeT

25
Общедомовые узлы )лIета
пптпебпения газа

отс}тствуют

26 система канализации
состояние удовлетворительное, общий

износ 407о
коррозия металла, большое колличество свищей, хом}тов

27
Система электр о снабжеgиJI

и освещениrI

состояние удовлетворительное, общий

износ 407о

повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элласт}tчности

изоляции проводов, в эта}кных щит&х установлены автоматические

выключатели с ненорNlативно большипt током отключенtlя

28

Общедомовые узлы )п{ета
потребленI4rI

электроэнергии

состоян[tе удовлетворительное, общий
износ 400%

установлен в 2010 г,

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное, обший

износ 20о%
разрушение, засорение вентканалов

з0 Мусоропровод отсчтствчют

з1
Система АППЗ и
паIмalvпя пенIпя

отс}тств},ют

з2
Вlцrгренний пожарный
вопопповоп

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
rlсmпт}гтрп

отс}тств},ют

з4 IIифтовое оборудование отс','ТстВVюТ

решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира,26

J\Ъ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт

2 Капитальтшй ремонт инженерные сЕти

J

Мероприятия по

эЕергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Сервис"

директор OOO "l'apaHT-

Сервис"
должность

техн. директор ()ОО "-['арант-

Wi,;:

с.в.
фамилия, }Iнициалы

Конев А.В.
фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.

должность

инженер ПТО ООО "Гарант-
Сервис"

членов комиссии:

доля(ность

(подпись)

фамилия, инициалы


