
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А,ЩРЕСУ:

г. Находка улица Постышева,23

г. Находка " 3 " февраltя 2022 r.

(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование орЁанизации,

управляющей
(обелуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ооо "проспЕкт" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 40702810150180053l7

,Щальневосточный банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608

04081з608 иннкпп 2508082649125080100l огрн 1082508000706

тел. факс 8(42З6) 7 4-'7 6-'l l

Бик

1. Тип МКД многоквартирный дом
[ненужное зачеркнуть)

2. год постройки (ввода в эксплуаlцццlq) l9,79 . Дата последнего капитального ремонта

ГУчастие в региональных программах, программз] 99цдgДКД

Программы капитального ремонта:
по видам работ

KpoBJUI опу фасад гвс хвс и другие

Выделено средств всего, руб.
В, ,числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципrlлитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведепия энергетического обследования

износ, % | )тФкность 5 |количество 
подъездов 4 количество квартир 60

общая площадь

дома, кв,м.
2865,5

эбщая гшощадь

килых помещений,
2865,5

общм Iшощадь
нежиJшх

общая шIощадь
мест общего

,{о,)

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

геIIловои пVнкт
водомерrшй узел
геIIловои ввод
водопроводный ввод

электрическии ввод

газовый ввод
система АППЗ и.ЩУ

наименование элемента плошадь. кв.м. описание

кровJIя 1040 скатная, из асбоцем листов

этены наружные (фасад) панельные

этены внутренние панельные

перекрытлUI rrс/б плиты

пестницы 259,2 железобетонные

фундамент ясlб плиты

подваJI б00,5

9_ описание внчтDенних инженеDных систем
наименование системы опt{сание

электроснабжение централизованная, TN-C-S
теплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки

газоснабжение нижний розлив, стояки

отопление нижний розлив, стояки

АППЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабжения центрzlльное, КГУП "Примтеrutоэнерго"

энергоснабжения центрчlльное, ПАО "ДЭК"

водоснабжения центральное, МУП "Находка1 Ц9д9цзцц]

газоснабжения

1

1

1



' комиссия в составе:
председателя комиссии:

фамилия, инициаJIы

Чумаченко И.Ю.
должность фамилия, инициalлы

произвела обший (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:
Постышева,23

При осмотре установлено след}.ющее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦI4Й И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

директор ООО "ПРОСПЕКТ" Притула С.В.
должность

техн. директор
Членов комиссии: ооо "ПРосПЕкТ"

доJIrкность

инженер ПТО
ооо "проспЕкт,

фамr.Iлия, инициалы

Конев А.В.

J\&

п/п
наименование

конструктивных
Оценка технического состояния
конструктивных элементов и ,Щефекты, выявленные при осмотре

I

l, Dундамент состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

трещины в цоколе, отслоение шryкаryрного слоя, местные нарушения
штукаryрки цоколя

2 Idоколь (подвал) состояние удовлетворительное, общий износ
l\o/n

трещины в цоколе, отслоение штукаryрного слоя, местные нарушения
штукатурки цоколя

J Стетш наружные состояние удовлетворительное, обций износ
l0oA трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

4 Стены внутренние состояние удовлетsорительное, общийt износ
1,0%

трещlrны , отслоение штукатурllого слоя, местные нарушения
штукаryрки

5 Фасад состояние }цовлетвор}.rтельное, общий износ
10%

трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
конструк]ц,ш

,7 Водостоки состояние удовлетворительное, общий износ
20% леформированы трубы, кронштейны нар),Dкного водостока

8 Перекрытия состояние удовлетворительное, общий износ
10о/"

трещины в швrIх ме)Iцу плитаJr,rи

9 отмостка состояние удовлетворIlтельное, общий износ
|5% провrrлы грунта, растрескивание бетона

,q_9ровля

I

состояние удовлетворительное, общий износ
20%

поврепцение деталей сл}ховых окон, ослабление крепления асбоцем
л}Iстов к обрешетке, частичное отс}тствие метalллического конька,

искривление N.recTaMlJ метаJIлtлческих желобов

l1 Полы состояние удовлетворl.lтельное, общлt й износ
20% на лестничных площадках частичное выщербление бетона

l2 Перегородки состояние удовлетворltтельное, общий износ
l0% без видимых повре}цений

lз Щвери
состояние удовлетворительное, общий износ

10% без видимых поврещдений

14 Лестничtше кJIетки
состояние удовлетворrпельное, общий износ

l0% без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
TaMбrznbT

состояние удовлетвор tl-гельное, общийt износ
l0%

частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение
отделочного слоя

16 система отоплениrI состояние удовлетворllтельное, общий износ
10о/о

коррозия метаjIла, свl.tщи, большое колличество хомуrов, закипанIiе
запорной арматуры

17
Автоматизированные
теппоRЁте ттvнkтLт

отс}тствуют

18

Общедомовые узJы )чета
потребления теIIловоЙ

энергии

состояние удовлетворt]тельное, общийt l.tзнос

l0% без видимых повреп(дений

l9 Элеваторtше узлы системы
отоппентrя

отсутствуют

20
Система горяtIего

водоснабжения
состоянLlе удовлетвор t]тельное, общий износ

40%
коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арп,lатуры



установлен в 2010г.состояние удовлетворительное, общий износ

10%2I
Обцедомовые узлы учета
поmебления Гвс

йоau" N{еталла, свищи, большое колличество хом}тов, закипанrlе

запорной арматуры
22

система холодного

водоснабжения

состояние удовлетворl1тельное, общий износ

40%

без видимых поврежденийсостояние удовлетворительное, общtrй износ

10%

отс}тствует

/,э
Общедомовые узлы у{ета
потребления ХВt__-

24 система газоснабжени,I

25
Общедомовые узлы у{ета
поmебления газа --

отс}тствуют

26 система канаhизации
состояние удовлетвор ительное,

40%

состояние удовлетворите,гlьное. общий износ

40%

повре)кденt,Iе изоляцllи сетей в отдельных местах, потеря элластичности

tIзоляц}lи проводов, в этажных щитах установлены автоматическ!Iе

выключатели с ненормативно большим током отключения21
Система элекФоснабкеЕI1,I

и освещениrI

28
состояние удовлетворllтельное, обцt,Iгj износ

|0%

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное,

20%

з0 Мусоропровод
отс}тствуют

31
Система АППЗ и
пLIлrrrvп2 пения

отс}тствуют

з2
отс}тствуют

ээ
Переговорно-замочное
.rа'mптiпma\

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:

На ocHoBaнrд,r результатов общего (весеннего) осмотра

комисси'IсчитаеТ,чТоЗДаниемногокВартирногоДоМапоадресУ:

Постышева,23

система отопления, ГХВС, кНс, , ремонт кровли, npj:IgI1 вент,л"ци,

Капитальный ремонт

необходимО проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКГ
должность

техн. директор
ооо "проспЕкт"

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ооо,проспЕкт"

с.в.
фамилия,

Конев А.В.

иницимы

iLпенов комиссии:

долr(ность

фамилия, инициалы


