
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А.ЩРЕСУ:

г. Находка улица Пугачева, lА
г. находка 2I " QевраJIя Zv./,z т,

(населенныи пункт)

()Бщил] сtsЕдЕния

Наименование организации,

управляющей '

(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные
данные

ООО "ВЕСТА" , г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810150l800l5359 ,Щальневосточный
банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 3010181600000000608 БИК 040813608

инн/юш 2508068066 125080 l 00 1 огрн 1 05250 l 620490
тел. факс 8(42З 6)'7 4-7 6-7 l

1. Тип МКД
многоквартирный дом.ненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) 1989 3. Щата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:

по видам работ

кровлJI опу фасад гвс хвс и другие
виды работ

Ьтом числе: lвыделено фондом ЖКХ, руб.
|выделено субьектом РФ, руб.

| 

выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жлтtья. Dуб.

5. !ата проведения энергетического обследования
б. Характеристика объекта

износ, О/о l0 )T'DKHocTb 5
количество
подъездов 9 (оличество квартир l35

эбщм площадь дома,
кв.м. 6,122,8

эбщм п.пощадь жилых
помещоний, кв.м.

6565,1
эбщая плоlцадь нежилых
помещений, кв.м.

l5,7,7
общм площадь мест
общого пользования, 630,9

. t4нженерное ооорудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

гепловой гrункт
водомерIшй узел
гепловой ввод 1

водопроводный ввод
)лектрический ввод 1

гааовый ввод
ема АППЗ и ЩУ

гIифты

В. Описание основных констDyктивных элементов
наименование элемента площадьr кв.м. описание

KpOBJUI 20б0 плоская, из рулонных материалов
стены наружньте (фасад) кирпичные
стены внутренние киDIIичные
перекрытия ж/б плиты
пестницы 630,9 железобетонные
фчндамент ясlб плиты
подвал l464.7
9. Описание вtlyтренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованнаяq TN-C-S
геплоснабжение
водоснабжение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
газоснабжение НИЖНИИ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
отопление НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
АППЗ и ДУ
lU. источники:
тегшоснабжения центр€цьное, K.t У l l "l lримтеплоэнерго
энергоснаOжения центр;rльное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центр€Iльное, МУП "Находка- Водоканал

l

гiвоснаожениlI



(r

комиссия в составе:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "ВЕСТА" Притула С.В.
фамилия, инициалыДОJDКНОСТЬ

Членов комиссии: главныЙ инженер ООО "ВЕСТА" Конев Д.В.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициаJIы

инженер ПТО ООО "ВЕСТА" Чуплаченко И.Ю.
ДОЛ)КНОСТЬ фамилия, инициztлы

произвеjта общий (весенний) осмотр элемеЕтов общего имущества многоквартирного ДоМа:

Пугачева, 1А

При осмотре установлено след/ющее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
констр)rкциЙ и инжЕнЕрного оБорудовАния

лъ
п/п

наименование
конструктивных

Оценка технического состояния
конструктивных элементов и Щефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворительное, общий износ

l0%

усиление фундамента в районе 1-2 подъФда выполнено в 201 lг
дпя предотвращения раскрытIUI 1рещин наруя(ных кирпичных

стен; трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушенrfi штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал)
состояние удовлетворительное, общий износ

1,0%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушениJI штукат}рки цокоJIя

J Стены наружные
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%

наружная кирпичнм стена в районе 1-2 подъезда имеет сквозные

вортикальныо трещины по всей высоте шириной раскрьlтия до 5

мм и длиной до 1,5 м - от фунламента до чердака. Трещины в

стабильном состоянии, раскрытио не наблюдаgгся. Выветривание

кирпичной кладки

4 СтешI внутренние
состояние удовлетворительное, общий износ

10%

1тещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукат}рки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
трощины в районе 1-2 подъезда п всей высоте, без видимых

повреяцений, выветривllнио кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
KnHcTnvKITLTrI

шарркнм кирпичнаJI стена в районе 1-2 подъездов име9т

]квозные вертикальные цещины от фундамснта до чердак4

,7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общий износ

20%
деформированы трубы, кронштейны внутреннего водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий износ

10%

плиты покрьIтия чердака имеют сколы, разрушение бетона с

сголениом рабочей арматуры. Коррозия арматуры плит покрьIтия

9 отмостка
состояние удовлетворительное, общий износ

|5%
провiIлы грунта, растрескивание бетона

10 Кровля
состояние неудовлетворительное, общий износ

70%

р4п

износом 70оlо, частичное отсугствие метtlллических отбойников,

отс}тствие мет. фарryков на парапете, многочисленные взмия
кровельногО покрытшI, частичноо разрушение цементяой

сiяжки, разрушение рулонного покрытия в местах примыкаюl к

парапетам, вентканалам

l1 Полы
состояние удовлетвор}lтельное, общий износ

20%
на лестничных площадках частичное выщербление бетона

|2 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий износ

10%
без видимых поврехцений

13 ,Щвери
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреждений

|4 Лестничные кJIетки
состояние удовлетворительное, общriй износ

|0о/о
без видимых повреждений

15 Общие коридоры и тамбуры
состояние удовлетворительное, общий износ

1,0%

частичное разрушение панелей вокруг двOрных проемов,
, нарушение отделочного слоя

16 Система отопленIrI
состояние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия метаJIла, свищи, большоо колличество хомугов,

закипание запорной армаryры

1,7
Автоматизированные
трпппRаIе TTVI{KTьT

отс}тствуют



l8
Общедомовые узлы )л{ета
потребления теrгrовой
энергии

состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреждений

19
Элеваторные узJн системы
птоптения

отсугств},ют

20
Система горячего
рп ппсrrябжения

состояние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов,

закип{lние запорной армаryры

2l Общедомовые узлы )п{ета
ппmебпениq ГRс

сосюяние удовлетворительное чстановлен в 2013г.

22
Система холодного
пппоснабжения

сосmяние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия MeTaJLпa, свищи, большое колличество хом}тов,
закипание запорной армаryры

2з
Общедомовые узлы }чета
потпебпения ХRс

состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреждений

24 система газоснабженшI отсчтствчет

25
Общедомовые узлы }лIета
пптпебпеrrия гяаа

отс}тствуют

26 система канализации
состояние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов,

закипание запорной армаryры

2,7
Система электроснабжениjI и
0свещеЕIIJI

состояние удовлетворительное, общий износ

40%

повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря

элластичности изоляции проводов, в этакных щитiL\ установл(
автоматические выключатели с ненормативно большим токс

отключения

28
Общедомовые узлы }п{ета
потребленIIJI электроэнергии

состояние удовлетворительное, обший износ

10%
чстановлен в 2010г.

29 истема вентиjulции
состояние удовлетворительное, обшдий износ

20% разрушение, засорение вентканалов

з0 Мусоропровод отсугств},ют

зl СистемаАППЗ и
гRтI\лочпя пения

отс}тств},ют

з2
Внутренний пожаршlй
Rп ппттпппarп

отс}тствуют

Переговорно-замочное
vгmпйптрп

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отсугствуют

решение комиссии:
На ocHoBarrprи результатов общего (весеннего) осмотра

комиссI4,I считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Пугачева, 1А

Ns п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт система отопления, ГХВС, КНС, элекгроснабжения, ремонт кровли, прочистка вонтиляции

2 Капитальный ремонт, крыши, закJIюченио экспертизы 20l3г

J
Мероприятия по

энергосбережению и необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии:

генерirльный директор
ооо "вЕстА"

должность

Членов комиссии: глаВныЙ инженер ООО "ВЕСТА"
доля(ность

инженер ПТО ООО "ВЕСТА"
ДОJDКНОСТЬ (полпись) фамилия, инициалы


