
комиссия в составе:
rенера.тlьtшй директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ООО"Спектр"

Притула С.В.
доJDкностъ фамиrия, иЕициаJIы

главlшй шженер ООО
Членов комиссии: "Спекц)" конев д.в.

фамилия, инициаJIы

Чумачеlжо И.Ю

РЕЗУJЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИЮКЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

rb п/п
наименование

конструктивных элементов
Оценка технического

состоянлlя конструктивных .Щефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамент сосюяние удовлетворlттеJъноо, общий
износ l0%

при визуiшьном осмотре : 1рещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушенlrjl шryкатурки цокоJUI

2 Щоколь (полвал) сосюяние удовлетворительное, общий
износ l0%

при визумьном осмоц0: трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цокоJи

Стеrш наружные сосmяние удовлеIворительное, общий
износ l0% без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки

4 СтеIш внутренние состояние удовлотворительное, общий
износ 10о%

трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушениJI
штукатурки

5 Фасад сосmяние удовлеIворптельноо, общий
износ 10оlо

без видимых повреждений, вывЕтривание кирпичной кладки

6
Несущие и огрФкдalющие
КОЕСТПЧКIIИИ

7 Водостоки сосюяние удовлетворительное, общий
износ 20%

при визуrшьном осмотре : деформированы трубьц кронштейны
в}Iугреннего водостOка

8 Перекрытия сосюянис удовлетъоритсJъное, общий
износ l0% при визуальном осмотре :трещины в шв{lх мехцу плитами

,-

10

отмостка состOяние удовлетворительноо, общий
износ 15%

при визуtrльном осмотре : проваJIы фуIrг4 растрескивание бетона

Кровля сосюяние неудовлетворит€льное, общий
шнос 50ой

при визу{tльном осмотр9 : частичное отсугстви0 метllллических
обойников, отс}тствие мет. фартуков на парtlпете, многочислонны(
вздlтиlt кровельного покрытия, частичное разрушение цементной

стяжки, разрушение рулонного покрытия в местах примыкаЕI к
парапетам, вентканалам

11 Полы состояние удовлетворительное, общий
внос 20оlо

при визуальном осмотре : на лестничных площадках частиtIное
выщербление бегона

|2 Перегородки состояние удовлсгворшгельное, общий
t.tзHoc 10оlо

при визуilльном осмотре : без видимьш повреждоний

lз ,Щвери
состояние удовлетворительное, общий

износ 10%о
при визуаlльном осмотре : без видимых повреждений

l4 Лестничrше кJIетки
состоянио удовлетворительное, общий

износ 10оlо
при визуiцьном осмотре : без видимых повреждений

15 Общие коридоры и тамбуры состояние удовлсгворlтгельное, общий
внос 10оlо

при визуtlльном осмоце : частичное разрушение кирпичной кладки
вокруг дверных проемов, нарушOние штукатурного слоя

lб Система отопленIбI состояние удовлетворительное, общий
t'tзHoc 40оlо

при визуальном осмотре : коррозлul мет:rлл4 большое колличество
хом}тов, закипzlние запорной арматуры

1,7
Автоматизированные тепловые
пчнкты

отс}тствуют

18
Общедомовые узJш yleTa
потпебпения теппопой qЕIепгтrL

отсугствуот

l9 Элеваторtше узJш системы
отоплёr+ия

отс}тствуют



20 Система горя.Iего
вопоснабжеrтия

состояние удовлетворительное, общиfi
износ 40оlо

при визу:lльном осмотре : коррозия метtlJIла, свищи, большое
колличестъо хом}тов, закипание запорной арматуры

21
Общедомовые узJы учета
потDебления Гвс

oTc}'гcTB},IoT

22
Система холодного
вопоснабжения

состояние удовлетъор!пельное, общий
износ 40оlо

при визуitльном осмотре : коррозия метzlлла, большое колличество
хом}тов, закипание запорной армаryры

2з
Общедомовые узлы учета
потr)ебления хвс

состояние удовлетворительное, общий
износ 20о% установлен в 2012г.

24 система газоснабжениrI отсугствует

25
Общедомоfьiе узлы у{ета
потDебления газа

ОТСУГСТВУIОТ

26 Система каЕaUIизации
состояние удовлетворительное, общий

износ 40%
при визу{lльном осмоце : коррозия метаJtл4 большое колличество

свищей, хомугов

27
Система электроснабженIrI и
освещеЕиrI

состояние удовлетворительное, общий
износ 40оlо

при визуrlльном осмотре : повреждение изоJUIции сетей в отдельных
Mecтtlx, потOря эJIластичности изоляции проводов, в этакных щ}лтiж

установлены автоматические выкJIючатели с ненормативно
большим юком откJIючения

28
Общедомовые узлы }лIета
потребления электроэнергии

сосюяние удовлеIворит€льное, общий
шнос 40оlо устttновлен в 2010г.

29 Система вентиJuIции
состOяние удовлетворительное, общий

ttзнос 20%
при визуальном осмотре : разрушение, засорOние венткalнllлов .-

з0 Мусоропровод отс}тствуют

31
Система АППЗ и
пымочпяпения

отс}тств},ют

эZ Вlryтреtший пожарный
ВОЛОIIDОВОЛ

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
чстt)ойство

отс}тств},ют

з4 IIифтовое оборудование отсlтствlrот

решение комиссци:
На основашлrа результатов общего (осеннего) осмотра

комиссиrI счI'rгает, что здание многоквартирного дома по ад)есу:

Сидорешсо, 10

ЛЪ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
l Текущийремонт система отопления, ГХВС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 КашлтальIшй ремонт крыши, заключение экспертизы 2013г

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генеральIшй д}фектор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
до,Jtжность

главный иIDкенер ООО
Членов комиссии: "Сfiекц)"

должность

шоrrенер IIТО
ООО"Спекfр" Чумаченко И.IО

должность



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А{РЕСУ:

] г. Находка улица Сидоренкоr 10

г. Находка " 4 " авryста 2022 r.
(населенньй пуф

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

Управляющей ,}с,

(обслуясивающей) МIЦ,
реквизиты, контактные
данные

ООО "Спектр" , г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810550180l l24l2 Щмьневосточrшй
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 0408lЗ608

иншкпп 25 080 68250 l 25 0 80 l 00 1 огрн | 0 5250 l 62429 5

тел. факс 8(42З6) 7 4-7 6-7 l

1. Тип МКД
многоквартирный дом(н9нужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) l 992 3. .Щата последнего капитального ремоцта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального peмollTa: по видам работ
кровля опу фасад гвс хвс и другие

В- -елено

В\-.rм числе:
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб

5. Дата проведения энергетического обследования
0. характеристика оOъекТТ

износ, % | )тФкность 5 |количестВо подъезДоВ 9 количество квартир l35
общая площадь дом4
кв.м. бзз,7,l

общая площадь жильrх
помещений, кв.м. 6206,2

эбщм площадь нежильв
помещений, кв.м.

l30,9
эбщм площадь мест
сбщего пользования,

,798,6

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

теIIловои пчнкт
водомерный узел 1

тешlовой ввод 1

водопроводный ввод 1

электршIеский ввод 1

газовый ввод
cI эма АППЗ и,ЩУ
Лrr*. rЫ

8. Описание основцых конструктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 20б0 плоская, из рулонных материалов
стены наружлше (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные
перекрытIбI ясlб плиты
пестницы 798,6 железобетонные
фундамент яс/б плиты
подвilJI 16б3"6
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
геплоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабженr,те нижний розлив, стояки
0тоIIление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
гегшоснабжения центральное, КГУП "Примтеrutоэнерго"
энергоснабжения центральное, ПАО "ДЭК"
водоснабжения центральное, МУП "Находка- Водоканал"
гiвоснаоженшI


