
Акт
ОБЩЕГО ( весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО AflPECY:

г. Находка проспект Мира,26А

г. Находка l' 10 ll февраля 2022r,
(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

[Iаименование организации,

управляющей (обслуживающей)
М К!,, реквизиты, контактные
цанные

ООО Гарант- Сервис", г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 40702810450l80l12282

Щальневосточrъtй банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rdc 3010181600000000608 БИК
04081з608 инн/кпп 2508066з26125080l001 огрн l04250l617806

тел. факс 8(42З6)'7 4-1 6-7 l
1. Тип МКД многоквартирный домненужное зачеркнуть)

год постпойки (ввода в эксплyатацию) l 980 13. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
Врцелено средств всего, руб.
L __ ,м числе: выделено фондом ЖКХ, руб

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципzшитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата пDоведения энеDгетического обследованияW
износ, о/о 

l )такность 5 lколичество 
подъездов 6 |количество 

квартир 90

lбщм площадь дома,
(в.м. 429з

эбщм площадь жилых
помещений, кв.м.

429з
эбщая площадь нея(илых

:lоплещений, кв.м.

rбщая площадь мест

lбщего пользования, з5,7,6

. Инженерное оборyдование
наименование количество. шт. наличие общедомовых примечание

геIIловоЙ tryнкт

водомерный узел l
геIшовои ввод l
водопроводный ввод 1

электрлгIеский ввод 1

г€lзовыи ввод
I.^TeMa АППЗ и [У

fы

8. Описание основных конструктивных элементов
наIlменование элемента площадь, кв.м. описание

KpOBJUI 1348,8 скатная, из асбоцем листов
стены нарчжlше (фасад) панельные
стены внутренние панельные
перекрыт}UI яс/б плиты
пестницы 357,б железобетонные

фундамент хVб плиты
подвсlл 1120,1

9. описание внyтренних инженерных систем
Еаименование системы описание

электросцабжение централизованная, TN-C-S
теIlлоснабжение
водоснабжение нижний розлив. стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
отоIlление нижний розливr стояки

АППЗ и ДУ
10. Источники:
теппоснабжениrI центрaIльное, КГУП "Прlлитеплоэнергоl|

энергоснабжениlI центрaльное,ПАО "ДЭК"
водоснабженIлrI центральное, МУП "Находка- Водоканал"
гzlзоснаOжениJI



I

комиссия в составе:
директор OOO "l'apaHT-

Председателя комиссии: Сервис"
дол)t{ность

техн. директор ОО0 "l'apaHT-

Членов комиссии: Сервис"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
дол)кность

инженер ll'l'() ООО "l'apaHT-

Сервис"

фаплилия, инициапы

Чумаченко И.Ю.
должность фамилия, иници:lлы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

лросtIект Мира, 26 А ,

При осмотре установлено след}тощее:

РЕЗУЛЬТЛТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИН)КЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНI4Я

м.п/п наименование
кпнстt"lчкти RHbIx

оценка технического
aпптпgниq кпнотпчктиRных

!,ефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
состояние удовлетворительное, общий

износ 10оlо

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

2 Ifоколь (подвал)
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o

треlцины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

J Стеrш наружные
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о
трещины по Nlежпанельным швам, отслоение фасадной плитки

4 Стены внутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ 100/о
трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки

5 Фасад
состоя ние удовлетворительное, обши й

износ 107о
трещI]ны по Nrея(панельным шваNr, отслоенI,1е фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
кпнсmWIIиL

,7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общи й

износ 207о
леформированы трубы, кронштейны наррltного водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, обший

износ 107о
цещины в швzж меяцу плитами

9 отмостка
состояние удовле-гворительное, общиir

износ 15о%
провалы грунта, растрескивание бетона

;

10 Кровля
состояние удовлетворительное, общий

износ 20%

повреждение Деталей слlховЫх окон, ослабление креплениJI асбоцем

листов к обрешетке, частлtчное отсуlтствие метаJlлического конька,

искривление местами метаJIлических желобов

11 Полы
состояние удовлетворительное, общий

износ 20%о
на лестничных площадкir\ частичное выщербленlrе бетона

l2 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий

износ l0o/o
без видимых повреяцений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общий

износ 100/о
без видимых повреrкдений

l4 Лестничrше кJIетки
состояние удовлетворительное,.обший

износ 107о
без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
тамбчпьт

состоянt]е удовле-гворительное, общиl"л

изнсlс l07o

частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение

отделочного слоя

16 Система oToIuIeHIuI
состояние удовлетворительное, обший

износ 40%о

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арNtатуры

1,|
Автоматизированные
теппrrпLIе TTVт{KTьI

отс}.rствуют

18
Общедомовые узлы }л{ета
потпебления тепловой

состояние удовлетворительное, общий

износ 100%
без видимых повреждений

19
Элеваторные узлы системы
отоп пения

отс\,тствчют

20
Система горяtlего

пп ппенябясения

состояние удовлетворительное, общий

износ 407о

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной армаryры



2| Общедомовые узлы }лrета
ппmрбпрниq ГRс

отс}тствуют

22
Система холодного
попоснабжения

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

коррозl.iя N,{етаJIла, свищи, большое колличество хомутов, закипание
запорной арматуры

23
Общедомовые узлы )лIета
пптпебпения ХRс

состояние удовлетворительное, общий
износ l00%

без видимых повреждений

24 система газоснабженIuI отс}тствует

25
Общедомовые узлы у{ета
потпебпеттия гязя

отсчтствуют

26 система канzlлизации
состояние удовлетворител ьное, обший

износ 400%
коррозия металла, большое колличество свищей, хомутов

2,7
состояние удовлетворительное, общий

износ 407n

повреI(дение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластltчности
изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические

выключатели с HeHopMaTLlBHo большим током отключения

28

Общедомовые узлы )л{ета
потреблениl1

электроэнергии

состояние удовлетворительное, общий
износ 40о/о

чстановлен в 20l0г.

29 истема вентиляции
состояние удовлетворительное, общтrй

лtзнос 207о рaврушение, засорение вентканалов

30 Мусоропровод отсчтствчют

31
Система АППЗ и
пLтлrпvпя прниq

отс}"тствуют

з2
Внутренний пожарный
попопповоп

отсчтствчют

JJ
Переговорно-замочное
vстпrrистRп

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссLUI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира, 26 А

ЛЬ п/п Вид ремонта Конструкчии, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущийремоrrт
система отопления, ГХВС, КНС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка вентиляции

2 Капитальrrый ремонт июкенерные сети

J

Мероприятия по
энергосбережению и
эвертоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
, директор ООО "l арант-

Председателя комиссии: Сервис"

членов комиссии:

должность

техн. директор ООО "l'арант-
Сервис"

дол)ltность

инженер ПТО ООО "Гарант-
Сервис"

ла С.В.
фамилия, инициалы

Конев А.В.
фамилия, инициалы

доляfiость

(полпись)

фамилия, инициалы


