
Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находlса Озерныl't бульвар, l1A

г. Находка 'l 07 li августа 202З г.

(населеййili пуiкfl

оБщиЕ свЕдЕtlия

Наименование организации,

управляющей .
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные
данные

ООО 'ВОСХОД" , г. IJаходка, ул. Постышева,29,

р/с .107028 i0450l800l53 l8 /{а_льневосточtIый баьrr< ОАО "Сбербанк Росии"
г. Хабаровск к/с 30 l 0 l 8 l 600000000608 БИК 0408 l З608
иIJI,Iл{пп 25080826jl/250801001 огрtl l082508000695

,гел. (lакс 8(4236) 74-16-71

1. Тип МКД
многоквартирный домiHeHy)KI{oe зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) l 1979 Дата последнего капIlтального DeIlIoHTa
. Участие в региональных программах, программах Фонда }tKX

Программы капитального ремонта:
по видап,l работ

кровля опу фасад гвс хвс и дDYгие
Выделено средств всего, руб.
В топ,I числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено мун иципал итетоr,l, руб.
выделено собственникап,t и lltrtлья, руб.

5. !,ата проведения энергетического обследования
о. ларактеристtlка оOъекта

износ, 0% )тажность 5 l()дl,е ]д()в 4 ко,чI.1L]ество KBapTI.1p 60

обшая площадь дома,
кв. ]\{.

28з9,5
]0ш{ая п,qОшадЬ жIlrlых
Ioпleщettllir. KB.bt,

)Rlq 5

оощая ]l,поlllttдь

Ilе)кLlлых поrrещеlll.tt'i,

кв, N,I,

эбtцая ttлоцаль пtест

эбщеl,о поль:]оваltttя,

iB. N.1,

эzэ

7. Инженерное оборудование
наtIменование количество, шт. наличие общедомовых прIIмечанI.Iе

,гепловои пчнкт

водоi\Iеl]ны1.1 узел 1

тепловои ввод 1

водоtIроводный ввод l
электрическии ввод 1

гt}зовыи ввод
систеNlа АППЗ и !У

8. Опlrсание основных констрyктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 867,б скатная, из асбоцем листов
стены наружные (фасад) панельные
стены внутренние панельные
перекрытия ж/б плиты
лестцицы 32з железобетонные
фундамент ж/б плиты
подвал 645
9. Описание внутренних инженерных систем

на llMeнoBaHlle сtlстемы оплiсанrlе
электроснабжение централизованная, TI\-C-S
геплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабх(ение нлIжнии розлIlв, стояl(и
0топление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
I U" Источrlики:
Iепл ос наOя{ениJl центрzIльное, КГУП " Примтеплоэнерго ll

энергоснабженIбI центральное, ПАО "ДЭК"
водоснабженlбI центральное, МУП "Находка- Водокана,т"
газоснабжения



20
Система горячего
рпппсrтябrlсенrtя

состоя I] ие удо вле-гвор I.ITe]l ь I Ioe, обtttи Ё.I износ
40%

п pl] в1.1з},аль HoNl ocN,loтpe : коррозIjя N,tеталiа.сви щl.t. бол ь ttloe

l(о,п"ц l]чес rвo хо Nl}тов, зак 1.1пан tle запор Hot:i ар маryры

21
Общедомовые узJlы учета
потпебпения Гвс

состоя н [le },до BJ]e гвор l l Iе"п ь t toe, обltlt.r it износ
I09/o

устаltов"пеtl в 20l lг

22
сист,еьца холодного
волоснабI{енtIя

сосl,оя tl I.1e },,1овj]с,гвор lI,I e.Ilbt toe. обtttиii изнilс
-] 0,],6

корl)о]llя NlетtLплil, cBtttttlt. большtlе коллtlчесl,во xoN,l},ToB, зilli1.1гlаtll]е

lil'lopHoiI ap\l;l I \ |)1,I

2з
Общедопцовые узлы vtleTa
пптпебпения xRc

сос,1 оя l iие } 
jювле,[sор lll cjl bl toe. OбltLttt:t пзнtlс

20,1б
устансlв"пен в 20J2г

1д Система газосЕабх(е}tиrI оl,сутствует

25
Облlедопловые узлы yLI ета

потDебленtIя газа
о,гсчl,с,гв),Iо1,

26 CtrcTeMa канацизаlI[I lt
сос,гояlirlе \ jlов.,lе,гворIllе.lыtilе. обшl1.1ii ttзнсlс

]0%
l]pll sи ]},allbHoN,t ocN.loTpe : коррозljя N,Iста,пjа, бо,lьLпое кол-il,]чество.

xoNl утов

2,7
CrIcTeп,t а эле ктрос t{абжс н ия

и освеlценLIя

состоя l{1.1е },,lOBJ]c lBOl)lгIejtbl toe. обltltt й ttзtlос

40,ъ

Ilpt] впз\,а,пьноNl L]с\lотре : повреiкдснt]е lIзоляцlil] ceTeI"l в от.:lс_пьны\

]\lectах. потеря )"пластl]чHocTtl 1-1:]оляl1t.]1.1 t]роводов, в этаI{ны\ ш1l,1Тах

уСl'аН(]В.]]еIIЫ аВТ()]\.1аТИчеСК1,1е ВЫК,ПЮЧаrеЛИ С HcHOp]\Ial}lBIlO Оt).qL,ШllNl

TOKoj\l o]'lijllotleH ll Я

28

Общедошловые узлы yrleTa

потребления
эJIектроэнер г1.1и

сос] оя н ие ),довле-гвор Ilте,п ь ное, обtци Гl rtзнсlс

20% ус-ганов.lен в 20l 0г.

29 система вентиляции
сосl,оян!lе },jlов"це,tв0l]Il гсJьt tcle. обttllrГr tlзнос

20,)i,
i1l]1.I BII]\21-1blIO\1 ocNtoTpe. pirзpyIlIcHl.]e.,]ac0peII1.1e веlrгкана-lов

30 Мусоропровод t],гсуl,с IBVlt)I

з1
Система АППЗ и
пLlп/п\/ пя пения

0,I cуl,c I в\ IO I

эZ
ВнутреннllГl пожар ны й

RО ПОППОВО П

o,Ic\,1,c гl]\ lo1,

JJ
Переговорно-заN,{оаI ное

чстDоr'iсl,во
о гс!тств),юl

з4 Лифтовое оборудование о,гсVl,стI]\,tо j

Решснrlе Ko}IIIcclIII :

I-] а ocHoBaHrI и резуJI ьтато в общего (осен rrе го) ocN4oTpa

комиссия счl,iтаетл что здаl]ие N{ногоквартирного до\,Iа по адресу:

Озерный бульвар, l 1А

Гs п/ Вид ремонта Конструкuии, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущил"t ремонт clIcl,e\la о,Iоп]lснllя. ГХ[3Сl. э,псt<r,роснабittсttttл, pcNlOHT l(ровл1.1, проtltlстка: пробивка венти.пяц}lLl

2 Капитальный ремонт ttll;Icct.lepltыx ceTeli

_)

Мероприя,гllя по

эI{ергосбереженtlIо и

энергоэ(lфе r{Tl1 BtiocTti

l lCol,\o,:Il l\!о ПГ,,Вс -lсl 
Il tc lHcl)I с ГIlllссl(оI U onc.'lcJoBilHlIq

Подписlt:
Нредселате.lIя коl\lиссиll: /11,1peKTop ООО "ВОСХОД"

,ll1,1)Ii]{()cl ь

Членов коN,I11ссии: ТеХН. ДИРеКтОР ООО "ВОСХОД''

доjl)ItI lt)c,l,b

иtl;liеIiер П]'О ООО "ВОСХОД"

[1риту"rrа С.В.

:'lоЛ)l(l IОС'ГЬ



комиссия в составе:
Прелседателя комиссии: директор ООО "ВОСХОД" Приrу;rа C,i3,

д0,-liliI]()сl ь

Членов комиссии: ТеХН. ДИРеКТОР ООО "ВОСХОД" КОНеВ А.В.

(lапl иrtlя. }.] н llltt{a"IIb]

,цол)Iiносl,ь (lаrtt.lллlя. инl]цпапы

иня(енер ПТО ООО "ВОСХОД" LIуплачеrrко И.[О.
до,ПrI(]l()сТЬ (lаrлилия, иlIицl.iалы

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

л'9

'п

наименование
конструктивных

]лементов и инженерног0

Оценка технriческого состояния
конструктивtlых элементов и

инженерного оборудования, в том
!,ефеlсты, выявленные при осмотре

1
(>ундамент состоя HI.1e удоl]"цеl Bt]p пl,ел ь ное. об tдll i,i износ

l0%
прIl вllз),альtlо\l ocNIOTpe :,tреtцI]tlы в цоколе, отслоеtiие шц,кат}рtlоl,о

слоя. i\l ecTI I ые }Iар)lшеrI1.1я lUт)"кат},р KLl цоколя

2 ] [околь (подвап) состоян ие удов.петвор liтел ь l toe- общt.l il ttзгtilс
l()%

tlplI в}Iз\а"пьноN,1 OcN]ol,pe: l,рецlиI]ы в llоl(оле, огс]lоенtlе шryкац,рного
с.]Il)я. Nl еO,I,H bie н ар\ ttlc н ия шl\,кац,ркl., цоколя

J Стены наруiкные
сосrоя I IlIc },.1ов.псl в()р1 ll с-п ь t ttlе. обtцt t Гl t tзHilc

l{)%

]ll]jl ts]lJ\illbllo l0cI\IO]Ре ] ГРеll1llllЫ ПО Nle)I(Пarle-IibHЫ]\{ ШjВаi\{.

U I., Il,cllllc L|,lcr:tt.,й плttr Ktl

4 Стены внутренние
сосl,оя l I lIe улов JIе] вор 1 Iге,|l ь t toe. об tllt.t й ttзнос

](.]%

пр]l вll,j),альноrl ос\lо,гре : l,реlllины . о-гс"гlоение шт},каryрного слоя,

]\lестные наруIпения U]тукатурки

5 Фасад
состоя н }le ),ло B,rlel вор l ll,e-l ь tlcle. обlrlt.l l:i t tз нос

1()%

прI.1 вI]з},аль] Io11 ocN]ol,pe : -греlцlt ны по N{е)IiпанельныNl шва]\,1,

ol-c.]loeI I1.1e фасадllоl:t плt.tтt<tl

6
Несушие и ограждающие
ко HcTnvKITI.{ll

,7 во.цостокlт
сос,гояI lIle удовлетворl]те,цьt ltte. общtlй tlзt lOc

20%

l]l]ll ви:]\,а-qьноN,I ocN,oTpe,.rе(lорпlt.rрtlваны трl,бы. кроltштеi,ltlы
Iiаруriliого во,цOстOка

8 Перекрытия
состоя}l1.1е ),довлствор lITe.lbHoc. общий Ilзнос

l0%
Ill)I,{ B,t,]\ a]lbHo\,1 ocNlOTpc :Tpell1иtlbI в швах ]\.1е7кду плl{таvt]

о отмостка
сос,t,оя tI1.1e удовлетворl lте.п ь t roe- обцl.r il из l toc

l 59;
lIpt.i впз\,а-пьliоN{ ocilloTpe: провzuIы груII1,а, расlресt<ивание бетоttа

l0 Кров,rя
состоя н 1.1e удовлеl вор l]тс-ц ь нос. обtли il trз н ос

2 00,,;

пр1.1 вl]з\ a,lbl]ONl осN,lо,гре : повре)I(дение де-гаJIей слуховых oKoll,

tlсл i,tб,гtеt t ttе креtLпен 1.Iя асбоuеьl "ц l] стов к обirешетке, ч астllч ное

огс\,Iсt,l]1.1е N,lе-гал,пlltlеского KoHblta, rlcKplJBjIeHlle N,lеста]\,lи

\lc | а. l lllческlI\ ;t;е.tобов

l1 Полы
состояrl1.1е удов"пеl sopl{Te,ilbtltlc. общttl"t t.tзiltlс

20%
IlpiI L]I.tз!,аjlьIlо!] ос]\]отре . tJа -пестLl1.1tlных пJlощадках частlIчное

вышtерб,пеtttlе бетона

12 Перегоролки
состоянl.tе }".цоi]ле,I,ворlIте-пьное. обtltltit itзнсlс

10%
п р ll в пзуал ь но]\{ ос \,Iolpe : без в l.tлl.tпл ых поврел<ден и ir

13 lBeprI
сос,гояllI]е удоl]jlеl,ворительltое. общt.tl:r llзlttlc

L ()9ъ
I I p,i в,I:]\,ал ь нl) N1 ос \lо,tрс, боз вrlдtlпt ых ltо вреlttлени l:t

l4 Лестничt,lые клет,ки
состоя}illе },довлеl,ворt lTc,ilbl toe. 0бщt.tй ltзltос

10%
ilpll sli ]!,алbHoI{ OcNlolре : без вltдltпtых ltовреittлеtIиl:t

l5
Общие коридоры и

т,я ллбчпкl

состоя Httc },довл створ l,тсл ь tl ое_ обtцtl t:i изt ttlс

10%

ilpl., i],I]\,|l-гlьнON! oc]\loтpe: часl,}lчlIое рtlзрушеIlI.{е ttирпtl.1ноit кладкlr

ВО]il]}'Г ]lВеРtlЫХ ПРОеNlОВ, НаР\'lUеНИе tХ'ГУКаryРНОГО СЛОЯ

lб система отопления
I Ip ll в l.tзуtt.п ь }{о Nl ос \{1,1,pe : ко}]розllя N,1 етаJIла, бол ь шtое ко"пл ичесl,во

\o\l\ г\,ts. JdliljпillIll\ ]iI]lUрной аl)l\Iаг)ры

17
А в,гопt атtrзирован ны е
,|,i.ll поRьIе пvнктнl

оl,счrствV j{)T

l8 Обш{едоп,lовые узлы учета
пптпебпения тепппрпй

состоянl]е },доl]ле,I ворите_пьtlсlс. обtttt.llj t.r:]trclc

l()%
УУТЭ установлеrl в 20l lг

l9 Элеваторные узлы cricTeM ы

ото п пени я
Ol с\"гс,гв\,lоl,


