
Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А{РЕСУ:

г. Находка улица {зержинского,3А

г. Находка l| 04 li августа 202З г.

(населенный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей .
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактцые
пя нн LIe

ооо "ВЕСТд" , г. [-lаходка, ул. Постышева,29, plc 40702810150180015З59 .Щальrrевосточrrыii
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с З0l0l8l600000000608 БИК 040813608

инн/кпп 2508068066/250801001 огрн 1 052501620490
тел. факс 8(42З6) 74-'76-'11

1. Тип МК.Щ
м ногокварт1.1рны й доп,rненужное зачеркнутьJ

2. Год постройки (ввола в эксплуатацию) | l9SS |З. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в регtlональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кDовля опу фасад гвс хвс и дDчгие
выделено средств всего, руб.
Р -ом .tttсле: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб,
выделено муницип€lлитетом, руб.
выделеЕо собственниками жилья, руб.

Дата пDоведения эне|]гетического обследования
б;хатакт€ртсти кг ооъэкта

rlзнос. ?о )Ta)l(HocTb 5 lполъезлов 1з iолl]tIество i(BapTl]p 185

обшLая п"псlцадь допtа,

кв. N{,
9249,8

оощая площадь )ItI]лых

поN{ещений. ItB.N.j,
9l68 оошlая П"Поuttl]lЬ Нс)iiилых

помеltlений. ttB,ll.
8l,8

эбtцая tlлощадь ittecT

lбtцсго пользования"
{в. N{.

1084

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. налlлчие общедомовых примечание

теплово1.1 п\/нкт

водомерныti узел 1

тепловои ввод 1

водопроводныи ввод 1

электрt]tiескttй ввод l
газовыи ввод

]истема АППЗ и ЩУ
гы

3. Описание основных констDyктltвных элеN!ентов
Hall ]\{eHoBaHlIe элеNIента площадь, кв.м. описание

кDовля 2581,2 пJtоская. Ilз DYлонIlых матерllалов
]тены нар},riные (фасад) кирпичные
]тены внутренние кирпичные
пеl]екрытия ж/б плrtты
пестн}lцы 1 084 железобетоrIllые

фундаьrёнт ж/б плиты
подв&п 2581,2
). О п lrca н rre внутрен н r,Ix lt нженерн ы х систе]\I

наименованIле системы опtlсаIlие
)ле ктрос наожен ие центDализоваtlная. TN-C-S
геплоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижtlий Dозлив. стоякll
этоIIление йlлrкний розлllв, с,гояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабжения центр€tльное, КГУП "Примтеплоэнерго"
энергоснабжения цеI],гр&llьное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центр€lльное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснаOжениJI



Itомпссияl l} cocтaвe:
геltералыtы l'i лrrреrtr ор ООО

IIредселателя l(oN4исси14: "ВЕС'ГА" llриr,у,ла С.В.
,il0]l)I(tlocTb (lапtt.t:tия. ll]ll{цt,lа,г]ы

Членов комиссиtl: главный иt{){iенер ООО "ВЕС'ГА" liorreB А.В.
]lojlilit{oc]Tb (lам ltлtlя, 1.1 lt1.IцllаJ]ы

ин)itеtlер ГIl-О ООО "ВЕСТА" tlr,плачеttко И.IО.

"to,i)lil 
Ioc,I,b фапt илt.lя. 1.1H1,1tlI.1a.jIы

произвела ббrrrиii (осегrний) осмотр элеl\lсl11,оi] обtrlеI"о 1.1N,I)/tllecTBil Nl}iогоквар,гtil)ного /]oi\,1a:

Щзер;,ttttнского, ЗА

При осм отре ycTaнoBлello след)4оlIIее,

лъ

п/п

HalrMetloBaHlre
конструк],лlвIIых

оценка технического состояния
конструктивных элементов и !,ефекты, выявлеtlIlые при осмотре

l Фунламент
состоя I i l]e ),до влсl,вор и,ге,п ь ное, обLuи Гt tlз tlclc

l0%
прli sllз),а.lьtlо\,I осNlо,грс : греtliпны l] цоt(олс. 01'с-qосIlие

1lIT\ каl уl)lJого слоrl. NlccTIl ые Ilар},lIlеIlия цгц,кагуркп llоI(оJIя

2 [{око,пь (полвал)
состоянt]е }дов.пе,ll}орIi,I,еJlьное. общпй изttос

l0"ъ
I]p }I в i.lзуа.п bI lo\1 ос N,loi,pe : l,pelllll tl ы в цо KO,qe, о,гслосIl tie

llll\ ка г}рного сJIоя. N{ec rlIые нар\,шения lUц,ка,гуркtl tlоltоJIя

J Стены наружные
сос-гоянl]е ),l1Ol]Jlel,Boptll,e,rlbltoe, обlцl,tii tl ]tttlc

l0'7o

IIр I.{ в 1.I:]уал ь Hoi\l ос\4 отрс : без в иди b,l ых rtовреlItденtrl:i,

BLlBe l nllBilt lI lc Kttpпlt,ttltlй ttлаJ,ки

4 Стены внутренние
состояIt,]е \,ловлеl BOpI.{ гe,jlbtlclc. 0бLцttГl изtttlс

l00l,

lIрп Bll,]),a,]lыlONl ос]\{о,грс : l,реtциllы , oTcJloeнl,]e шт),катурllого

с"поя " Nl ec,l,H ыс It apVIпeH l,iя tll,IyKarypK1,1

5 Фасад
сос-гоr]tlIIе !дoB-ic1,1]Optl гeJtbttoc. обlцltil ttзнt,lс

l 0''lо

прll в1.1:]\,lt-пь}IоN{ осотре : без вl,tлимых повреiItленrtй.

B1,1Bc l pllBilIlIlc lillpIllillll\lй l(.li1,1ltlt

6
Несущие и ограж/{аtошие
кп}{ст,пvкIIии

1 Водостоки
состояние ),довле,I,вс]рllтеJlьltое. oбttlttl:t rlзItос

2Ouh,

п|]I{ вtlз},il-цьIIоNl ocN,lol,pe : ;rесРорпtироваtl ы трубы. KpoHrtl ] еiiны

вII\,1,ре}1IIего волостокtt

8 l1ерекрытtlя
состоя н t l е },:10I]Jl е I вор l1l,сл ь н(]е. об tцп l:i и] l ioc

i()%
прп визуiulьliоNl 0c]\,]0],pc:lpclllllllb] в lllBax N,е)I(д), Ilл!rгаN{II

9 отпцостка
состоя lllle } дOв.цсl,воl]и I eJtbtioc. обttlI,tй tt:lttoc

l5%
tlpIl l]1.1:]\,allbl]oNI oc\Iolpe: IIроl]а,пы груlrга- pac,Фectil,tBattt,le бс,гонtl

10 Кровля
состояние неуловлетвори,геJIьtIое. обtttlrй износ

70%

r]ри виз}а]lьIlоN,I oc]\{o,I,pe:tIilc],I,IчIloe отсутс,гвIiе Nlеl,а..iлllчесl(их

отбойниttов. отсутствие пlет, t|арrуков на парапете,

N,]1l()гоL]1.1с]lеtIные взд},1,t]я l(роI]еJIь}Iого покрытия, частI,1l{Ilое

paзpltlleItllc цеrlсIlтtlойt сl,я)I(I(lIл разруlUеIlие рулонного покрыl,t,]я

в NIccl ах Ilp11\1 ыl(аI lя к г]|lраIIеl,аNl. веIi,гканапа\4

ll Полы
сост()я нllе },.tовле,I Bopиl,eJt bt ltle. обtlltt й rl ]t ttlc

2 00:i,

IIp1.1 B1.1jч[UlьноLI OcNIOl,pe : }Ia лссl,tlичных площадI(ах чilсl,иLlное

выtttерблсltttе бе,гонir

|2 Перегородки
состоя н 1.Ie }iдо B,]Iel вор п,гс,п ь ное. обLцtl ii ttзнос

l 09/о
при вl.IзуiLцьrIоNI ocN,lolpe : без вrIдt,lпlых повре)I(лениIi

lз !вери
состоя н 1.Ie удовJIеl,вор ите"It ыlое, об щrt Гl износ

l0%
прп вtlзучiлыlо\l осIlо,грс : без вttдипlых lIовре)IiдеIlиI:i

1.1 лестtl1.1чttые клетки
состоянtlе )доsJIе,гвOр}.tIе_|lьrtOе" обLtltlij и,]l tOc

l00,1i,
i I р п t] l lз},аJI ь t Iol\I ос]\1 ol}e : бс:t в t,lдt,; лl ы х ttclBlleill]tctl it ti

l5 Обшlrе кор1.1дорьi и,гаN{буры
состоя l ll lе \ :]OBJel BOp1.I ге-ilьное. обiц}l ii llзl]ос

lO,ra

l]рп Bllз),iLIlbtloN,l осI{оtрс:часгllчное paзp),ttleIl1,1e tlаttе-пей BoItprt

.l]]срllы\ прое\lов, tlilcl }l!ll1Oc ]Iap\/tIIcrI1,Ie оLIlслочItоl,(] сJ]оя

lб истема отоIIления
состоя r{ l ]е },до в,цеl,вор и гел ь ное, общttt:i пзt ttlc

40%

IIрн визуаjIьноN,| oc]\,lol,pe . коррозrIя N,Iе,Ifullла, большое

l{оJIличес,гво xoNl)!,oB, зaI(llIlaH!le заItорной арN{атуры

1,7
Автоматизированные
],еппa}Rklе пvнкт,ь|

о I,с\rгств),Iот

l8

()бltiедопrовые узлы учета
потреблен tlя,Ie Ilл о BOt"l

э нер г1,1и

состOян tle \,ловJ]е1 ворп,l,еjt ь t toe. обLцll й t,tзtlсlс

]0t;
У\/l'Э },стаrrовлсн в 20 l 0г.

l9 Э.lIеваr,орные узлы систе]\l ы

лт,пп прниq
о ] с\-гсl,в\,lо,I



20
CttcT,eп,ta горячего

водосtlабrttеt,t и.lt

состоянllе удовJстворпl ельное. обцlийl изнсlс

40%
прl.j визуiLцьноN{ осп,lотрс : коррозL]я l\,lетil.I.па. cBrrщt.t. бо,rьшое

l(олл1.ItIество xoN.lyToB, закll лаl l lJe зхпорной apNIa]l ры

2|
Обшtедомовые узлы учета
пптпсбпения ГRС

сосl ояI Il]e \,ловлс1 вориl,е"цьllое

22
Система холод}Iого
по поснабrrtени я

состояt]ие y,lloB]Ie,l BopLl ге"|lьrtое- общиГl ltзttoc

10%
пi)и в l] ]\,а"пьно]\4 oc]\lOTpe : корро]ия ]\1етLпла, свlrLL(и. больtltое

liо,lлtItIество xoNl},TOB, закllпаIlltе запоргrой ap\taT\ ры

2з
Общедомовые узJIы },чета
потоеб"цения Хвс

состояIille },довrlеl ворlll,ejlьltoe. обulиЙ износ
2 00:il

установлеtI в 20l2г,

24 система г€Lзоснабжен ия Ol,cyТc] вует

25
Обцедомовыб узлы учеr,а
пптпебпения гяqя

отсу,гствую1

1,о Система канаJIизации
состоянис ),дов"цстворитсльное. обIrlлrй изt toc

,10%

пр tt в изуtlпьной ocN,l отре: корроз}lя \{ета-п]t а. боll ь шое

ко-плtIчес гво xoN]\,ToB

21
Сист,еr,tа электросIlабиiения и

освешеt{ия
состоя н 1.1e ),ло в"псl,вор иl ejl ь r toe. общtl i:t изнilс

;10ozil

п p1.1 в llз},ап ь ноl1 осI{о-грс : по вpепце Hlte изо,пя цп и се,гей s

tlТДеJ-l Ь Н ЫХ \lеС-ГаХ. ПОТеРЯ Э"ЦЛаСТltЧ HocТtl I,IЗОЛЯ Цrl r] П РОВОЛОВ, I]

эlа)Iiных tItrlТax установлены авl,о]!lа,гt.lческt]е выкJ]]очагеJlI.] с

ненорNtатив но бол ь tll tt шt токо\1 отк-пк)tIен llя

28
Общедомовые узлы учета
потреблеЕlия электроэI.1ерги и

состоя н rle удовлеl вOриl е,]l ь ное- общи il ll:]t ltlc

l0% установ.пеttв20I0г

29 Система вентиляции
состоя tJ tle },дов,пстворl]l,ел ь ное_ общи lj изt tclc

20аlЬ
ПР}i B1.I:]\aj'lьHON{ ОСN'IОТРе : РаЗРУШеНИе. ЗаСОРеНrIе Ве

30 N4усоропровол o,I,cyl,c,I,Bylol,

31
Система АППЗ и

пымочпа пеl]ия
отс\тс],в\,ют

зz В нутренн tlt"l пожар ны й1

во попповоп
оl,сугствчк)l,

зз
Переговорrlо-заN,rоч I loe
vстпойство

оl,сутствуют

J+ Лифтовое оборудование отсутс,I,вуют

Peuletlrle KoMlIccIl lt :

Н а ос новани и резул bl,aт,o в общего (осе r l r re го) oci\,1oTpa

коN,11.Iссия сrIитает, что здаIIие NIногоквартtlрного доi\,1а tlо адресу:

Щзержинсl<ого, 3А

ЛЬ п/г Вид ремонта конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 Текущий ремонт clIcTci\la (]l1lIl,пеlIllя_ ГХВС_ эllекrрtlсttаб;ttеttl.tя_ pcNloHT кlrовл|L ппоч!lсткil. пробtlвка t]еllтllляцt1I.]

2 Капитальный реN,lон,г крышrl

J

N4ероприятrtя по
энергосбере)Itеtlию и

э1,1ергоэффективIlости

.ltеобходI.tлtо IIpoBe,ileHljc эlJсргетt.tttеского обс,педtlваltttя

генераJI ьны l"I дирек] ор ООО
"вЕсl,А"

jlо,п)I{ность

Llлеtтов коN,lиссtll{: шtаВНЫй ИнЖеIiеР ООО "ВЕСТА"
лоJl)I(Ilосl,ь

ин)Iiенер ГlТО ООО "ВЕСl-А"

фапtlr-лlля, 1.1 tI l1 ц]lfuI ы

Конев А.В.
фапtп-rия. IllitIцllit,пы

LIуплаченко И.IО.
(lапtи;-lия, 1.1 l I t] llI.Ilt-ц ы,:1OJ]''Iil ]осl,ь


