
должность фамилия, инициалы

должность фаr,Iилия, инициilлы

инженер ПТО ООО ''ВОСХОД'' Чумаченко И.Ю.
ДОJDКНООТЬ фамилия, инициаlлы

проI,ввела 9jчd (осенний) осмотр элементов общего иIчrуIцества многоквартцрного дома:

ОзершIй бупьвар, 9 .,

При осмотре установлено след/ющее:

РЕЗУJЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУШЦIЙ И ИНЖВНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

п7п

l

2

наименование
конструктивных

}лементов и инженерного

оценка rеrн"ческого состояния
конструктивных элементов и

инженерного оборудования, в том
.Щефекты, выявленные при осмотре

Фундамент

Idоколь (подвал)

состояние удовлетворительпое, общий износ
l0o/o

при визуllльном осмоlре : трещины в цоколе, отслоение штукатурного
слоя, местные нарушен}ul штукатурки цоколя

сосюяние удовлетвориIЕjъное, общий шнос
l0%

при визуitльном осмотре: трещины в цоколе, отслоение штукатурного
слоя. местные напчIIlения пlfrrАт/hип lrлчлпо

J Стеrш наружные состояние удовлетворительное, обпшй износ
l0o/o

при визуаJIьном осмотре : бв видимьпс повреждений, вывсtривание
кирпичной шIадtи

4 Стены внугренние сосюяние удовлетворительное, общий износ
l0o/o

при визуальном осмотре :1рещины , отслоение шryкат}рного слоя,
местные нарушения штукатурки

5 Фасад состояниs удовлетворительное, общий износ
l0%

при ви3уальном осотре : без вlцимых повреждений, выветривание
кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
КОНСТDУКШИИ

,| Водостоки отс}тств},ют

lП"р.*р"rrr"
сосюяние удовлетворитýльное, общий износ

l0% при визумьном осмоце :трещины в швах между плитами

отмостка состOяние удовлетэорительное, общий износ
ЗOо/о

при визуilIьном осмотре : провilлы грунтq рас.трескивание бетона

10 Кровля состояние удовлетворительное капитальный ремонт в 2020 г.

1
12

Польт состояние удовлетворительное, общий износ
20%

при визуilльном осмоце : на лестничных площадках чаqтичное
выщеобление бетона

Перегородки состояние удовлетворит€льно€, общий износ
l0o/o при визуаJIьном осмотре : без видимых повреждений

1з Двери состояние удовлетворитЕльное, общий.износ
l0% при визуальном осмотре : без видимых повреждений

l4 Пестничrше кJIетки состOяние удовлетворительное, общий износ
l0% при визуtLльном осмоlре : без видимых поврехцений

15
Общие коридоры и
тамбуры

состояние удовлетворитсльное, общий цзнос
l0%

при визумьном осмотре : частичное разрушение кирпичной кладки
ВОКРУГ ДВеРныХ пDоемовл нап!'tпение пIпkят/пчлгл лплб

lб Система отопленIбI состояние удовлетвориrcльное, общий износ
40о/о

при визуiшьном осмоте : коррозлfi MeTaJma большое коJIлшlество
хомvювл закипаяие ?япппнпй япrrqтmt,

\,|
Автоматизированные
теIUIовые пчнкты отс}тствуют

l8 общедомовые узJБI у{ета
потребления теп.повой удовлет. установлен в 2017г.



l9 Элеваторrше узJБI системы
лтarппения

отс}тствуют

при визуальном осмотре : коррозлUl метаJIл4свищи, большое

колличество хом}тов, закипание запорной арматуры
20

Система горяlего
-л-ппчабмршя

состояние удовлетворительное, общий износ

40%

2\
Общедомовые узлы yleтa

-л*о6-дчlлс ГRС
отсугствуют

22
Система холодного сосmяние удовлетворительное, общий износ

40%

коррозиjl метаJrлц большое колличество хом)пов, свищи,

запорной арматуры

соqюяние удовлетворит€льное, общий износ

20уо
установлен в 2012г.

2з
Общедомовые узлы )лIета
пптпебпения Хвс

24 система газоснабженшI отсугствует

25
общедо"о"ые}iлы )"IeTa
пптпебпеъмя газа

отсугств},ют

сосгояние удовлетворительное, обццй шнос
40%

при визуальном осмоте : коррозия метаJIл4 большое колличество,

хомугов26 система канапизации

при вшзуatльном осмотре : поврсждение к}оляции сетей в отдельных

местах, потеря эJIлаgтшrносцл изоJIяции проводов, в этФкных щитах

установлены автоматиtlеские выкпючатели с ненормативно большим

током oгключениJr
21

Система элекфоснабжениrI
и освещениrI

состояние удовлетворительное, общий износ

40%

установлен в 2010г.
28

Общедомовые узJш )чета
потреблениrI
электроэнергии

состоянио удовлетворительное, общий износ

40%

при визуальном осмотре : разрушение, засорение вентканzлл(

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное, общий износ

20%

з0 Мусоропровод отсугствуют

31
Система АППЗ и
паrriлwпя пенйя

отс}тствуют

з2
Внутреrпrий пожфный
пrrпопповоп

отсугствуют

отсугстъуютзэ
Переговорно-зtlмочное
.rпmптiптпп

з4 Лифтовое оборудование отсугствуют

решение комиссии:

на основаьшпr резупьтатов общего (осеннего) осмотра

комиссLUIсчитает'чтозданиемногокВартирногодомапоадресУ:

Озерrшй бульвар,9

|Ъ пl Вид ремонта
к, элементы и инженерНое оOорудоВание, треUуruщпt jo::l

l Текущий ремонт

2 Капита.rrьный ремонт

Мероприятия по

энергосбережению и

энергоэффективности

Подписи:

Председателя комиссии:
с.в.

фамилия, инициiллы

Конев А.В.

директор ооо'восхол
должность

техн. директор ООО "ВОСХОД"
должность

иIDiкенер пТо ооо'вОСхоД"

фамилия, инициzrлы

аченко И.Ю.

членов комиссии:

должность
(по.uпись)



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка " 24 " авryста 2022 r.

fнасёленный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей .
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные
данные

ооо "восход" , г. Находка, ул. Постышева,29,

р/с 407028l0450180015318 Щальневосточный банк одо "Сбербанк Росии"

г. Хабаровск к/с 301018l60000000060S БИК 0408lЗ608

иннкпп 2508о826з | 1250 80 l 00 l огрн l 0825 08000695

тел. факс 8(42з6) '74-'76-1|

1. Тип МКЩ многоквФтирlшй дом
ненужное зачеркнуть)

. Год.ос,.рой*, (ввода в эксплуатацию) | 1982 3. Дата последнего капитального ремонта

Программы капитального ремонта:
по видам работ

KpoBJIrI опу фасад гвс хвс и другие

Выделено средств всего, руб.
Р и числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципirлитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руе

5. Дата проведения энергетического qýýд9д9Еgццд

.l

износ, О/о )тФкность ý lпо,пъезлов 2 (оличество квартир 30

общм площадь дом4
кв.м.

|з42,9
общая площадь жильп
помещений, кв.м.

|з42,9
общая тшощr,ць

нежилых помещений,

кв.м.

общая площадь
мест общего 14з,2

7. Иняtенерrrое оборудование

наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

гешtовой пункт
водомершIй узел 1

тепловой ввод 1

водопроводный ввод 1

электрический ввод 1

газовый ввод
^ема АППЗ и ДУ

IlрrФТы

я f)пипя н констпчктивных элементов

наименование элемента площадьr кв.м. описание

кровля 386,4 плоская, из рулонных материалов

этены наружные (фасад) кирпичные

стены внутренние кирпичные

IеDекDытиJI ж/б плиты

пестниlщ |43,2 железобетонные

ьчндамент пс/б плиты

подвaIл 319
flп систем

наименование системы описание

электроснабжение шентDалtIзован ная. TN-C-S

теплоснабжение
водосЕабжение нижний розлцllJfgдцц

газоснабжение нижний розлив, стояки

0тоIIление нижний розлив, стояки

АППЗ и ДУ

энергоснабжения ueHTparrbHoe, П49]Ц?Ц
водоснабженIIJI центр€tльное, МУП "Находка- tJодоканал

гalзоснабжения


