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комиссия в составе:
геЕеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
должность

главный инженер

Членов комиссии: ООО "Спектр"
ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ООО "Спектр"

Притула С.В.
фамилия, инициалы

Конев А.В.
фамилия, инициtшы

Чумаченко И,Ю.
должность фамилия, инициalлы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

Комсомольская, 36

При осмотре установлено следующее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

п/п
наименование

констрyктивных элементов
оценка технического

состояния констрYктивных {ефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушенlrя штукатурки цоколя

2 I_{околь (подвал)
состояние неудовлетворител ьное, общий

износ l0o%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушения штукатурки цоколя. Подтопленио грунтовыми водами,

неработоспособнм дрен:DкнаrI система придомовой территории

J Стеtш наружные
состояние удовлетворительное, общий

износ l0%o
без видимых повреждений, выветривание блочной кладки

4 Стены внутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
трещины , отслоение штукац-рного слоя, местные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общtrй

износ 10оlо
без видимых повреrкдений, вывgтривание блочной кладки

6 Несущие и ограждающие
,7 Водостоки отс}тств},ют

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
трещины в швах между плитами

,"9 отмостка
состояние удовлетворительное, общий

износ 407о
проваJIы грунта, растрескивание бетона, разрушения бетона

10 Кровля состояние еудовлетворительное пчппr-r"r,й ремонт в 2019г.

ll Полы
состояние удовлетворительное, общtrй

износ 20о/о
Ёа лестничных площадках частичное выщербление бетона

l2 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий

износ l0o%
без видимых повреждений

lз Щвери
состоян ие удовлетворительное, общllй

износ 107о
без видимых повреждений

|4 Лестнtтчные кJIетки
состояние удовлетворительное, общий

износ 10ой
без видимых поврех(дений

15 Общие коридоры и тамбуры
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов,

нарушение штукатурного слоя

lб Система отоIuIеция
состояние удовлетворлrтельное, общий

износ 40оlо

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной арматуры

|,7
Автоматизированные тепповые
Iтvнктът

отс}тствуют

l8 Общедомовые узлы у{ета
пптпебпениq тепппппй снепгии

состоя ние удовлетворитель ное, общий

износ 10оlо
без видимых повреждений

l9 Элеваторrше узлы системы
отс}тствуют



20
Система горячего
вопоснабжения

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

коррозия метlLлла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной арматуры

21
Общедомовые узлы )чета
гтотпебпения ГRС

отсугствуют

22
Система холодного
пп ппснябrкения

состояние удовлетворLrтельное, общий
износ 40%

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной арvаryры

2з
Общедомовые узлы )чета
потпебпения ХRс

состояние удовлетворительное, общий
износ 107о

без видимых повреждений

24 Система Е,азоснабженрuI отсугствует

25
Общедомовые узлы )л{ета
ппmебпсниq гяея

отс}тствуют

26 система канализации
состояние удовлетворительное, обший

износ 407о
коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи

,r1 Система электроснабжениrI и
освещешUI

состояние удовлетворительное, общий
износ 40%

поврежденио ш}оляции сетей в отдёльньrх местах, потеря

эJIластичности изоJиции проводов, в этФкных щrгil устzлновлены

автоматические выкJIючатсли с ненормативно большим mком
откJIючениrI

28
Общедомовые узJIы }чета
потреблешц электроэнергии

состояние удовлетворительное, общий
износ l0% установлен в 20l0г

29 система вентиляции
состояние удовлетворительное, обций

износ 20о/о

з0 Мусоропровол отс}тств}.ют

31
Система АППЗ и
пымочла.пения

отс}тствуют

з2
Внутренний пожарный отс}тств},ют

JJ
Переговорно-замочное
ЧСТDОЙСТВО

отсугств},ют

з4 IIифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаtпти результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrt считаеъ что здание многоквартирного дома по адресу:

Комсомольская, Зб

ЛЪ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Гекущий ремонт система отопления, ГХВС, КНС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка вентиляцилI

2 Кашлтальrшй ремонт дренажной системы и ливневой канапизации - заключение экспертизы

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
должность

главный инженер ООО
Членов Kol\4 иссии: "Спектр"

должность

инженер энергетик
ООО "Спектр" Чlмаченко И.Ю.

должность


