
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка улица Сидоренко,12

г. Находка "3 " марта 2022r.
(населенный rryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

[Iаименование орrацизации,

управляющей
[обслуживающей) МКД,
реквизить!, контактн ые

цанные

ооо "СпекТр" , г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810550180l l24l2 Щытьневосточrый
банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 30l0181600000000608 БИК 040813608

иннкпп 25 0s068250/25080 1 00 1 огрн 1 0525 0 |62429 5

тел. факс 8(42З6) 7 4-'7 6-'7 |

1. Тип МКД многоквартирный дом
lнeнyжHoe зачеркнуть)

Год постDойки (ввода в эксплyатацию) | l98S lЗ. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
Вьцелено средств всего, руб.
В,* числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб
выделено муниципilлитетом, руб
выделено собственниками жилья, руб

5. Щата проведения энергетического обследования

износ, % |
этажность 5 lколичестволодъездов 4 |количество 

квартир 60

эбщая площадь дошtа,

кв.м.
2884,4

эбщм площадь жилых
помещений, кв.м.

2884,4
общм площадь нежилых
помещений, кв.м.

1 18,9
lбщая площадь мест

lбщего пользования, з21

7. Инженерное оборудование
наименование количествоt шт. наличие общедомовых примечание

теIIповой rrункт
водомерный узел 1

теIIловои ввод l
водопроводный ввод l
электрIILIескии ввод l
газовый ввод
эисл^ма АIШЗ и ЩУ
пи. I

8. Описание основных констрyктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 856 скатная, из асбоцем листов
цекь\ каýучýць\е 1фасаь\ ýilкекъкъ\е
стены внутренние панельные
перекрытия яt/б плиты
пестниIФI 327 железобетонные
фундамент ж/б плиты
IIодвzlл б61.1
9. описание внутренних инженерных сцстем

цаимеIIование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
гегшоснабжение
водоснабжение нижний розлив. стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
0тоIшеЕие нижний розлив. стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабжениrI центральное, КГУП "Примтеплоэнерго"
энергоснабжения центрirльцое, fIАО "ДЭК"
водоснабжениrI центрtIльное, МУП "Находка- Водоканал"
гilзоснаоженшI



комиссия в составе:
генеральныи директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр" Приryла С.В.
дол)кноOть фамилия, инициалы

главный инженер

Членов комиссии: ООО "Спектр" Конев А.В.
должность

инженер ПТО
ООО "Спектр"

фамилия, инициыIы

Чумаченко И.Ю.
должность фамилия, иницимы

произвела обшйй (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного Дома:

Сидоренко, 12

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЪТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДО ВАНИЯ

пlп
наименование

конструктивных элементов
оценка технического

состояния конструктивных Щефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
состояние удовлетворllтельное, общий

износ 107о

трещины в цоколе, отслоение пlryкатуршого слоя, местные

нарушения штукатурки цокоrUI

2 Щоколь (подвал)
состояние удовлетвор}rтельное, общlrй

износ 10ой

трещины в цоколе, отслоение шт}катурного слоя, местные

нарушениJI штукатурки цоколя

J Стеrш наружные
состояние удовлетворtпельное, общtrti

износ 10ой
трещины по межпанельным швам, отслооние фасадной плитки

4 Стеtш вЕутренние
состоя ние удовлетворrfiельное, обu.tи й

износ l07o

трещины , отслоение штукац_'рного слоя, местные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состоя ние удовлетворитель ное, общllй

износ l0o%
трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
кпнсmvkIтии

,7 Водостоки
состояние удовлетворительное, общIrй

износ 20о/о
деформированы трубы, кронштейны нарр(ного водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, обшtrti

износ 107о
тещины в швах мея(ду плитами

9 отмостка
состоя ние удовлетворитель ное, общlrli

износ l57o
провалы грунта, растрескивание бетона

l0 Кровля
состояние удовлетворllтельное, общий

износ 207о

повреждение деталей слуtовых окон, ослабление креплония

асбоцем листов к обрешетке, частичное отсугствие метzlJIлического

конька, искривление местами металлических желобов

11 Полы
состоя ние удовлетворительпое, общий

износ 207о
на лестничных площадкzL{ частичное выщербление бетона

l2 Перегородки
состояние удовлетворительное, обшrrй

износ l0o%
без видимых поврепqцений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о
без видимых повреждений

14 JIестничrше кJIетки
состояние удовлетворительное, общий

износ 10о%
без видимых повреждений

15 Общие коридоры и тамбуры
состоян ие удовлетворtlтельное, общил]

износ l0%
частичное рrврушение панелей вокруг двсрных проемов,

нарушение отделочного слоя

16 Система oToIlлeEIбI
состояние удовлетворительное, обшt,tй

износ 407о

коррозия метапла, свищи, большое колличество хомгов, закипание

запорной арматуры

l,]
Автоматизированные тепловые
пi/нк"гьт

отс}тствуют

l8 Общедомовые узлы yleTa
гтотпеб пения тепповой энепгии

состояние удовлетворительное УУТЭ установлен в 2014 г.

19
Элеваторtше узJн системы
сlтоттпетrLтя

отс}тствуют

20
Система горячего
вопоснабжения

состояние удовлетворительное, общtriл

износ 407о

коррозия ]rtетапла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арматуры



2l Общедомовые узлы )п{ета
пптпебпения Гвс

состоя ние удовлетворительное установлен в 2014 г.

22
Система холодЕого
вопоснабжения

состояние удовлетворительное, общилi

износ 40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арNrатуры

2з
Общедомовые узлы yleTa
ппmебпрния ХRс

состояние удовлетворительное, общий

износ 20%о
установлен B20l2r.

24 система газоснабженшI отс}тствует

25
Общедом9вые узлы )п{ета
пптпебпения гяза

отс}"тствуют

26 система канализации
состояние удовлетворительное, обшиri

износ 407о
коррозия металла, большое колличество свищей, хом}тов

2,7
Система электроснабжениrI и

осВеЩенIIUI

состояние удовлетворительное, обший
tлзнос 407о

повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря

элластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены
автоN{атические выключатели с ненормативно больш и м током

откJlючения

28
Общедомовые узлы }чета
потребленIUI электроэнергии

состояние удовлетворительное, обший
износ 40оlо

чстановлен в 2010г.

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о разрушение, засорение вентканалов

30 Мусоропровод отсугствуют

з1
Система АППЗ и
пLIмalvпя пения

отс}тствуют

з2
Внутрешпrй пожарный
ВОПОIТПОВОП

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
чстпойство

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаrпп.r результатов общего (весеннего) осмотра

комиссия считает, что здание многоквартирного дома IIо адресу:

Сидоренко, 12

ЛЬ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы ц инженерное оборудование, требующие ремонта

l Текущий ремонт система отопления, ГХВС, элекгроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Капитальный ремонт иrDкенерные сети

3

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
геЕер€}пьный директор

Председателя комиссии: ООО "Спек,гр"
должность

главный инженер

Членов комиссии: ооо "Спектр"
должность

инженер Пто
ООО "Спектр"

должность


