
комиссия в составе:
генеральlшй лиректор ООО

Председателя комиссии: "ВЕСТд"
должность

Членов комиссии: главный июкенер ООО "ВЕСТА" Конев Д.В.
должность

Притула С.В.
фамилия, иЕициlшы

фамилия, инициzlлы

инженер ПТО ООО "ВЕСТА" Чрлаченко И.Ю.
доJDкность фамилия, инициаJIы

произвела обitй (осенний) осмотр элементов общего иlчtуIцества многоквартирного дома:

,Щзержшrского, 14

При осмотре установлено след/ющее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

}rъ

п/п
наименование

конструктивных
оценка технического состояния
конструктивных элементов и .Щефекты, выявленные при осмотре

ФУндамент состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

при визу,rльном осмоlре : трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушениJI штукатурки цоколя

2 Щоколь (полвал) состояние удовлетворительное, общий шнос
|0о/о

при визуаJIьном осмоте: трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушениJI шryкатурки цоколя

J Стеrш наружные состояние удовлетворительное, общий износ
l0%

при визуtшьном осмоце : трещины по межпанOльным швам,
отслоение фасадной плитки

4 Стены внутренние состояние удовлетворительное, общий износ
l0%

при визуальном осмотре :,трещины, отслоение шту(атурного
слоя, местные нарушениJI Iггукатурки

5 Фасад сосюяние удовлsтворит€льное, общий износ
l0%

при визуальном осмотре : трещины по межпанельным швам>

отслоенис фасалной плrtп<и

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКIIИИ

7 Водостоки состояние удовлетворительное, общий износ
20%

при визуальном осмотре : деформированы трубы, кроншrейны
нарукною водостока

8 Перекрытия состояние удовлетъорительное, общий износ
l0% при визумьном осмотре :трещины в швах межд/ плитами

9 отмостка сосюяние удовлетворительное, общий шнос
l5% при визуаrльном осмоте : провмы грунта, растрескивание бетона

l0 Кровля сосmяние удовлетворит€льное, общий износ
20%

повре)t(дение деталей сrтуховых окон, ослабление крепленI,IJI

асбоцем листов к обреrпетке, частичное отсуtствие
метaIJшическою конька, лfскривление места},rи метаJшI{tlеских

желобов

ll Полы состояние удовлетворитЕльное, общий износ
20%

при визуalльном осмоте : на лестничньж шIощадках частиtlное
. выщербление бsгона

1,2 Перегородки соqюяние удовлетворt,lтельное, общий износ
|0%

при визумьном осмоте : без видимых повреждений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общий износ

|0о/о
при визуаJIьном осмотре : без видимых повре}цений

l4 Лестничrше кJIетки при визуаJIьном осмоте : без видимых повреяцений

15 Общие коридоры и тамбуры состояние удовлетворительное, общий tBHoc
|0%

при визуzцьном осмотре : частичное разрушение панелей вокруг
дверных проемов, нарушOни0 отделочного слоя

lб Система отоIIленIбI
сосюяцие удовлетворительное, общий износ

40%
при визуальном осмотре : коррозиJI металла, свищи, большое

колличество хом}тов, закипzlние запорной армат}ры

l7 Автоматизированные
тепловьте TTVHKTьT

отсугствуют

l8
Общедомовые узJш учета
потребления тепловой
энергии

состояние удовлетворительное установлен в 2017 г.

19
Элеваторrше узJБI системы
отоппения

отс}тствуют



20
Система горятrего
ппппсяябrкения

состояние удовлетъорительное, общий tBHoc
40%

при визуilльном осмотре : коррозия металла, свищи, большое
колличество хом}тов, закипание запорной арматуры

2l Общедомовые узJБI yleтa
потпебления Гвс

отс}тств},ют

22
Система холодного
ппппспябжения

сосmяние удовлетворитЕльное, общий внос
40%

при визуальном осмотре : коррозия метдIла, свищи, большое

колличество хом}тов, закипание запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпетrия Хвс

состояние удовлетворитЕльное, общий износ

20о/о
установлен в20l2r.

24 система газоснабжениJI отсугствует

25
Общедомовые узлы )п{ета
потпебпения гаqа

отс}тствуют

26 система канализации
сосmяние удовлеlворительное, общий lBHoc

40о/о

при визумьном осмотре: коррозия металла, большое
коJIличOство хом}тов

2,7
Система электроснабжениJr и
освещениrl

состояние удовлетворит€льное, общий износ

40о/о

при визуальном осмоlре : повреждение изоляции сетей в

отдельньп местах, потеря элластичности изоJUIции проводов, в

этФкных щитах установлены zlвтоматические выкпючатели с

ненормативно большим током отшrюченriJl

28
Общедомовые узJIы у{ета
потреблениJI электроэнергии

состояние удовлетворитýльное, общий износ
20о/о

устаflовлен в 2010г.

29 Система вентиJиции
состояние удовлетворительное, обчцй износ

20%
при визуальном осмотре : разрушение, засорение BeHTKt}.*.oB

з0 Мусоропровод отсугств},ют
l

зl Система АППЗ и
пLтмочпапения

отс}тствуют

Внугренний пожарный
RПППТТПОПОП

отсугствуют

JJ
Переговорно-замочное
vстппйс:грп

отс}тств},ют

34 IIифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаrлпr результатов общего (осеннего) осмотра

комиссIбI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

,Щзержинского, 14

Nb п/r Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

l Гекущий ремонт система отопления, ГХВС, элекгроснабженIrя, ромонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Капитальrшй ремонт инженерных сетей

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генеральный директор Ооо

Председателя комиссии: "Спекц)"
ДОJI]КНОСТЬ

Членов комиссии: главныЙ шDкенер ООО 'ВЕСТА"
ДОJDКНОСТЪ

июкенер пто ооо "вЕстА"
ДОJDКНОСТЬ



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГ8 ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А{РЕСУ:

г.Находка улица.Щзерэкинского, 14

г. Находка "8" авryста2022r.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,
управляющей
(обслуживающей) ЙКД,
реквизиты, контактные

ООО "ВЕСТА" , Г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810150180015359 ,Щаllьневосточный
банк QАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск dc 3010181600000000608 БИК 04081З608

ин}укпп 2508068066 /25080 l 00 l огрн l 05250 l 620490
тел. факс 8(42З6) 7 4-7 6-7 |

Тип МКЛ
многоквартирный домнýнужное зачеркнутьj

3. Дата последнего капитального Dемонта
4. Участие в региональных прогрq]шмах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

KpoBJUI опу фасад гвс хвс и дDугие
Выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фонлом ЖКХ, руб.

9ыделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципаJIитетом, руб.
выделено собственниками жлшlья" рчб.

5. Дата проведения эцергетического обследования
D. л.арактерцсти ка оOъекта

износ, % )такность 5
(оличество

lодъездов 4 количество квартир 60

rбщм площадь дома,
(в.м. 29з0,7

эбщая площадь жилых
помеtцений, кв.м. 29з0,1

ОбЩм п;lощаль нежилых
помещений, кв.м.

эбщм площадь месг
эбщего пользования, з26,5

Инженерное оборудование
наименовацие количество, шт. наличие общедомовых примечание

гепловой гryнкт
водомерный узел
гегrlовой ввод
водопроводныЙ ввод
)лектриttеский ввод
газовый ввод
эистема АППЗ и [У

наименование элемента площадь, кв.м. описание
кровля 1040 скатная, из асбоцем листов
]тены наружtше (фасад) панельные
стены внутренние панельные
IIерекрытиrI ж/б плиты
лестниlБl 326,5 железобетонные
фУrдаrе", ж/б плиты
подв€tл 667,2
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
теплоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
отопление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
l0. Источники:
геплоснабжения центр€lльное, КГУП "Примтегtпоэнерго"
энергоснабжения центр;tльное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрzIJIьное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснабжения

l
1

1


