
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АЩРЕСУ:

г. Находка улица Постышева, 1l

г. Находка "21 " феврыrя 2022r.
(населенtшй пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "ПРОСПЕКТ" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 40702810l50l80053l7

,Щальневосточный банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 301018l600000000608 БИК
04081з608 инlVкпп 2508082649l250801001 огрн 1082508000706

тел. факс 8(42З 6)'7 4-'7 6-'7 l
1. Тип МКД многоквартирrшй дом(ненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) 1985 3. ,Щата последнего капи,тального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
вьтпgлgнg средств всего, руб
В i числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выдепено субьектом РФ, руб
выделено муницип€tлитетом, руб
выделено собственниками жиltья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования
W
износ, % | ]тажность 5 lколичество 

подъездов 4 количество квартир 60

эбщая шtощадь

цома, кв.м.
2949

общая IIJIощадь

жильfх помещений,
2949

эбщм гlлощадь
ilежилых

обшая шпощадь

мест общего
Инженерное оборудование

наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание
геIтловои пчнкт
водомерный узел
гегшtовой ввод
водопроводный ввод

)лектриtIеский ввод

г€lзовыи ввод
^ие-ема АППЗ и ЩУ
[}. oI

8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента плошадь. кв.м. описание

кровля 67l скатная, из асбоцем листов
стены наружные (фасад) панельные
стены панельные
перекрытиrI яс/б плиты
IIестницы 332 железобетонные

фундамент хt/б плиты
подваJI 6,70

9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы описание

электроснабжение центDализованцая. TN-C-S
теплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
отоIIление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
тегшtоснабжения центрirльное, КГУП "Примтеплоэнергоl'
энергоснабжения центр€lльное, ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрirльное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснабжения

1

l



комиссия в составе:
председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ''

членов комиссии:

должность

техн. директор
ооо ,,проспЕкт,

Конев А.В.
фамилия, инициaцы

Чумаченко И.Ю.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициалы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:
Постышева, 1l

При осмотре установлено след}.ю'щее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОJDКНОСТЬ

шокенер ПТО
ооо,проспЕкт,,

фамилия, инициllлы

ль наименование
конструктивныхц.

Оценка технического состояния
конструктивных элементов и !ефектыо выявленные при осмотре

]

?

Фундамент состояние удовлетворительное, общий износ
1\oh

трещины в цоколе, отслоение штукат}рного слоя, мостные нарушения
штукатурки цокоJUI

Щоколь (подвал) состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

трешины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения
штукатурки цоколя

Стены наружные состояние удовлетворительное, общий износ
l0% трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

!
5

Стеtш вFгутренние состояние удовлетворительное, общи й износ
10%

трещt{ны , отслоение штукаryрного слоя, местные нарушения
штукатурки

Фасад состояние удовлетвор}Iтельное, общий износ
1,0%

трещины по межпансльным швам, отслоение фасадной плитки

:

!
:
9

Несущие и ограждающие
консTnчкIтии

Водостоки состояние удовлетворительное, общлtй износ
20% деформированы трубы, кронштейны нар}Oкного водостока

Перекрытия состояние удовлетворительное, общий износ
|0% трещины в швах между плитами

отмостка состояние удовлетворlлтельное, общий износ
15% провzIлы грунта, растрескивание бетона

l0 ]Кровля
l
I

состояние }довлетворительное, общий излtос

20%

повреIцение деталеЙ сл)ховых окон, ослабление крепления асбоцем
листов к обрешетке, частичное отс}тствие метzlллического конька,

искривленIIе местами метаJIлических желобов

l1 Полы состоянлlе удовлетворIlтельное, общий износ

20% на лестничных площадк&\ частичное выщербление бетона

у

з
l4

Перегородки состояние удовлетворllтельное, общl.tй износ
l09n без видимых ловрея(дений

Длери
состояние удовлетворlIтельное, общий износ

10% без видимых повре}ýдений

Лестничrше кJIетки состояние удовлетворительное, общий износ
l0% без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
тамбчпы

состоян}Iе удовлетворительное, общий износ
10%

qастичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение

16 Система отопленIбI состояние }цовлетвор Ilтельное, общилi износ
40%

коррозllя N,tет&llла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание
запорной арNtаryры

l7 Автоматизированные
тепловые гryнкты отс}тствуют

l8
общедомовые узJIы }чета
потребления теIlповоЙ
энергии

состояние удовлетвор tr-гельное, общлt й износ
|0% без видимых поврелtдений

l9 Элеваторtше узJш системы
ОТОIIЛеНIUI

отсугствуют

20 Система горя.Iего
воппснябхсениq

состояние удовлетворительное, общий износ
40%

коррозия метмла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание
запорной армаryры

/



Общедомовые узлы )п]ета

потребления lЦ9_ отсутствуют
2\

коррозиЯ метаJIл4 свищи, большое коJIличество хомуюв,

запорной армаryры

без видимьrх повреждений

22
Система холодного
вопоснабжения _

состояние удовлетворительное, оOщии

40%

Госrо""ra удовлетворительное, общий износ

10%2з

коррозиJI метмлц большое колличесгво свищей, хомуюв

поврежденио изоляции сgтей в отдельньн местах, пOтеря эJIластичнOсти

изоляrц,rи проводов, в этажных пц{тах устаflовлены автоматические

выключатели с ненормативно большим током откIIючения,

усгановлен в 2010г.

разрушение, засорение вентканzlлов

24 система газоснабжеЕия отс}тствует

25
Общедомовые узлы у{ета
пптпебпения газа ---

отс}тствуют

*arо, 
""a удовлетвори,гельное, обцt,tй износ

40%26 Система кана+изации

состояние удовлетворительное, общий износ

40%2,7

28
Эбщедомовые узJБI )чета
ttотребленбI
апFrпlоэнепт'иИ 

-

состояние удовлетворtrтельное, общиrj износ

l0%

29 Система вентиJuIции
состояние удовлетворительное, оОщий износ

20%

30 Мусоропровод отс}тствуют

з1
Система АППЗ и отс}тств},ют

32
отс}тствуют

Переговорно-замочное
rrпmптiптRо

отсугствуют

з4 Лифтовое оборудование отс)тствуют

_ Решение комиесии:
на основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиlI счIIтает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Постышева, 11

система отопления, ГХВС, КНС, элеюроснаб>rсения, ремовт кровли, прочистка вентилдции

Подписи:
Председателя комиссии:,

членов комиссии:

директор ООО "ПРОСПЕКГ
доJDtfiость

техн. дцректор
ооо "проспЕкт"

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ооо "проспЕкт"

Чумаченко И.Ю.

доJDltность


