
Акт
ОБЩЕГО ( весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО AflPECY:

г. Находка улица Постышева,47

г. Находка
u 4u февраля 2022г.

(населенный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование оргацизации,

управляющей (обслуживающей)
МIЦ, реквизиты, контактные
данные

ООО Гарант- Сервис" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 40702810450180112282

,Щальневосточный банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rdc 301018l600000000608 БИК
040813608 иннкпп 2508066з26125080100l огрн 10425016l780б

тел. факс 8(42З6)'7 4-'7 6-'7 l
1. Тип МКД многоквартирrшй домнеЕужное зачеркцуть)

2. Год постройки (ввода в эксплyатацию) 1 985 3. Дата последнего капитального ремонта
. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие

Выделено всего,

ом числе: выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципilJIитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования

износ, 7о )Tа)KHocTI 5 |количество подъездов 5
(оличество квартир 70

эбщм площадь дома,
кв.м.

з944,6
общая площадь жилых
помещений, кв.м.

з944,6
эбшая площадь нежилых
помещений, кв,м.

эбщм площадь мест
эбщего пользования, 46,7,7

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

теIIловои tryнкт

водомерtшй узел 1

IеIUIОВОИ ВВОД 1

водоtIроводныи ввод l
электрический ввод 1

газовый ввод
c_IicTeмa АППЗ и ЩУ

,ты

3. Описание основных констрyктивных элементов
наименование элемецта площадь, кв.м. описание

KpoBJUI 1040 скатная, из асбоцем листов
этены наружные (фасад) панельныеr кирпичные

этены внчтDецние панельные. кирпичные
перекрытиrI хсlб плиты
гIестЕицы 467,7 железобетонные
фчндамент яtlб плиты
подвzlл 1002.3

9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы описание

)лектроснабжение централизованная, TN-C-S
геплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розливt стояки

0топление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
теIIлоснабжениrI центрzIльное, КГУП "Прлшrтегшtоэнерго|'

энергоснабжениrI центральное,ПАО "ДЭК"
водоснабженI]UI центрttльное, МУП "Находка- Водоканал"

газоснабжениlI



I

комиссия в составе:
директор O0O "l'apaHT-

Председателя комиссии: Сервис" Приryла С.В.
ДОЛ)КНОСТЬ

техн. директор ООО "l'арант-

Членов комиссии: Сервис"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
дол}кность

инженер lllO ()()() "l'арант-

Сервис"

фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.
долкность фамилия, инициалы

tIроизвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного Дома:

улица Постышева, 47 
,_

При осмотре установлено след}T ощее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

п/п
наименование

I

оценка технического
тпqциq ипцстпwктиRнLIY

Щефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o

треIцины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, Nlестные нарушения

штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал)
состоянtlе удовлетворительное, общий

износ l07o
трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

J Стеrш наружные
сосmяние удовлетворительное, общиt"r

износ 10оlо
трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

4 Стеrrы вIrутренние
состояние удовлетворительное, общиti

износ 10о%
трещины , отслоение шryкатурного слоя, местные нарушOния штукатурки

5 Фасад
состоянtlе удовлетворител ьное, обший

износ l 07о
трещины по межпанельным швам, отслоонио фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
KOHCTnVKI IИ И

,7 Водостоки состояние удовлетворительное

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общrtй

износ 107о
трещины в швах N{е)I(ду плитами

9
9

,, l0

отмостка
состояние удовлетворительное, общий

износ l57o
проваJIы грунта, растрескивание бgтона

Кровля
состояние удовлетворительное, износ

10%
кап.ремонт проведен в 2012

11 ГIолы
состояние удовлетворительное, обшrtй

износ 20%
на лестничных площадках частичное выщербление бетона

\2 Перегородки
состояние удовлетворительное, обший

износ l0%o
без видимых повреждений

1з Щвери
состоя ние удовлетворtlтельное, общи й

rrзнос 100/о
без видимых повреждений

l4 I[естнлтчные кJIетки
состоян[,е удовле,гворительное, общий

износ 107о
без видимых поврея(Дений

l5 Общие коридоры и
тяллбrzпrl

состояние удовлетворительное, общиli
износ 10%

частичное разрушенrtе панелей вокруг дверных проемов, нарушение

отделочного слоя

lб истема отоIIленIтI
состояние удовлетворительное, обций

износ 40о%

коррозия метапла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арма ryры

1,7
Автоматизированные
тёппalRLте пvнт{тLI

OTC}'ICTBYIOT

l8 Общедомовые узпы yleTa
ппmрбпрниq трпппрпй

состояние удовлеl,ворительное, общий
износ 10%о

без видимых повреждений

19
Элеваторные узлы системы
ото п пен ия

отсчтствчют

20
Система горячего
по посня бжения

состояние удовлетвори-гельное, общий
износ 40оlо

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арматуры

21
Общедомовые узлы у{ета
ппmебпрния ГRс

состояние удовлетворительное, общий
износ 100%

чстановлен в 2013г.



22
Система холодного
ппппстrябжения

состоя н ие удовлетворительное, общий

износ 400й

коррозия Nlеталла, свищи, большое ко,цлrIчество хом)тов, закIlпанIiе

запорной армат,чры

2з
Общедомовые узлы rrета
потпебления Хвс

состояние удовлетворительное, обший
износ 10%

без видиt tых повреждениr"l

24 истема газоснабжениrI отсугствует

25
Общедомовые узлы у{ета
потпебпения газа

отс}"тствуют

26 Система канzulизации
состоянl-,lе удовлетворительное, общий

износ 40о%
коррозия tilеталла, большое колличество свищеri, хом}тов

2,7
Система эJIектроснабжениrI

и освещенIтI

состояние удовлетворительное, обпtий

износ 407о

повре}кденI.rе изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластичности

изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические

выключатели с ненормативно большим токо]!1 отключенl{я

28

Общедомовые уз'JIы )пIета
потребления
электроэнергии

состоян!Iе удовлетворительное, общий

износ l00%
установлен в 2010г.

29 система вентиляции
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о
разрушение, засорение вентканалов

30 Мусоропровод отс}тств},ют

з1
Система АППЗ и

пения
отс}тств},ют

з2
Внутренний пожарный
RппarпппRоп

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
rre mпйстпп

отсугствуют

з4 JIифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаrпти результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

улица Постышева,4'|

J\Ъ п/п Вид ремонта конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремоЕт система отопления, ГХВС, КНС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка вентиJUlции

2 Капrатальrшй ремонт июкенерные сети

з

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

П релселателя ком иссии:

lLпенов комиссии:

директор OO0 "l'apaHT-

Сервис"
долItность

техн. директор ООО "l'арант-

Сервис"
долrtность

инженер It'l() ОО() "l'apaнT-

Сервис"

ись)

,

с.в.
фамилия, инициаJIы

Конев А.В.
фамилия, инициапы

и.ю.
должность

(подпись)

фамилия. 1lнициапы


