
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АЩРЕСУ:

г. Находка улица Щзержинского, lA

г. Находка "2l" февраля 2022r.
(населенный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей '

(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "ВЕСТА" , г. Находка, ул. Постыlшева,29, р/с 40702810l501800l5359 ,Щмьневосточный
банк IIАО "Сбербанк Росии" г, Хабаровск rclc 3010181600000000608 БИК 04081З608

иннкIIп 2508068066 125080 1 00 1 огрн 1 05250 l 620490
тел. факс 8(42З6)'7 4-7 6-7 1,

. Тип МКД
многоквартирrшй домненужЕое зачеркнуть)

2. Гqцпостройки (ввода в эксплуатацию) | tSB+ l3. Дата последнего капитального ремонта крыша 2UzU

4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремоцта:
по видам работ

KpoBJUI опу фасад гвс хвс и другие
Выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фондом Жкх, руб.

выделено субьектом РФ, руб
выделено муниципzlлитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования
ь. характеристика 00ъекта

износ,Vо l 10 )TZDKHocTb 5 подъездов 9 количество квартир l2,7

эбщая площадь дома,
(в.м. 6370,1

rбщм тlпощадь.жилых
rомещений, кв.м.

6|,73,2
rбщая площадь нежилых
lомещений, кв.м.

196,9
сбщм площадь мест
сбщего пользования,

,1,75,6

Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечацие

гепловой гryнкт
водомерный узел 1

гегшовой ввод 1

зодопроводный ввод l
электрический ввод 1

газовый ввод
и,rтема АППЗ и [У

iы

8. Описание основных констрyктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

KpoBJUI 2180 металлическая. скатная с 2020г.
стены наружные (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные
перекрытиrI ясlб плиты
пестцицы 715,6 железобетонные
фундамент ltс/б плиты
подвttл l474,7

|. Описание внутренних инженерных систем
наимецование системы описание

электроснабжение централизованнаяr TN-C-S
тегшоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив. стояки
отопление НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
АППЗ и ДУ
10. Источники:
тегuIоснабжения центр€Iльное, КГУП "Примтеплоэнергоl'

энергоснабжения центр€}льное,ПАО "ДЭК"
водоснабженшI центр€Iльное, МУП "Находка- ВодоканаJl"
гitзоснаOжеЕIбI



1

комиссия в составе:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "ВЕСТА" Приryла С.В.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициалы

IIленов комиссии: главныЙ инженер ООО "ВЕСТА" Конев Д.В.
дол}кность фамилия, иницимы

инженер ПТО ООО "ВЕСТА" Чумаченко И.Ю.
дол?кltость фамилия, инициалы

noor.uanu общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

,Щзержинского, 1А

При осмотре установлено следующее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Jф

п/п

наименование
конструктивных

оценка техпического состояния
конструктивных элементов и .Ц,ефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушения штукатурки цоколrl

2 I-{околь (подвал) состояние удовлетворительное, общий износ
|0оh

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушениJl штукатурки цоколя

J Стены наружные
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреIцений, выветривание кирпичной кладки

4 Стены вIIутренние
состояние удовлетворительное, общий износ

10%

трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общий износ

10%
без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКТIИИ

,l Водостоки отсугствуют

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
трещины в швах между плитами

9 отмостка
состояние удовлетворrrтельное, общий износ

40%
провirлы грунта, растрескивание беmна, разрушения бgгона

10 Кровля состояние удовлетворительное
метzlллическм, cKaTHtUl

капитальный ремонт в 2020г.

11 Полы
состояние удовлетворительное, обший износ

20%
на лестничньж площадках частичное выщербление беmна

12 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых поврехцений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общий износ

10%
без видимых повреждений

l4 Лестничные кJIетки без видимых повре}цений

l5 Общие коридоры и тамбуры
состояние удовлетворllтельное, общий износ

l0%
частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных

проемов, нарушение цтукатурного слоя

lб система отоплениrI
состояние удовлетворительное, общий износ

40о/о

коррозия металла, большое колличество хомугов, свищи,

закипание запорной арматуры

|,7
Автоматизированные
тепппRLIе ITVHKTLI

отс}тствуют

18

Общедомовые узлы у{ета
потребления теIIловой

энергии

состояние удовлsтворительное, общий износ
20%

без видимых повре}цений

l9 Элеваторrrые узлы системы
отопления

отс}тств},ют



.Е

20
Система горячего
пп ппстrябженr,тя

состояние удовлетворительное, общий износ
40%

коррозия металла, большое колличество хомугов, свищи,
закипание запорной армаryры

2l Общедомовые узлы )п{ета
ппmрбпрниq ГRс

состояние удовлетворительное, общий износ
10%

чстановлен в 2010г.

22
Система холодного
пппоснябжения

состоя ние удовлетворительное, общий износ
40%

коррозия металла, большое колличество хом}тов, свищи,

закипание запорной армаryры

2з
Общедомовые узлы }.reTa
ппmрбпрниq yRс

состояние удовлетворительное, общий износ

20%
оез видимых повреr{дении

24 истема гшоснабженрIrI, отс}тствует

25
Общедомовые узJБI yleTa
пптrrебпеттия гяqя

отс}тствуют

26 истема канализации
состояние удовлетворительное, общий износ

4\o/n
коррозия метаJIла, большое коJlличество хом}тов, свищи

)1 Система электроснабжениjI и
ссвещениrI

состоя ние удовлетворительное, общий износ
40%

повреr(дение изоляции сетýй в 0тдельных MecTarx, потеря

эJIластичности изоJIяции проводов, в эта)кньн щ!{гах установлень!
автоматические вык,IючатЕли с ненормативно большим током

откпюченшl

28
Общедомовые узлы )л{ета
потреблениrI электроэнергии

состояние удовлетворительное, обший износ
1,0%

устitновлен в 2010г,

29 Система вентиJиIц{и
состояние удовлетворительное, общий износ

20% разрушение, засорение вентканzIлов

з0 Мусоропровод отс}тствуют

з1
Система АППЗ и
пымочпапения

отс}тств},ют

з2
Внугренний пожарный
RПППТТПОRОП

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное
ЧСТт ОЙСТПП

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

,Щзержинского, lA

Nb п/r Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудованце, требующие ремонта
l Текущий ремонт система отопления, ГХВС, КНС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка вентиляции

2 Капитальный ремонт инженерные сети

J

Мероприятия по

энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии:

генеральный директор
ооо "вЕстА"

должность

Членов комиссии: главцьтЙ инженер ООО "ВЕСТА"
доля(ность

инженер ПТО ООО "ВЕСТА"

фамилия, инициаJIы

Конев А.В.

Чумаченко И.Ю.
должность


