
комиссия в составе:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр" Приryла С.В,
должность фамилия, инициаJlы

главный инженер

Членов комиссии: ООО "Спектр" Конев А.В.
должность

инженер ПТО
ООО "Спектр"

фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.
должность фамилия, инициалы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общеrо имущества многоквартирного дома:

Северный простrект, 11

ПРИ осмотре )/становлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУК ЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДО ВАНИЯ

М п/п
наименование

кOнструктивных элементов
оценка техшического

состояния конструктивных {ефекты, выявленные при осмотре

l ФУндамент
состояние удовлетворительное, общий

износ 100/о

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушения штукатурки цокоJUl

2 Щоколь (подвал) состOяние удовлетворительное, общий
износ l07o

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушениrI штукатурки цокоjlя

J Стелш наружные
еостояние удовлетворительное, обший

износ l0%
без видип.лых повреждений, выветривание кирпичной кладки

4 СтеrъI внутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
трещины, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
КПНСТПVКIIIrИ

1 Водостоки
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о
ллеформированы трубы, кронштейны нару]кного водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий

износ i096
трещины в швtIх п.rежду плитами

9 отьлостка
состояние удовлетворительное, обций

износ 15о%
провапы грунта, растрескивание бетона

10 Кровля
сосюяние удовлетворител ьное, общий

износ 207о

повреждение дЕталей сJI}ховых окон, ослабление крепленшl

асбоцем листов к обрешстке, частичное отсугствие метirллического

конька искривление местами метаJUIических желобов

1l Полы состояние удовлетворительное, общий
износ 2аоh

на лестничных площадках частичное выщербление бетона

|2 Перегородки
состояние удовлетворительное, общий

износ l07o
без видимых повреждений

lз Двери
состояtlие удовлетворительное, общий

износ l0%o,
без видимых повреяцений

14 Лестничные кJIетки
состояние удовлетворительное, обций

износ l07o
без видиtrлых повреждений

l5 Общие коридоры и тамбуры
состояние удовлетворительное, общий

износ 10Уо

частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов,

нарушение отделочного слоя

16 система отоплениrI
состояние удов,цетворительное, общий

износ 40% а коррозия металла, закипание запорной арматуры

ll Автоматизированные тепловые
TTvI{TrTLl

отсрствуют

18
Общедомовые узлы )чета
ппmеб прриq трпппппй энёпгии

состояние удов,петворительное, обrдий
износ 407"

УУТЭ установлен в 2012 г.

l9 Элеваторные узлы системы
птпппрЕ]iq

отс}тствуют

t



20
Система горячего
рпппппябжениq

состояние удовлетворительное, обший
износ ,l0%

коррозия металла, свиши, большое колличество хом}тов, закипание
запорной армаryры

2| Общедомовые узлы yleTa
потпебтения ГRс

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

установлен в 2012 г.

22
Система холодного
пrrпrrснябжения

состояние удовлетворительное, обший

износ 40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы )п{ета
ппmебпеrrrля yRс

состояние удовлетворительное, обций
износ 20о/о

установлен в 2012г.

24 система газоснабжениrI отс}тствует

25
Общедомовые узлы yleTa
потпебпения газа

отс)тствуют

26 истема кан€}пизации
состояние удовлетворительное, обший

износ 40%
коррозиJI металла, большое колличество свищей, хом}тов

2:l
Система электроснабжения и
освещеншI

состояние удовлетворительное, общий
износ 407о

повреяtдение изоляцицсетей в отдельных меOтах, потеря

элластичности изоляции проводов, в этФкных щитах установленьJ
автоматические выкJIючатели с ненормативно большим током

откJIючения

28
Общедомовые узлы }чета
потребленI4Jt электроэнергии

отс}тствуют устшlовлен в 2010г.

29 Система вентиJUIции
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о разрушение, засорение BеHTKaHil,,loB

30 Мусоропровод отс}тствуют

зl Система АIШЗ и
пRilrrлv пя пётrия

отс}тствуют

з2
Внутренний пожарный
рпплmalпal r

отсчтствчют

JJ
Переговорно-замочное
rremnTicTpn

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаIии результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrI считает, что здание многоквартIфного дома по адресу:

Северьтй проспект, l l

ЛЬ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборулование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт система отопления, ГХВС, электроснабжениJI, peмotlт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

) Капитальrшй ремоrrг инженерные сети

э

Мероприятия по
энергосбережению и

энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии:

tIленов комиссии:

генерЕ[льный дLфектор
ООО "Спектр"

должность

главный июкенер
ООО "Спектр"

должность

инженер Пто
ООО "Спектр"

должность



Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МногокВдРтиРного ДомА, РдсЦолоЖЕнного По AflPECY:

г. Находка Северный проспект,11

г, Находка "17" марта 2023r.
(населенньй гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,
управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "Спектр" о г. Находкц ул. Постышева,29, р/с 40702810550180112412 ,Щальневосточrrый
банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 30l0l81600000000608 БИК 040813608

инн/кпп 25 080682 5 0/25080 l 00 l огрн |0 5250 l 62429 5

тел. факс 8(42З6) "l 4-'7 6-'7 l
1. Тип МКД

многоквартирный домненужное зачеркнуть)

Год постройки (ввода в эксплуатацию) l 
'990

3. Дата последнего капитального DeMoHTa
{. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта :
по видам работ

кровлrl опу фасад гвс хвс и другие
Выделено средств всего, руб.
в том числе: выделено фондом Жкх, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципaлитетом, руб.
выделено собственниками жилья" руб.

5. .Щата проведения энергетического обследования
D. ларактеристика оOъекта

износ, % | )тФкность 5 Iколичество подъездов 4 количество квартир 60
оOщм площадь дома,
KI], м.

28з7,5
lбщм площадь жилых
rомещений, кв.м.

28з,7,5
общая плошадь нежилых
помещений, кв,м.

сбщая площадь мест
сбщего пользования, з21,7

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

теIIловой пункт
водомерный узел
геIlловои ввод
водоцроводныЙ ввод
)лектриt{еский ввод

газовыи ввод
система АПП3 и ДУ
лифты

8. Описание основных коцструктивных элементов
наименование элемента площадь. кв.м. описание

Kp0BJUI 1155 скатная, из асбоцем листов
стены наружшrе (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные
перекрытlUI хс/б плиты
лестниIФI 321,7 железобетопные
фундамент ж/б плиты
подвzIл бI3,1
9.Описашие внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-C-S
теп,rоснабжение централизованное
водоснабжение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ
газоснабжение

0тоIIление нижний розлив. стояки. отопительные прибопы
АППЗ и ДУ
I0. Источники:
геплоснабжения центрrtльное, КГУП "Примтепlrоэнерго'l
энергоснабжения центрzl,,Iьное, ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрчlJIьное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснабжения

1


