
комиссия в составе:
генеральвый лиректор ООО

Председателя комиссии: "ВЕсТА" Приryла С.В.
должность

Членов комиссии: главrтыЙ инженер ООО "ВЕСТА" Конев Д.В.

фамилия, инициiшы

должность

ДОJDКНОСТЬ

фамилия, инициалы

инженер ПТО ООО "ВЕСТА" Чумаченко И.Ю.
;a' фамилия, инициtlлы

произвела общиЙ (осенниЙ) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:
Пугачева, 1А

При осмотре установлено след/кrщее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОIIСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

л!
пlп

l

наименование
конструктивных

оцецка технического состояния
конструктивных элементов и ,Щефекты, выявленные при осмотре

Фl.ttдамент состояние удовлетворитвльное, общий изпос
|0%

усиление фундамента в районе 1-2 подъезда выполнено в 20l lг
для предотвращениJl раскрытия тещин нару-lкных кирпичных
стен; при визуzrльном осмотре :1рещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цокоJUI

2 Щоколь (по,щал) сосюяние удовлетворительное, общий износ
|0%

при визуalльном осмотре:,трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушенлfi штукатурки цоколя

J Стеtы наружные состояние удовлетворительное, общий шнос
|0%

при визуаJIьном осмотре : наружнм кирпичнм стена в районе 1-2

подъезда имеет сквозные вертикzшьные трещины по всей высоте
шириной раскрытия до 5 мм и дtиной до 1,5 м - от фунламента д(

чердака. Тречины в стабильном состоянии, раскрытие не

наблюдается. Выветривание кирпичной кладки

4 Стеrш вFIутренние состояние удовлеIворительное, общий шнос
I0%

при визуальном осмотре : трещины , отслоение штукатурного
слоя, местные нарушениJI штукатурки

5 Фасад состояЕие удовлетворительное, общий lBHoc
l0%

при визу:rльном осмотре : цещины в районе 1-2 подъезда п всей
высоте, без видимых повреждений, выветривание кирпичной

6
Несущие и ограждающие
консmчкIтии

при визуtulьном осмоц0 : наружнiu кирпичнм стена в районе l
2 подъездов имеет сквозные вертикаJIьные трещины от

,7

8

Водостоки соотояние удовлеIворительное, общий износ
20%

при вкtуalльном осмотре : леформированы трубы, кронштейны
вtIуIреннего водостока

Перекрытия состояние удовлетворительное, общий износ
l0% при визуальном осмоlре :трещины в швах мOжд/ плитами

9 отмостка состояние удовлетворительное, общий износ
I5%

при визумьном осмотре : провtIлы грунта, растрескивание бетона

10 Кровля сосюяние неудовлетворптельное, общий износ
,l0%

состояние ограниtlено работоспособное, при визумьном осмоФе
: частичное отс)дствие метаJшическlоi обойr*лков, отс}тствие

мег. фартlтсов на парапет9, многочисленные взддия кровельного
покрытия, частичное разруцение цемеIrтноfi сгrlжки, разрушение

рулонного покрытия в местlц примыкаЕя к парапета}l,
8ентканaшап,l

11 Полы сосюяние удовлетворительное, общий износ
20о/о

при визуtlльном осмотре : на лестничных площадках частичное
выщербленпе бегона

|2 Перегородки сосюяние удовлетворительное, общий износ
|0о/о

при визуarльном осмотре : без видимых поврФltдений

13 Фери
состOяние удовлетворит€льное, общий износ

l0% при визуiLльном осмоце : без видимых повреждений

l4 Пестничные кJIетки
оосюянио удовлетворительное, обЙй износ

|0о/о
при визуальном осмотре : без видимых повреждений

15 Общие коридоры и тамбуры состояние удовлетворительное, общий износ
l0%

при визумьном осмотре : частичное разрушение панелей вокруг
дверных проемов, частичное нарушение отделочного слоя

lб истема отоIIленIбI
состояние удовлетворительное, общий износ

40о/о

при визуatпьном осмотре: коррозиJI метzlлла, большое
колличество хом}тов, закипание запорной арматуры

1,7
Автоматизированные
теппоRые ттчI{I{ты

отс}тств},ют



l8
Общедомовые узJБI yleтa
потребления тепловой
энергии

состояние удовлетворит€льЕое, общий trзнос
l0% WТЭ установлен в 2013г.

l9 ЭлеваторIше узлы системы
rrтrrппепия

отс}тств},ют

20
Система горячего
пппппнябжсниq

состояние удовлетвориIЕльное, общий износ
40%

при вIIзуаJIьном осмотре : коррозI4rI MeTaJUIa, свищи, большое
колличество хомуюв, закипание запорной арматуры

2| Общедомовые узлы у{ета
потпебпения ГRс

состояние удовлетворительное установлен в 2013 г.

22
Система х9лодного
рп ппспябrкеrrrля

состояние удовлетворительное, общий износ
40%

при визумьном осмотре : коррозlfi металла, свищи, большое
колличество хомугов, зllкипание запорной армаryры

2з
Общедомовые узлы учета
ппmрбпаrпс yllc

состояние удовлетворит€льное, общий износ
20о/о

уст:lновлен в 2012г.

24 система газоснабженй отс}тствует

25
Общедомовые уýш учета
ппmабпеrmq гяая

отс}тств},ют

26 истема канализации
сосmяние удовлетворительное, общий износ

40о/о

при визуаJIьном осмотре: коррозиrl метlIлл4 большое
коJlличество хомугов

27
Система электроснабжениrI и
освещениrI

состояние удовлетворительное, общий износ
40%

при визуальном осмотре : повреждение изоляции сетей в

отдельных местах, потеря эJшастичности l,iзоJulции проводов, в

этФкных щитах устlновлены авmмагические вькJIюча с
ненормативно большим mком откпючения

28
Общедомовые узJш yleтa
потребленшI электроэнергии

состояние удовлетворит€льное, общий износ
10% установлен в 2010г.

29 Система вентиJиции
состояние удовлетворительное, общий износ

20%
при визуzrльном осмотре : разрушение, засорение вентканалов

30 Мусоропровод отс}тств},ют

31
Система АППЗ и
пRпrrпv пя пеIтIrя

отс}тств},ют

з2 Внутренний пожарный
RпплпflпRalп

отс}тств},ют

JJ
Переговорно-замочное
vпmпйстрп

отсугствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основании результатов общего (осешtего) осмотра

комиссиrI считаец что здание многоквартирного дома по адресу:

Пугачева, lA

NЪ п/r Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборулование, требующие ремонта
l Текущий ремонт систома отопления, ГХВС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Капитальный ремонт крыши, заключоние экспертизы 2013г

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

ГIредседателя комиссии:

генеральный директор ООО
,вЕстА,

доJiжнOсБ

tlпенов комиссии: гЛавный июкенер ООО "ВЕСТА'
ДОJЬКНООТЬ

инженер пТО ооо "вЕсТА"
фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.
ДОл)КНОСТЬ



AIш
ОБIЦЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕНtIОГО ПО А{РЕСУ:

г. Находка улица Пугачева, 1А

г. Находка " l7 " авryста 2tJ22r.
(населенныи пунктJ

оБцlиЕ сltЕдЕниrr

Наименовацие организации,

управляючдей ' *.
(обслуживающей) МIЦ,
реквизиты, контактные
данные

ООО "ВЕСТА" , г. Находкq ул. Постышева, 2Р, р/с 40702810150180015359 ,Щ,шlьневосточrшй
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск lt/c 3010181б00000000608 БИК 040813608

инн/кпп 2508068066/25080 1 00 1 огрн 1 05250 1 620490
тел. факс 8(4236) 74-76-'7|

Тип МКП
многоквартирный домненужное зачеркнуть)

Z. Год постройки (ввода в эксплуатацию) | l9S9 3. Щата последнего капиталь}lого ремонта
4. Участие в региональных программахr программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:

по видам работ

KpoBJUI оIIу фасад гвс хвс и другие
вtцы работ

Ц -е.Ji9ц9 Jр9д9fх всего, руб.
В-юм числе: выделено фондом ЖКХ, руб

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципаJIитетом, руб
выделено собственниками жилья, руб.

5. [ата проведения энергетического обследования
0. характеристика ооъекта

износ, О/о l0 )TZDKHocTb 5
(оличество

1одъездов 9 количество квартир lз5

общая площадь дома,
кв,м.

6,722,8
эбщая площадь жилых
помещений, кв.м.

6565,1
эбщая площадь нежилых
помещений, кв,м.

l57,,7
)бщая площадь мест
эбщего пользования, 630,9

. инженерное оOорYдоваIrие
наименование количество, шт. наличие обшедомовых пDимечание

гепловой гryнкт
водомерный узел 1

теIIловои ввод
водопроводныЙ ввод
электршIеский ввод
газовыи ввод

ема АППЗ и [У
лифты

8. описание основных констDyктивных элементов
наиме}lование элемецта плошаль. кв.м. описание

KDOBJUI 20б0 плоскаяr из рyлонных материалов
стены наружные (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные

лdб плиты
[естниlы б30.9 железобетонные
фундамент яс/б плиты
гIодв€Iл l464.1
9. описание внyтренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение централизованная, TN-c-S
геплоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стояки
гaIзоснабжение НИЖНИЙ DОЗЛИВ. СТОЯКИ

стоIlление нижниЙ розлив. стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабженшI центрarльное, КГУП "Примтегшrоэнерго"
энергоснаОженшI центрirльное,ПАО "ДЭК"
водоснабжения центр€Iльное, МУlI "Находка_ tJодоканал"
газоснаOженIлJI

l

]

-теDекпытия


