
г. Находка проспект Мира,8

Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛО)ItЕННОГО ПО А!РЕСУ:

г. Находка " 15 " февраля 2022r.
(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ООО "ПРОСПЕКТ" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 407028l0l50l8005317
,Щальневосточrшй банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск lclc 3010181600000000608 БИК

04081з608 инIvкпп 2508082649l250801001 огрн 1082508000706
тел. факс 8(42З6) 7 4-7 6-7 l

1. Тип МКД
многоквартирный дом[ненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) l 989 lЗ. Даrа последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, програмNrах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта :
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и другие
Выделено средств всего, руб.
В т числе: выделено фонлом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципаJlитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования
0. характеристика оOъекта

износ. % l )тФкность 6 Iколичество подъездов 4 количество квартир ,72

общая площадь

цома, кв.м.
зз42,4

общм площадь
жиJIьIх помещений,

зз42,4
общая площадь
нежильж

общая rrлощадь

мест общего
з59,4

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечацие

геrшовой пункт
водомерtшй узел
геIIловой ввод
водопроводцый ввод
)лектриtIеский ввод
газовый ввод
эистема АППЗ и ЩУ
циl

8. описание основных констрyктивных элементов
наименование элемецта площадь, кв.м. описание

кровля 770 плоская, из рулонных материалов
]тены наружные (фасад) кирпичные
стены внутренние кирпичные
IIерекрытIбI жс/б плиты
пестницы 359,4 железобетонные
фундамент ж/б плиты
подваJI б41,3
9. описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
электроснабжение цецтрализованная, TN-C-S
гегшоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
этоIIление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
тегtltоснабжения центральное, КГУП "Примтеп.поэнерго "

энергоснабжения центр€Iльное, ПАО "ДЭК"
водоснабженшI центральное, МУП "Находка- Водокана,l"
газоснабжения

1

1

l



a I

комиссия в составе:
Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ" Притула С.В.

должность

техн. директор
Членов комиссии: ооо "ПРоСПЕкТ"

фамилия, инициалы

Конев А.В.
должность фамилия, инициалы

инженер ПТО
ООО "ПРОСПЕКТ" Чутиаченко И.Ю.

дол}l(ность фамилия, инициalлы

произвела общиЙ (весенниЙ) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

проспект Мира, 8

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

J\Ъ l Наименование
п/t КОнсТрУкТивНых

Оценка технического состояния
конструктивных элементов и ,Щефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворительное, общий износ

10%
трещиньi в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

2 I]околь (подвал) состояние неудовлетворительное, общий износ
|0%

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения
штукатурки цоколя. Подтопление грунтовыми водами,

з Стены наружные
состояние удовлетворительное, общий износ

l0%
без видимых повреяtцений, выветривание кирпичной кладки

4 Стеrш внутренние
состояние удовлетворительное, общиli износ

l0%
трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

шryкатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общий trзнос

l0%
без видимых повреждений, выветрiiвание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКТIИИ

,7 Водостоки состояние удовлетворительное, обций износ
20о/.

леформированы трубы, кронштейны внугреннего водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворI{тельное, общий износ

l0oA цещины в швzж между плитами

9 отмостка
состояние удовлетворl.lтельное, общий износ

40%
провапы грунта, растрескивание бетона, разрушения бетона

"1
Кровля

состояние неудовлетворительное, общий износ
50%

частичное отс}тствие метttллических отбойников, отс}тствие мет.

фарryков на парапете, многочиiленные вздупrя кровельного покрытия,

частичное разрушение цемевтной стя}кки, разрушение рулонного
покрытия в местм примыканя к парапетам, вентканалам

11 Полы состояние удовлетворительное, общий износ
209 о

на лестничных площадках частичноо выщербление бегона

l2 Перегородки состояние удовлетворlлтельное, общий износ
1 \o/n

оез видимых повр9ждении

1з .Щвери
состояние удовлетвори-гельное, общий износ

10%
оез видимых повреждении

l4 Лестничные кJIетки
состояние удовлетворительное, общий износ

1,0%
без видимых поврея<дений

15
Общие коридоры и
тяллбmrт

состояние удовлетворительное, общий износ
|0%

частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов,

нарушение штукатурного слоя

16 Система отоIIлени;I
состояние удовлетворllтельное, общиri износ

40%
коррозия метыlла, большое колличество хомугов, свищи, зzlкипание

запорной арматуры

1,7
Автоматизированные
теттппRLте TTVI{TaTLT

отсутствуют

18

Общедомовые узJIы )чета
потребленшI тепловоЙ
энергии

состояние удовлетворtrтельное, общий износ
10%

без видимых поврехцений

l9 ЭлеваторIше узJш системы
ототтпения

отс}тствуют



-pp*n, металла, большое колличество хом}тов, свищи, закиffitrF
запорной арматуры20

Система горячего
лл-лл,,.6-дгтrс

состояние удовлетворtiтельное, общий износ

40%

2\
Общедомовые узлы yleTa
_л*л^-^,.,,_ грa

отс}тствуют

22
Система холодного состояние удовлетворt]тельное, обций износ

40%

коррозия Ntеталла, большое колличество хом}тов, свищи, закипание

запорной арматуры

2з
общедомовые узлы yIeTa

потпебления Хвс
состояние удовлетворительное, общий износ

l0%
без видимых повреждений

24 система газоснабженшl отс}тствует

25
Общедомовые узлы учета отс}тствуют

26 Система канализации
состояние удовлетворительное, общий износ

40%
коррозия метаJIла, большое колличество хом}тов, свищи

2,7
Система электроснабжениrI

и освещенIIJI

состояние удовлетворлiтельное, общий износ

40%

повре)кден1lе изоляцtIи сетей в отдельных местах, потеря элластичности

изоляции проводов, в этФкных щитах установлены автоматические

выклtочатели с ненормативно большим током отключения

28
Общедомовые узJш )чета
пптпебпения

состояние удовлетворительное, общий износ

10%
установлен в 2010г.

29 Система вентиляции
состояние удовлетворительное, обший износ

20%
разрушение, засорение вентканалов

з0 Мусоропровоп отс}тствуют

з1
Система АIШЗ и
гRтмпчп2тения

отсутствуют

з2
Внутренний пожарный
ВОПОПDОВОД

отс}тствуют

JJ
Переговорно-замочное отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс)тствуют

решение комиссии:
на основании результатов общего (весеннего) осмотра

комиссrбI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира, 8

Конструкции, элемеllты и инженерпо. оборудо,uпu", ,р"б

система отопления, гхвс, кнс, электроснабжения, ремонт кровли, проtlистка веятиляции

устройство дренажной системы дома заключение экслертизы 2017г,

необходtrмо проведение энергетического обследования

tIленов комиссии:

директор ООО "ПРОСПЕКТ"
ДОJDКНОСТЬ

техЕ. директор
ооо "проспЕкт"

ДОJDКНОСТЬ

иIDкенер ПТО
ооо,проспЕкт"

ДОJDI(нОСТЬ


