
Акт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А!РЕСУ:

г. Находка Озерный бульвар, 12

г. Находка "1"февраля 2022r.
(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование оРганизации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактцые

ООО "ПРОСПЕКТ" , г. Находка, ул. Постышева,29, р/с 4070281015018005Зl7

Щальневосточrшй банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск r</c 301018l600000000608 БИК
04081з6Os инtI/кпп 25080826491250801001 огрн 1082508000706

тел. факс 8(42З6) "l 4-7 6-'7 l
1. Тип МКД многоквартцрный дом(.ненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) 19,79 3. !,ата последнего капиfадцц9цq_р9pl9цf а

Участие в региональных программах, программах Фонда жкх
Программы капитального ремонта :

по видам работ
кровля опу фасад гвс хвс и другие

в lrено средств всего, руб
В тбм числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб
выделено муницип€lлитетом, руб.
выделено собственниками жлллья, руб

5. Дата пDоведения энергетического обследования

износ, % | )тDкность 5 !количество подъездов 4 количество квартир 60

эбщая шlощадь

цома, кв.м.
2849,5

общая площадь
жилых помешений.

2849,5
эбщая площадь
пежипых

0
общая шIощадь
мест общего

260,2

инженеDное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

tеIIловои пчнкт
водомерtшй узел l
гегшовой ввод 1

водопроводный ввод 1

)лектриtIескии ввод 1

газовый ввод
э, эма АIIПЗ и,ЩУ
rIиФты

8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента площадь. кв.м. описание

кровля 1040 скатная, из асбоцем. листов
стены наружrше (фасад) ясlб панели
стены внутренние ясlб панели
перекрытиlI яс/б плиты
IIестниIш 260,2 железобетонные

фундамент хс/б плиты
подваJI 650,б

9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы описание

электроснабжение централизованная, TN-C-S
геппоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розливt стояки

отопление нижний розлив, стояки
АППЗ и ДУ
10. Источники:
тегtltоснабжения центральное, КГУП "ПримтепJlоэнерго "

энергоснабжения центрzLIIьное, ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрzrльное, МУП "Находка- Водоканал"

газоснабжения



комиссия в составе:
Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ" Приryла С.В.

должность фамилия, инициаJIы

техн. директор
Членов комиссии: ООО "ПРОСПЕКТ" Конев А.В.

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ооо "проспЕкт"

фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициалы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

Озерный бульвар,12.

При осмотре установлено след}тощее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

зч -l
п/- a

наименование
констрYктивных

оценка технического состояния
конструктивных элементов и [ефекты, выявленные при осмотре

1 Фундамеrп
состояние удовлетворительное, обпrий износ

10о/о

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

2 Щоколь (подвал) состояние удовлетворительное, общий износ
|\o/n

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки цоколя

a
J Стены наружные

состояние удовлетворительное, общий износ

\0%
без видимых повреждений

4 Стеrш внутренние
состояние удовлетворtiтельное, общий износ

10%

трещины , отслоение штукаryрного слоя, местные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворI]тельное, общий износ

|5%
трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКIТИИ

1 Водостоки
состояние удовлетворI{тельное, общи й износ

20%
деформированы трубы, кронштейны нар}Dкного водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворl{те"цьное, общи й износ

l0%
трещины в швrlх между плитzlми

! отмостка
состояние удовлетворительное, общий износ

l5%
проваJIы грунта, растрескивание бетоца

10 Кровля
состояние удовлетворительное, общий износ

15%

поврехtдение дЕтмей сл}товых окон, ослабление крепленIiJr асбоцем

листов к обрешетке, частичное отс}"тствие металлического конька,

искривление местами метмлических желобов

11 Полы
состояние удовлетворите.пьное, общи й износ

20%
на лестничных площадка,х частичное выщербление бетона

т2 Перегородки
состояние удовлетворителыrое, общий износ

l0%
без видимых повре>rtдений

13 ,Щвери
состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреждений

I4 Лестничrше кJIетки
состоян1.1е удовлетворительное, общий износ

l0%
без видимых повреждений

15
Общие коридоры и
тямбr,,пк

состояние удовлетворtlте"пьное, общий износ

l0%
частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение

отделочного слоя

16 Система отоIuIениrI
состоян[Iе )цовлетворите.пьное, общиli износ

40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом)тов, закипание

запорной арматуры

|7 Автоматизированные
тепплRLIё WqктLт

отсугствуют

18

Общедомовые узлы у{ета
потреблецIбI тепловой
энеDтии

состояние удовлетворtIте.цьное, общиr"t износ
10%

без видимых повреждений,

19
Элеваторrше узJш системы
птпппениg

отс}тствуют

L.



20
Система горячего
вопоснабжения

состояние удовлетворllтельное, общий износ

40%

коррозия Nrепшла, свищи, большое колличество хом)тов, закипание

запорной арматуры

2| Общедомовые узлы учета
потпебпения Гвс

состояние удовлетворительное установлен в 2009г.

22
система холодного
пппгrснябжения

состояяие удовлетворительное, общий износ

40%

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание

запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы )п{ета
потпебпения ХRс

состояние удовлетворительное, общий износ

|0%
без видимых повреждений

24 система газоснабжения отс}тствует

25
Общедомовые узлы у{ета
потпебпения газа

отс}тствуют

26 Система канализации
состояние удовлетворliтельное, общий износ

40%
коррозия металла, большое колличество свищей, хом}тов

27
Система электроснабжениlI
и освещеншI

состояние удовлетворительное, общил::t износ

40%

повреждение изоляrии сетсй в отдельньrх местах, потеря элластичности

изоляции проводов, в этtDкных щитах устalновлены автOматиtlOские

выкJIючатели с ненормативно большйм током отключениJI

28
Общедомовые узлы }чета
потпебтения

состоявие удовлетворительное, общий износ

5%
установлен в 2010г.

29 система вентиляции
состояние удовлетвор1.1тельное, общий износ

20%
разрушение, засорение вентканаJIов

з0 Мусоропровод отс}тств},ют

31
Система АППЗ и
пLIаrпwпя пения

отс}тствуют

з2
Внугреннlй пожарtъlй
RопптmоRоп

отс}тствуют

aa
JJ

Переговорно-замочное
vптпrrйстпо

отс}тствуют

з4 Пифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основаr*ти результатов общего (весеннего) осмотра

комиссиrI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Озерный бульвар,12.

Ys п/l Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт система отоплеrrия, Гхвс, Кнс, электроснабяtения, ремонт кровли, прочистка вентиляции

2 Капитальный ремонт

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
Председателя комиссии: директор ооо "проспЕкт"

ДОJDКНОСТЬ

техн. директор
![пенов комиссии: ооо "пРоСПЕкТ'

доJDIGость

r4lor<eHep ПТО
ооо "проспЕкт"

фамилия, инициалы

Конев А.В.

Ччмаченко И.Ю.

доля(ность


