
лкт
ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО А{РЕСУ :

г. Находка Северный проспектr 13

г. Находка " 1" марта 2022r.
(населенный гryнкт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ооо "СпекТр" , г. НахоДка, ул. Постышева,29, р/С 40702810550180112412 Щмьневосточный
банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rclc 3010l8l600000000608 БИК 040813608

инн/кпп 2508068250 l25 080 1 00 l огрн l0 5250|62429 5

тел. факс 8(42З6)'7 4-'7 6-7 l

1. Тип МКД многоквартирный домненужное зачеркнуть)

2. Год постDойки ввода в эксплуатацию) 1994 |З. Дата последнего ц4цитального рffi крыша ZUl /

4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта :

по видам работ
кровля опу фасад гвс хвс и другие

Выделено средств всего, руб.
В -^м числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципzшитетом, руб
выделено собственниками жилья, руб.

5. .Щата проведения энергетического обследованияW
износ, О/о 

| )тФкность 5 tколичество 
подъездов 4 lколичество квартир б0

lбщм площадь домц
{а.м.

2852,2
эбщая плоцадь жильtх
tомещений, кв.м.

2852,2
эбщм площадь нежильж
помещений, кв.м.

эбщая площадь мест

эбщего пользования, з26,4

. Инженерное оборудование
наименование количество. шт. наличие общедомовых пршмечание

геIIловой IIункт

водомерtшй узел l
геIшовои ввод l
водопроводныи ввод l
электрический ввод 1

газовый ввод
система АППЗ и ЩУ

Iп,, '-br l l

8, v п п е а н п е D с п DBH ы х х DH стру lýтu вЕ blx эл ем eIrT ов
наимецование элемента площадь! кв.м. описание

KpoBJUI 903 металлическая, скатная
стены нарyжные (фасад) кирпичные
стетlы внутренние кирпцчные
пеDекDытия ж/б плиты
лестниlш 326,4 железобетонные

фундамент яtlб плиты
подвtlл 638.1

9. Описание внyтренних инженерных систем
наименование системы описание

электроснабжение централизованная. TN-c-S
теIшоснабжение
водоснабжение нижний Dозлив, стояки
гчlзоснабжение нижний розлив, стояки
этоIIление нижний розлив, стояки
ДIIПЗ и ДУ
10. Источникп:
геплоснабженIбI центрztльное, КГУП "ПримтеrшIоэнерго"

)нергоснабжениll центрtlльное, ПАО "ДЭК"
водоснабжения центрarльное, МУП "Находка- Водоканшl
газоснаожеЕIбI



комиссия в составе:
генеральrшй директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
ДОл)КНОСТЬ

главrrый инженер

Членов комиссии: ООО "Спектр"

ДОJDКНОСТЬ

иrженер ПТО
ООО "Спектр"

Приryла С.В.
фапtлtлия, инициалы

Конев А.В.
фапtилия, инициilлы

Чумаченко И.Ю.
должность фамилия, инициzlлы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирноГо ДОМа:

Северный проспект, l3,.

При осмотре установлено след,ющее :

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЩИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНI4Я

..- л/п
наименование

конструктивных элементOв
оценка технического

состояния конструктивных fефекты, выявленные прц осмотре

1 Фундамент
состояние удовлетворительное, общlrй

износ 10о%

трещины в цоколе, отслоен!Iе штукатурного слоя, местные

нарушения штукатурки цокоJIя

2 Щоколь (подвал)
состояние удовлетворитель ное, общllй

износ l07o

трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные

нарушения штукатурки цоколя

J СтеrъI наружные
состояние удовлетворитель ное, общt,tй

износ l07o
без видимых повреяцений, выветривание кирпичной юrадки

4 Стеrш внутренние
состояние удовлетворительное, общий

износ 107о

трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения

штукатурки

5 Фасад
состояние удовлетворительное, общtrй

износ 107о
без видимых повреяцений, выветривание кирпичной кладки

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКIIИИ

,7 Водостоки
состоян}tе удовлетворительное, общийt

rrзнос 20оlо
деформированы трубы, кронштейны вн)треннего водостока

8 Перекрытия
состояние удовлетворительное, общий

износ 10о%
трещины в швчrх между плитами

,) отмостка
состояние удовлетворllтельное, общtrtj

износ 15ой
провалы грунта, растрескивание бетона

10 Кровля состояние удовлетворительное капремонт проведен в 2017 г.

11 Полы
состояние удовлетворительное, общий

износ 207о
на лестничных площадка,{ частичное выщербление бетона

l2 Перегородки
состояние удовлетворrrтельное, общий

износ l0o%
без видимых повреждений

lз Щвери без видимых повреяtдений

|4 лестнлrчные клетки
состоя ние удовлетворительное, общий

износ 107о
без видимых поврехцений

15 Общие коридоры и тамб)ры
состоя ние удовлетворительное, обший

износ l07o

частичное разрушение панелеIi вокруг дверных проемов,

нарушение отделочного слоя

16 Система отоIIленшI
состояние удовлетворliтельное, обший

износ 40%

коррозия металла, свиши, большое колличество хом}тов, закипание

запорной армаryры

1,7
Автоматизированные теIIловые
пчнктьт

отс}тствуют

l8 Общедомовые узлы учета
потпебпения тептовой энепгии

состояние удовлетворительное, общt,tй

износ 407о
УУТЭ установлен в 2009 г

l9 Элеваторлше узлы системы
отоппения

отс}тствуют

{

/



аiъ.

2о Система горячего
волоснабжения

состояние удовлетворительное, обший
износ 40%о

коррозия метallла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание
]апорной армаryры

2l Общедомовые узлы учета
потпебления Гвс состояние удовлетворительное установлен в 2010г.

22
Система холодного
водоснабжения

состояние удовлетворшельное, общий
износ 40%о

коррозия металла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание
запорной арматуры

Общедомовые узлы }^{ета
потпебления хвс

состояние удовлетворительное, общий
износ 20о% установлен в2012г,

24 система газоснабженшI
l

отс}тствует

25
Общедомовые узлы )лIета
потDебления газа

отс}тствуют

26 система канaшизации состояние удовлетворительное, общий
износ 40%

коррозия метаJIла, свищи, большое колличество хом}тов, закипание
запорной армаryры

2,7
Система электроснабженIбI и
ОСВеЩеНI]UI

состоя ние удовлетворительное, общий
износ 400%

повреждение изоляции сетей в отдельных t{ecтax, потеря
элластичности изоляции проводов, в этажных щитiж установлены

автоматические выключатели с ненормативно большим током
отключения

28
Общедомовые узлы }л{ета
потребления электроэнергии

состояние удовлетворительное, общий
износ 40о% установлен в 2010г.

29 Система вентиJuIции состояние удовлетворительное, общий
износ 200% разрушение, засорение вентканалов

з0 Мусоропровод отс}тствуют

зl Система АППЗ и
дымоч-IIаления

отс}тствуют

з2 Вlryтренний пожарlшй
волопповоп

отс!тств}тот

зз Переговорно-замочное
УСТDОЙСТВО

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тствуют

решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра

КОМИССIIUI СЧИТаеТ, ЧТО ЗДаНИе МНОГОКВаРТЦРНОГО ДОМа ПО аДРеСУ:

Северrrый проспект, lЗ

ЛЬ п/п Вид ремонта конструкuии, элементы и инженерное оборудовацие, требующие ремонта
l Текущий ремонт система отопления, Гхвс, электроснабяtения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции
2 Капитальный ремонт инженерные сети

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генеральный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
должность

главный инженер
Членов комиссии; ООО "Спектр"

ДОJDКНОСТЬ

инженер Пто
ООО "Спекlр"

фамилия, инициалы

Конев А.В.

Чрлаченко И.Ю.
должность


