
комиссия в составе:
генеральtшй директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
ДОJDКНОСТЪ

главrшй шженер ООО
IfueHoB комиссии: "Спекц)"

доjDкностъ

инженер ПТО
ООО"Спекцl"

Приryла С.В.
фамилия, инициалы

Коцев А.В.
фамилия, иниIц,rалы

Чумачеш<о И.Ю

РЕЗУЛЪТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

J\b п/п
наименование

коцструктивных элементов
оценка технического

состояния конструктивных .Щефекты, выявленные при осмотре

l Фунда:rrеm сосmяние удовлетворительное, общий
износ 10oZ

при визуalльном осмотре : трещины в цокол0, отслоение
штукатурного слоя, мOстные нарушениJI штукац?ки цоколя

2 Щоколь (подвал) состояние удовлетворштельное, обпцй
износ l0%

при визумьном осмоте: трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушениJl штукатурки цоколя

J Стешl наружные сосюяние удовлетворительное, общий
шнос l0olo

при вшlуальном осмоце : трещлны по межпанельным швам,
отслоение фасалной гшлrпси

4 Стеrш внутренние состояние удовлетворительное, общий
износ 10оlо

при визуальном осмотре : трещины , отслоение штукатурного слоя,
местные нарушенlfi IIIтукатурки

5 Фасад состояние удовлетворительное, общий
износ 107о

при визуальном осмотре :трещины по межпанельным швt!It{,

отслоение фасалной плrпси

6
Несущие и ограждающие
КОНСТПЧКIIИИ

,7 Водостоки состояние удовлетворительное, общий
пзltос 20о/о

при визуtшьном осмоце : деформированы трубы, кронштейны
наружного водостока

8 Iерекрытия состояние удовлетворит€льное, общий
rBHoc l0olo

при визуаJIьном осмотре :трещины в швtIх мех(ду плитами

9

10

отмостка сосюяние удовлетворительное, общий
износ 15оlо

при визуальном осмотре : провалы грунт4 растрескивание бетона

Кровля состояние удовлетворительное, общий
износ 20%

при визу:lльном осмотре : повреждение деталей сJtр(овых окон,
ослабление крепленшl асбоцем листов к обрешетке, частичное

отсугствие метtшлического конька, искривление мOстами
метмлических желобов

l1 Полы сосюяние удовлетворительноо, общий
износ 20Yо

прц визуаJъном осмотре : на лесtничньй площадках частичное
выщербленис бетона

l2 Перегородки сосюяние удовлетворительное, общий
износ l0ой

при визуllльном осмотре : без видимых повреждений

13 Щвери
состояние удовлетворительное, общий

износ 10оlо
при визуilльном осмотро : без видимых повреждений

l4 I[естничные кJIетки
сосюяние удовлеIворитсльное, общий

износ l0olo
при визуrlльном осмотре : без видимых повреждений

15 Общие коридоры и тамбуры
сосmяние удовлетворительное, общий

износ l0%
при визуzlльном осмотре : частичное разрушение кирпичной к-падки

вокруг дверньж проемов, нарушение штукатурного слоя

16 истема отоIUIениJI
состояние удовлетворит€льное, общий

износ 40%
при визуzlльном осмотре : коррозия метшIла большое колличество

хом}тов, закипание запорной армацры

|,7 отс}тствуют

l8 Общедомовые узлы учета
потпебпения тегтпrrппй энепгии

состояние удовлетворительное, общий
износ 40ой

УУТЭ установлен в 2010 г

l9 Элеваторtше узJш системы
отоIшениrI

отсугств},ют

20
Система горячего
вопоснабжения

сосюяние удовлеIворительное, обцшй
изttос 40%

при визуtlльном осмоцо : коррозI4JI метzlлла, свищи, большое
колличество хом}тов, закипание запорной армат}ры



2| Общедомовые узJы учета
пптпебтеттrля ГRс

состояние удовлетъоритольное, общий
износ 40оlо

установлен в 2010 г.

22
Система холодного
ппппснябжения

состояние удовлетъорительное, общий
l,tзнос 40оlо

при визуальном осмоце : коррозиrl метаJшц большое колличество

xolr}ToB, зllкипание зilпорной арматуры

2з
Общедомовые узJш )чета
пптпебпеттия ХRС

состOяние удовлетворительное, общий
износ 200lо

установлен в 2012г.

24 система газоснабженшI отс}тствует

25
Общедомовые узлы у{ета
потпебпения газа

отс}тств},ют

26 истема канализации
состояние удовлетворительное, общ,tй

износ 40%

при визуФIьном осмотре : коррозия метatJIла, большоо колличество

свищей, хомуIов

2,7
Система электроснабжецI4я и
освещеншI

состояние удовлетворительное, общий
износ 40%

при визуllльном осмотре : повреждение изоляции сетей в отдельных

местах, потеря элластичности изоJUIции проводов, в этмных щитilх

установлены автоматические выкпючатели с ненормативно

большiим током откJIючения

28
Общедомовые узлы у{ета
потреблениJI электроэнергии

отс}тств},ют чстановлен в 2010г.

29 истема вентиJUIции
сосюяЕие удовлстворительное, общий

лlзtлос 20о/о
при визумьном осмотр0 : разрушение, засорение вентканчlлов

з0 Мусоропровод отсугств},ют
t

31
Система АППЗ и
пымпчпяпения

0тс}тствуют

эZ
ВнугреннIй пожарный
Ralп.}ттпппоп

отс}тств},ют

JJ
Переговорно-замочное
чсmойство

отс}тствуют

з4 IIифтовое оборудование отсугствуют

решение комиссии:
На основаrлли результатов общего (осеlпrего) осмотра

комиссIбI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Сидоренко, 18

ЛЬ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1 Текущий ремонт система отопления, ГХВС, элоктроснабжениJl, ремонт кровлr, прочистка9 пробивка вентиляции

2 Каш,rтальrшй ремонт

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генеральrый директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
доJDкноgть

главrшй шокенер ООО
Членов комиссии: "Спектр"

ДОJDКНОСТЬ

инженер ПТО
ООО"Спектр"

должность



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ШРЕСУ:

г. Находка улица Сидоренко,18

г. Находка " 19 " авryста 2022r,
(населеннБй пуiкf,

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

Управляющей ;з ,

(обслуживающей) МК.Щ,

реквизиты, контактные
цанные

ООО "Спектр" , г. Находка, ул. Постыщева,29, р/с 407028105501801124|2 Щмьневосточtшй
банк ОАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 0408l360s

иннкпп 2508068250 /25 080 1 00 l огрн l 0 525 0 l 62429 5

тел. факс 8(42З6) 7 4-'l 6-'7 1

1. Тип МКЩ
многоквартирtшй домненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) l 1990 3. .Щата последнего капитального ремонта
{. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

Программы капитального ремонта:
по видам работ

кровля опу фасад гвс хвс и дDугие
Р, -елено с
Ь ..JM числе:

|выделено субьектом РФ. руб.

выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
ь. характеристика оOъекта

износ, % | )тФкность 5 lколиЧество пОДъеЗДОВ 6 lколичестъо квартир 85
rбщая площадь дома,
(B.м. 44|5,4

rбщая площадь жилых
rомещений, кв.м. 441,5,4

общм площадь нежилых
помещений, кв.м.

rбщая площадь мест
lбшего пользования, 482,4

7. Инженерное оборудование
наименование количество, шт. наличие общедомовых примечание

гепловой пункт
водомерный узел l
гепловой ввод l
водопроводный ввод 1

)лектрический ввод 1

газовый ввод
,ема АППЗ и ДУ

п,-Yiы

8. Опиеание основных конструктивных элементов
наименование элемента площадь, кв.м. описание

крювля 1409,5 скатная, из асбоцем листов
этены наружные (фасад) панельные
этены внуюенние панельные
перекрытшI ясlб плиты
пестницы 482,4 железобетонные
фундамент ясlб плиты

1181,2
9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы описание
rлектроснабжение централизованная, TN-C-S
геплоснабжение

водоснабжение нижний розлив, стояки
газоснабжение нижний розлив, стояки
этоIlление нижний розлив, стояки
АIIПЗ и ДУ
10. Источники:
геплоснабжения центральное, КryП "Прrалтегlllоэнерго"
энергоснабжения центральное, ПАО uДЭК"
зодоснабжения центральное, МУП "Находка- Водоканал"
газоснабжения


