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Конев А.В.
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Чумаченко И.Ю
ДОJDКНОСТЬ фамилия, инициалы

произвела общий (осеrшшй) осмотр элементов общего имущества многоквартир"оaо доrч,
Комсомольская, 34

При осмотре установлено след/ющее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛЪ п/п
наименование

IсalнстпvюирцLlY 1пАi

оценка технического
СОСТОЯНИЯ IсOHCTnVICTИRl{LIY .Щефекты, выявленные при осмотре

l Фундамент состояние удовлетворит€льное, общий
внос lOУo

при визу:lльном осмотре : трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушения штукат}рки цокоJUI

2 Щоколь (подвал) сосmяние удовлетворительное, общий
износ l0olo

при визуzrльном осмоlре: трещины в цоколе, отслоение
штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя

J Стешt наружные при визуаJъном осмотре : без видимых повреждений, вывgIривание
блочной кладки

4 Стены вFгуценние сосюяние удовлетворительное, общий
износ 10оlо

при визуttльном осмотре : трещины, отслоение штукатурного слоя,
местные нарушения штукатурки

5 Фасад сосюяние удовлетворительное, общий
износ 10оlо

при визумьном осмотре : без видимьrх поврождений, выветриванис
блочной кладки

6
Несущие и огрilкдающие
констпчкпии

,7 Водостоки отс}тствуют

8 Перекрытия состояние удовлетворительное, общий
износ l0ой

при визуiцьном осмоте :трещины в швах меrцу плитами

9 отмостка сосюяние удовлетворительное, общий
износ 40оlо

при визуaшьном осмотре : провалы грунта, растрескивание бетона

l0 состояние неудовлетворительное, общий
износ 507о

при визуальном осмотре : частичное отс}тствие м9тмлических
отбойников, отсугствие мет. фарryков на парttпете, многочисленные
взд}тия кровOльного покрытия, частичное разрушение цементной

стяжки, разр},шение рулонного покрытия в Mecтllx примыканя к
парапстам, вентканаJIам

1l Полы состояние удовлетворительное, общий
лlзнос 20Vо

при визуальном осмотре : на лестничных площадкaж частичное
выщербление бетона

12 Перегородки состояние удовлетворштельное, общий
износ l0o%

npr r"ay-r"o" осмотре : без видимых поврехцений

13 Двери
сосюяние удовлетворительное, общий

износ 10оlо
при визуzrльном осмотре : без видимых повреясдений

l4 Лестничные кJIетки состояние удовлетворитольное, общий
износ 10%

при визуtlльном осмотре : без видимых поврелцений

15 Общие коридоры и тамбуры состояние удовлетворительное, общЙИ
износ tои

при визуальном осмоlре : частичное разрушени9 кирпичной кладки
вокруг дверных проемов, нарушение штукатурного слоя

lб истема отоплениrI состоявие удовлетворштельное, общиfi
износ 40оlо

при визуальном осмотре : коррозш металла, большое колличество
хом}тов, закипilние запорной армаryры

1,7 отс}тствуют



18
Общедомовые узлы у{ета
потпебпения теппопой энепгIлIп

состояние удовлетворительное, общий
износ 40оlо

WТЭ усганвлен в 201l г.

19
Элеваторtlые узлы системы
птлппёниq

отсугствуют

20
Система горrцего
пппоснябжения

состOяние удовлетворительное, общий
износ 40Уо

при визумьном осмоте : коррозия мет:Ulла, свищи, большое
колличество хом}тов, закипание запорной арматуры

2l Общедомовые узлы )л{ета
ппmебпениq ГRс

состояние удовлетворительное, общий
износ 40оlо устанвленв201l г.

22
Система холодного
вопоснябжения

состояние удовлетворительное, общий
износ 40о%

при визуальном осмотре : коррозlrJI метаJIла, большое колличество
хом}тов, закипание запорной арматуры

2з
Общедомовые узлы )л{ета
пптпебпетrrля ХRс

состояние удовлетворительное, общий
износ 20оlо установлен в 2012г.

24 система газоснабжениrI отс}тствует

25
Общедомовые узлы }чета
ппmрбпаgиq гяrя

отсугствуют

26 Система канаJIизации
состOяние удовлетворительное, общий

износ 40оlо

при визуальном осмотре : коррозиJI метiшла, большое коJIличество
свищей, хомуmв

2,7
Система элекIросЕабжения и
освещениrI

сосmяние удовлетворительное, общий
износ 40оlо

при визуllльном осмотре : повреждение изоляции сетей в отдельных
MecT:lx, потеря элластичности изоlшции проводов, в этакных щllтilх

установлены авmматические выкJIючатели с ненормативно
большим током откJIючения

28
Общедомовые узлы учета
потребления электроэнергии

состояние удовлетворительное, общий
износ 40оlо установлен в 2010г.

29 Система вентиJuIции
состояние удовлетворительное, общий

износ 20оlо
при визуальном осмотре : разрушение, засорение вентканалов

30 Мусоропровод отс}тств},ют

31
Система АIШЗ и
пRIмпчпяпения

отсугствуют

з2 отс}тств},ют

JJ
Переговорно-замочное
vстппйстпо

отс}тствуют

з4 Лифтовое оборудование отс}тств},ют

решение комиссии:
На основаrлаи результатов общего (осешrего) осмотра

комиссIбI считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Комсомольская, З4

ЛЪ п/п Вид ремонта Конструкции, элементы и инженерное оборудовацие, требующие ремонта
1 Текущий ремонт система отопления, ГХВС, электроснабжения, peMQHT кровли, прочистка, пробивка вентиляции

2 Капллтальlшй ремонт крыши

J

Мероприятия по
энергосбережению и
энергбэффектI4вности

необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:
генераJIьный директор

Председателя комиссии: ООО "Спектр"
должность

главныЙ rлоrсенер'ООО
tLпенов комиссии: "Спекц)"

доrDкносв

LlIDKeHep ПТО
ООО"Спектр"

ДОл)КНОСТЬ (полпись) фамилия, инициаJIы



Акт
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка " 12 " авryста 2024 r,

(населенrшй пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации,

управляющей
(обслуживающей) МКД,
реквизиты, контактные

ооо ''СпекТр" , г. НахоДка, ул. Постышева, 29, р/С 40702810550180l l24l2 Щulъневосто,{ньтй

банк одо "Сбербанк Росии" г. Хабаровск rc/c 3010181600000000608 Бик 040813608

инн/шш 25080 6825 0 1250 8 0 1 00 l огрн l 0 5250 l 62429 5

тел. факс 8(42З 6) 1 4-'7 6-'7 1,

l. Тип МКД многоквартирtшй дом
.ненужное зачеркнуть) -

Год постройки (ввода в эксплуатацию) | 1978 3. Дата посJIеднего капитального ремонта

Программь! капитального ремонта:
по видам работ

KpoBJи опу фасад гвс хвс и дDугие

Выделено средств всего, руб.
В том числе: выделено фондом Жкх, руб.

выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетическоIq !0ýд9доlдццЕ

износ, % | ]тФкность 5 lколичество подъездов 4 lколичество квартир 80

общая площадь дома,
кв.м.

2540,5
общая площадь жилых
помещений, кв.м.

2540,5
эбцая площадь нежилых
помещений, кв.м.

эбшм площадь мест

эбщего пользования, 2,7,7,2

. Инженерное оборудование

наименование количество, шт. наличие общедомовых пDимечание

гегшовой гryнкт

водомерный узел 1

IеIIЛОВОИ ВВОД 1

водопроводный ввод 1

)лектриt{еский ввод l
газовый ввод
эистема АППЗ и,ЩУ
йфты
Rл описание основных констDчктивных элементов

наименование элемента площадь, кв.м. описание

кровля 1262 плоская, из рулонных материалов

стены наружные (фасад) шл/блоки

стены внутренние кирпичные

перекрытиrI яс/б плиты
IIестни[ш 277,2 железобетонные

фундамент ж/б плиты

подв€Iл 631,2

9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы описание

rлектроснабжение централизованёqд,II\-Сý
гешrоснабжение
водоснабжение нижний розлив, стоякц

газоснабжение

отопление р"-r", *""-", 
"б"rтевающие 

Элесменть

АППЗ и ДУ

теплоснабжения центральное, КГУП "Црццrецд99.rрЦ
энергоснабжения центральное, ПАО "ДЭК"

водоснабжениrI центральное, МУП "Находка- Волоканал'

газоснабжения


